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1. CONDICIONS GENERALS 

1.1 OBJECTE  

El  present  document  es  refereix  a  les  condicions  d’instal∙lació  de  l’armari  unificat  en  les  obres 

d’urbanització,  alhora  que  defineix  totes  les  etapes  pel  que  fa  a  l’armari  unificat,  que  van  des  de 

l‘adjudicació del contracte d’obres d’urbanització i l’execució fins a la recepció per part de la Direcció de 

Serveis  d’Energia  i  Qualitat  Ambiental,  pel  que  fa  exclusivament  als mòduls  i  funcionalitats  que  són 

responsabilitat d’aquesta (mòdul COMÚ, SAI, monitoratge,...). 

Aquest document va dirigit a l’ADJUDICATARI i la DIRECCIÓ FACULTATIVA de les obres. 

Les condicions aquí establertes s'exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de bon funcionament 

de tots els elements integrats en les instal∙lacions de l’armari unificat, assignant així mateix, les normes de 

seguretat i duració, tant dels components que conformen l’armari unificat, com de les xarxes d'alimentació 

i  d'energia  elèctrica,  corresponents  als mateixos,  admetent  pels  esmentats  elements,  l'ús  considerat 

normal en aquest tipus d'instal∙lacions. 

També s'indiquen en el present document, els assaigs, que en la recepció dels aparells i dispositius auxiliars 

dels mateixos, podran ser efectuats per la DIRECCIÓ FACULTATIVA de l'obra, així com la forma i entitat que 

hagi d'efectuar aquests. 

Es  presentaran,  tanmateix,  els  certificats  estesos  per  Laboratoris  oficials  si  els  tingueren  i  els  de 

Normalització que siguin exigibles oficialment, així com els aquí indicats. 

Totes  les proves que hagin de realitzar‐se dels materials referides en aquest document,  les realitzarà el 

Laboratori  indicat  per  aquest  Ajuntament,  el  qual  redactarà  els  corresponents  informes  tècnics  dels 

mateixos. 

Les despeses de tota índole originades per la realització dels assaigs seran a càrrec del contractista. 

1.2 REGLAMENTS,  NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Els reglaments  i normes que es prendran en consideració per a  la realització de  les obres  i assaigs dels 

elements integrants de l’armari unificat, seran els següents: 

‐ Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió  (Decret 842/2002 del 2 d’agost, BOE núm. 224 de 

18/09/2002) i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC). 

‐ Instrucció 1/2014 , de 19 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, 

per la qual s'aprova la guia tècnica del reglament electrotècnic de baixa tensió. 

‐ ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa‐Endesa les Normes tècniques 

relatives a les instal∙lacions de xara i a les instal∙lacions d’enllaç. 

‐ Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre. 

‐ Normes UNE que siguin d’aplicació. 

‐ Ordenança municipals i prescripcions tècniques de l’espai urbà. 

‐ Els Plecs de Prescripcions tècniques. 

‐ Qualsevol altre legislació que sigui d’obligat compliment 
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El CONTRACTISTA està obligat a complir quantes  lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin    les relacions 

laborals, en vigor, o que d’ara endavant es dictin. 

1.3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS QUE COMPRÈN 

Els treballs objecte del present document són els anteriorment esmentats i que es descriuen a continuació, 

en general amb expressió de les seves característiques especials. 

1.3.1. Instal∙lació dels armaris unificats  

Comprèn el subministrament i la instal∙lació dels armaris unificats. Inclou: 

 els equips necessaris: 

‐ pel normal funcionament dels mòduls: COMÚ i COMÚ‐SAI 

‐ per la fàcil maniobra del subministrament elèctric dels altres mòduls continguts en l’armari. 

‐ pel monitoratge energètic i control de l’armari. 

 les obres de fàbrica i formigó necessàries per a la seva sustentació i 

 les rases d’interconnexió entre volums de l’armari unificat, alhora que el seu cablejat. 

1.3.2. Posada en servei de la instal∙lació 

Comprèn  el  conjunt  de  proves/auditories  que  es  jutgen  necessàries  per  a  la  comprovació  de  les 

instal∙lacions en el  seu aspecte, elèctric, mecànic  i/o químic, per a assegurar  la posada en  servei de  la 

instal∙lació, juntament amb la legalització i alta a la plataforma de monitorització de l’armari unificat. 

2. PROCEDIMENT  

2.1 CONTROL PREVI DELS MATERIALS 

Una vegada adjudicada  l'obra definitivament  i abans del seu encàrrec, el CONTRACTISTA presentarà a  la 

DIRECCIÓ FACULTATIVA i aquesta a L’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA, els certificats a sota relacionats, 

del model d’armari unificat que el CONTRACTISTA proposa instal∙lar. El CONTRACTISTA no podrà encarregar 

armaris unificats  sense que  la DIRECCIÓ  FACULTATIVA hagi  verificat que els models disposen de  tota  la 

documentació relacionada a continuació: 

 Certificat per un laboratori acreditat per ENAC conforme l’armari unificat assoleix com a mínim en 

els mòduls d’Enllumenat i de Companyia un grau de protecció IP 65 i IK 10, i en la resta de mòduls 

IP55 i IK10, segons les normes EN 60529 i UNE‐EN 50102, d’acord a l’establert al REBT. 

 Certificat per un laboratori acreditat per ENAC conforme el volum de l’armari unificat que conté 

el mòdul de Mobilitat amb l’aparellatge i resta d’equips instal∙lats, dona compliment a la Directiva 

2004/108/CE de Compatibilitat Electromagnètica i la UNE EN 135401‐2 EX. 

 Declaració CE de l’armari conforme aquest compleix amb les següents directives i normes: 

‐ 93/68/CEE de seguretat B.T. i marcat de productes. 

‐ EN 61439‐1 Conjunts d’aparellatge de Baixa Tensió. 

‐ EN 61439‐5 Requisits particulars per als conjunts d’aparellatge per a xarxes públiques. 

 Fitxa tècnica del model de SAI i les bateries a instal∙lar en l’armari unificat en la qual es descriguin 

les seves característiques i condicions de treball (com a mínim temperatura i humitat relativa). 

 Acreditació que la temperatura de treball del SAI i llur sistema de bateries dins del mòdul de l’armari 

unificat es troba dins de l’interval de 0ºC a 65ºC (o la temperatura de treball màxima del SAI, en 

el cas que aquesta sigui superior a 65º),  i  la humitat relativa a  l’interior de  l’armari unificat no 

sobrepassa el 95% i no es produeix condensació. S’acreditarà per un àmbit sense ombres i per un 

altre  àmbit  obac,  amb  condicions  de màxim  i mínim  funcionament  de  l’armari  unificat  (SAI 
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subministrant 1KVA  i SAI aturat)  i amb els paràmetres climàtics  representatius de  la ciutat de 

Barcelona (temperatura, radiació solar,....). Aquesta acreditació podrà realitzar‐se d’alguna de les 

següents maneres: 

1. Aportant els registres de: temperatura exterior, temperatura  del SAI, i humitat relativa  d’un 

any d’un armari unificat del mateix model a subministrar  i amb potència de SAI de 900W 

(1kVA) instal∙lat a la ciutat de Barcelona en un àmbit sense ombres i en un àmbit obac. 

2. Mitjançant un estudi teòric de dissipació tèrmica del  l’armari unificat amb una font  interna 

d’idèntica potència calorífica de l’aparellatge màxim a instal∙lar, amb un temperatura ambient 

de  40ºC  i  amb  la  radiació  solar mitjana  de  Barcelona  a  peu  de  carrer  del mes  de  juliol 

considerant un emplaçament sense ombres.  

3. Assaig d’acord a norma UNE‐ EN 60068‐2‐1:2007;  UNE‐EN 60068‐2‐2:2008; UNE‐EN 60068‐

2‐30:2006 i UNE EN 60068‐2‐78:2013 per un laboratori acreditat per ENAC 

Per potències de SAI superiors a 900W (1kVA), l’únic procediment admès serà el tercer. 

Aquest  control  previ  no  constitueix  la  seva  recepció  definitiva,  podent  ser  rebutjats  per  la  DIRECCIÓ 

FACULTATIVA  encara després de  col∙locats,  si no  complissin  les  condicions  exigides  en  aquest Plec  de 

Condicions, havent de  ser  reemplaçats pel CONTRACTISTA, per altres que compleixin amb  les qualitats 

exigides. 

El CONTRACTISTA aportarà a  la DIRECCIÓ FACULTATIVA els certificats del model d’armari unificat que  té 

previst instal∙lar, i esperarà a tenir la conformitat dels document aportats de la DIRECCIÓ FACULTATIVA  per 

a contractar els armaris. A tal fi, s’adjuntarà convenientment omplert i signat el “Check‐list 01. Control previ” 

segons model inclòs a l’Annex V d’aquest document. 

2.2 ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG  

En l’Acta de Comprovació del Replanteig es reflectirà, per a cada emplaçament d’armari unificat, el número 

d’inventari de l’armari unificat atorgat per l’Agència d’Energia de Barcelona. El CONTRACTISTA s’encarregarà 

d’incorporar‐lo d’una forma permanent i inalterable a l’exterior de cadascun dels volums, d’acord amb les 

indicacions de Projectes Urbans. Així mateix, es disposarà en una etiqueta a l’interior de la porta del mòdul 

COMÚ i del mòdul COMÚ‐SAI (en el cas de les tipologies formades per dos volums), juntament amb la resta 

de dades identificatives de l’armari (model, fabricant, número de sèrie, data, ...). 

Així mateix,  a  l’Acta  de  Comprovació  del  Replanteig  quedarà  reflectit  el model  i  fabricant dels  armaris 

unificats que el CONTRACTISTA proposa instal∙lar i si aquests donen compliment a l’establert en el punt 2.1 

d’aquest document.  

2.3 ENCÀRREC DE L’ARMARI UNIFICAT 

La DIRECCIÓ FACULTATIVA verificarà que no hi ha hagut modificacions en les càrregues elèctriques previstes 

en projecte per a  cada armari unificat. En  cas de  variacions, actualitzarà el  corresponent  formulari de 

l’armari unificat  inclòs en el projecte (s’adjunten a  l’Annex  I d’aquest document el  formulari per a cada 

tipologia), i alhora verificarà la tensió de subministrament elèctric de Companyia. El formulari ha de reflectir 

el número d’inventari de l’armari unificat i l’emplaçament definitiu. 

El  CONTRACTISTA,  validarà  el  calibre  dels  interruptors  i  la  secció  dels  cables  elèctrics  en  funció  de  les 

càrregues previstes i el què s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
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En el supòsit que com a resultat de l’actualització de les càrregues, la potència a subministrar pel SAI superi 

la seva capacitat, o que l’autonomia resultant de les bateries sigui inferior a 120 minuts, caldrà retornar al 

punt 2.1 d’aquest procediment. 

2.4 RECEPCIÓ DELS ARMARIS UNIFICATS A L’OBRA  

A la recepció dels armaris unificats a l’obra, la DIRECCIÓ FACULTATIVA verificarà i controlarà que per cada 

armari unificat el CONTRACTISTA lliura la següent documentació i material i que aquests són conforme a les 

prescripcions: 

1. Dos (2) jocs de claus, cada un d’ells format per: una clau JIS‐20, una clau Schneider 405, una clau 

FAC  model  COMÚ‐SAI  Barcelona,  una  clau  FAC  model  TIC  Barcelona,  una  clau  FAC  model 

MOBILITAT  Barcelona  i  una  Clau  de  Guàrdia  (aquesta  darrera  no  és  necessària  pels models 

d’armari L‐e i D‐e per no disposar de mòdul de Mobilitat). 

2. Fotos de l’estat en què es subministra l’armari unificat que permetin identificar el correcte estat 

de  l’armari  (cal  rebutjar  aquells  armaris  que  presentin  cops,  escrostonats  i/o  ratllades  en  la 

pintura).  Així  com,  fotos  de  l’interior  de  cada mòdul  amb  detall  de  l’aparellatge  instal∙lat,  de 

l’esquema unifilar de potència enganxat a  la porta  i  l’etiqueta amb  les dades  identificatives  (el 

número de sèrie, data de fabricació, nom del fabricant) en l’interior de la porta del mòdul COMÚ 

i COMÚ‐SAI (en el cas dels armaris de dos volums). 

La DIRECCIÓ FACULTATIVA remetrà a l’Agència d’Energia de Barcelona totes i cadascuna d’aquesta 

fotografies en el moment de recepció dels armaris unificats a l’obra. 

3. Certificat de la xapa i Declaració del calderer conforme aquest certificats corresponen a la xapa que 

s’ha fet servir per a la construcció dels armaris. 

4. Certificat de la pintura i Declaració de l'aplicador sobre el procés d'aplicació i micratge assolit, i que 

aquest  assoleix  les  condicions de durabilitat establertes en el Document  “Especificacions  dels 

Armaris Unificats per l’espai públic. Documentació per a la redacció de projectes.” 

5. Declaració CE dels armaris conforme aquest compleix amb les següents directives i normes: 

a. 93/68/CEE de seguretat B.T. i marcat de productes. 

b. 2004/108 CEE de compatibilitat Electromagnètica (CEM). 

c. EN 61439‐1 Conjunts d’aparellatge de Baixa Tensió. 

d. EN 61439‐5 Requisits particulars per als conjunts d’aparellatge per a xarxes públiques. 

e. EN 60529 Graus de protecció d’evolvents de material elèctric de Baixa Tensió (IP). 

f. EN 50102 Graus de protecció dels evolvents de material elèctric de Baixa Tensió (IK). 

6. Estudi tèrmic del model aportat d’acord a l’establert a l’apartat 2.1 

7. Documentació relativa al SAI: número de sèrie del SAI i de les bateries, manual i garantia. 

8. Documentació relativa als equips de control i mesura vinculats a la Plataforma de monitoratge de 

l’Agència d’Energia de Barcelona (NearbyBox/NearbyMetering): número de sèrie i garantia. 

9. Inventari de l’armari unificat, d’acord al model de l’Annex II. 

10. Certificat del cables i Declaració del fabricant del quadre unificat que aquells són els cables emprats 

en la fabricació de l’armari en qüestió. 

11. Certificat de la prova de descàrrega del SAI instal∙lat en aquell armari amb les previsions de càrrega 

del SAI en el formulari corresponent + 10% (en concepte d’envelliment de bateries), i aquest ha 

tingut una autonomia superior a 120 minuts. 

12. Plànol unifilar de  l’armari  i dels borners, en el qual s’identifiqui: el número de sèrie de  l’armari 

unificat, la data de fabricació i el fabricant. 

 

A tal fi, s’adjuntarà convenientment omplert i signat el “Check‐list 02. Recepció a l’obra dels armaris” segons 

model inclòs a l’Annex V d’aquest document 
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2.5 EXECUCIÓ DE LES OBRES  

L’execució de les obres es realitzarà d’acord al Plec de Condicions de l’Annex III d’aquest document, el Text 

Refós “Especificacions dels Armaris Unificats per l’espai públic” i les prescripcions tècniques i normativa que 

li sigui d’aplicació. 

En  el  cas  que  l’execució  de  les  obres  comporti  fer  adaptacions  provisionals  a  l’armari  unificat  per  al 

funcionament  i manteniment  dels  serveis  d’enllumenat, mobilitat,  reg,  etc..,  aquestes  hauran  de  ser 

enretirades abans de la recepció, a l’igual que tots els cables i esteses provisionals. En cap cas s’admetrà 

que el cablejat resultant de les provisionalitats tingui entroncaments. 

2.5.1 Connexió entre volums 

Els  requeriments  d’espai  dels mòduls  que  composen  l’armari  unificat  i  els  condicionants  per  la  seva 

instal∙lació han conduït a un armari que consta de dos volums en la majoria dels casos ‐de fet és així en cinc 

de les sis tipologies‐ i que per tant cal connectar entre ells per garantir totes les funcionalitats, ja que, entre 

d’altres: 

‐ l’escomesa elèctrica és compartida per tots els serveis 

‐ el SAI dona servei als mòduls TIC, d’Enllumenat i de Mobilitat 

‐ s’ha de  garantir  la  connectivitat  entre  el  router/switch del mòdul  TIC  i els dispositius que ho 

requereixen però es troben ubicats en volums diferents, com és el cas del regulador semafòric. 

‐ s’ha de garantir la comunicació entre tots els mòduls i l’equip de control de l’armari, NearbyBox o 

equivalent, ubicat al mòdul TIC i amb l’equip de mesura, NearbyMetering o equivalent, ubicat al 

mòdul COMÚ. 

Així doncs, per  les connexions entre volums d’un mateix armari es disposaran 2 tubulars de DN 160mm 

pels cables de potència i 1 tubular de DN 110mm pels de dades. 

 

Pel que fa al contingut de les tubulars de potència, a la figura anterior es detalla l’esquema de distribució 

elèctrica de l’armari unificat, del què es desprenen el nombre dels cables necessaris en funció dels mòduls 

existents i la secció corresponent segons la potència instal∙lada a cada mòdul. Caldrà afegir els cables per 

Comptador
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les referències de tensió, que si bé són senyals, en tractar‐se de cables elèctrics s’instal∙laran per aquestes 

tubulars. 

S’ha considerat adient normalitzar el criteri d’identificació dels borners i les posicions del cablejat. De forma 

anàloga s’identifiquen les connexions entre els volums, per garantir que, a l’obra, el CONTRACTISTA pugui 

connectar de forma inequívoca i clara els diferents cables de potència i de senyals. Així mateix, es delimita 

la  responsabilitat  entre  el  FABRICANT  de  l’armari  i  el  CONTRACTISTA  per  a  la  realització  d’aquestes 

connexions. 

A  l‘Annex  IV d’aquest document es detalla el contingut de  les  tubulars de potència  i de dades per a  la 

connexió entre volums de  les diferents agrupacions de  l’armari unificat  i  s’hi  identifiquen  les posicions 

assignades en els borners de l’armari:  

‐ Borner XS, pels cables de senyals, 

‐ Borner XR, pels cables de referències, 

‐ Borner XP, pels cables de potència. 

Per facilitar els treballs de connexió i instal∙lació a l’obra, es respectarà aquesta nomenclatura i s’inclourà 

l’esquema de connexionat entre volums en la documentació disponible a l’interior de l’armari que ha de 

lliurar el proveïdor juntament amb l’esquema unifilar corresponent. El cablejat des de les tubulars fins als 

borners  del mòdul  SAI  (XS‐SAI,  XR‐SAI  i  XP‐SAI)  s’instal∙larà  per  les  canaletes  interiors  corresponents 

habilitades a tal efecte pel fabricant, a fi de garantir la separació entre els cables de potència i dades. 

A les següents imatges es detallen les canalitzacions i arquetes per armaris d’un volum o de dos volums: 

Esquema de canalització armari L‐m

Esquema de canalització armari L‐em

Tots els cables de connexió entre volums de l’armari unificat aniran col∙locats en tubulars, en rases amb les 

parets verticals, de 60 cm de profunditat i 40 cm d’amplària. 

El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pugui afectar el tub de fibrociment 

o material plàstic durant la seva estesa. 

Prisma Principal, variable en funció dels serveis.
Amb caràcter general:
‐ 2 tubulars de Mobilitat de DN110mm
‐ 4 tubulars d’Enllumenat de DN90mm
‐ 4 tubulars de TIC de DN125mm
Escomesa companyia
Tubulars TIC (IMI)
Tubulars Mobilitat
Tubulars Enllumenat
Tubulars connexió entre volums:
‐ 2DN160mm (Potència)
‐ 1DN110mm (Dades)
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Aquestes rases han de discorre per franges  que estiguin lliures de plantacions i construccions, alhora que  

s’haurà de respectar les distàncies de seguretat a aquestes i als altres serveis, prescrits per la normativa 

vigent. 

El rebliment de les rases es farà per capes de 20 cm  amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm i piconada, 

el rebliment de la rasa ha d’assolir el 90% del pròctor modificat i es col∙locarà una malla plàstica groga d'avís 

polietilè amb juntes estanques o de plàstic continu. 

L'estesa  de  cables  es  farà  amb molta  cura,  evitant  la  formació  de  coques  i  torcedures,  així  com  els 

fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 

No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. 

2.5.2 Connexió i alimentació dels dispositius i elements dels mòduls COMÚ i TIC 

La connexió dels elements i dispositius previstos al mòdul COMÚ i al mòdul TIC (com ara  els APs i sensors) 

es farà als borners normalitzats instal∙lats a tal efecte en la part inferior del mòdul COMÚ. No s’admetrà 

cablejat passant pel mòdul COMÚ ni pel mòdul  SAI per  arribar  a  la  resta de mòduls,  tret del  cablejat 

d’origen. 

Un cop realitzada la recepció, la instal∙lació i connexió de nous equips a l’armari unificat haurà de fer‐se 

d’acord amb el “Protocol d’Operació & Manteniment de l’armari unificat”. 

2.5.3 Preses de terra  

Cada volum d’armari unificat  tindrà una connexió a  terra. Les preses de  terra estaran construïdes pels 

elements següents: 

‐ Elèctrode. És una massa metàl∙lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a facilitar 

el pas dels corrents de defecte que puguin presentar‐se o la càrrega elèctrica que tingui o pugui 

tenir. 

‐ Línia  d'enllaç  amb  terra.  Està  format  pels  conductors  que  uneixen  l'elèctrode  o  conjunt 

d'elèctrodes amb el punt de posada a terra.  

‐ El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, born, 

etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de manera 

que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar‐se d’aquests amb la finalitat de poder realitzar 

la mesura de la resistència de terra. 

‐ Les plaques tindran un gruix de 3mm, i les de ferro galvanitzat de 3mm, amb una superfície mínima 

de 0,5m², en el cas que sigui necessari  la col∙locació de diverses plaques, se separaran uns 3m 

unes d'altres. 

‐ No es col∙locaran piques com a postes a terra.  

‐ Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que  impedeixi que siguin 

afectats per les labors del terreny i per les gelades i mai a menys de 50cm.  

‐ El  terreny  serà  tan  humit  com  sigui  possible  i  preferentment  de  terra  vegetal,  prohibint‐se 

construir els elèctrodes per peces metàl∙liques simplement submergides en aigua. 

‐ S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar‐los i si és possible, 

fora dels passos de persones i vehicles. 

‐ En el cas de terrenys de mala conductivitat s'instal∙laran els elèctrodes envoltats d'una lleugera 

capa de sulfat de coure i magnesi. 
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‐ En el cas d’instal∙lar l’armari unificat a prop d’una ET, no es col∙locaran plaques de terra a menys 

de 15m de la mateixa. 

 

En el cas de provisionalitats en l’armari degudes a l’execució de les obres, el CONTRACTISTA ha de restituir 

l’armari unificat a  l’estat de fàbrica, alhora d’eliminar tot el cablejat provisional  i substituir per un de nou 

aquell que tingui entroncaments. 

Totes les connexions a l’interior de l’armari es farà als borners. No s’admeten entroncaments. 

Les connexions entre volums d’un armari unificat es farà d’acord amb els plànols de l’Annex IV. Es respectaran 

les posicions en els bornes i les característiques dels cables allà indicades. 

2.6 LEGALITZACIÓ ARMARI UNIFICAT 

La taula següent relaciona la documentació a presentar a l’Ajuntament per a la legalització de cada armari: 

Armaris 
Unificats amb 
potència total 
instal∙lada 
< 5kW 

 Formulari genèric de presentació de la declaració responsable per a baixa tensió. 
(Disponible a la web https://canalempresa.gencat.cat/) 

 Declaració responsable  (Disponible a la web https://canalempresa.gencat.cat/ ) 

 Memòria tècnica de disseny de la instal∙lació : 
‐ Model ELEC‐3, Memòria Tècnica 
‐ Model ELEC‐ 2, Esquema Unifilar 

 Certificat d’instal∙lació emès per l’empresa instal∙ladora. 

Armaris 
Unificats amb 
potència total 
instal∙lada 
≥ 5 kW 

 Formulari genèric de presentació de la declaració responsable per a baixa tensió 
(Disponible a la web https://canalempresa.gencat.cat/) 

 Declaració responsable (Disponible a la web https://canalempresa.gencat.cat/) 

 Projecte de la instal∙lació (d’acord amb la ITC‐BT 04 del REBT) 

 Certificat de direcció i acabament d’obra emès per tècnic competent (Model 
ELEC‐4). 

 Certificat d’instal∙lació emès per l’empresa instal∙ladora. 

 Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal∙lacions Tècniques de 
Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal∙lació de baixa tensió  

 Acta d’inspecció favorable d’una EIC. 
 

La declaració responsable es lliurarà emplenada a  l’Agència d’Energia de Barcelona qui s’encarregarà de 

gestionar  la  signatura  del  responsable  municipal,  i  un  cop  signada  serà  retornada  a  la  DIRECCIÓ 

FACULTATIVA per la seva tramitació a la Direcció General d’Energia i Mines i Seguretat Industrial. 

Una vegada presentada, la DIRECCIÓ FACULTATIVA remetrà a l’Agència d’Energia de Barcelona l’acusament 

de rebut de Declaració responsable conforme s’ha presentat, juntament amb el document de previsió de 

càrregues de l’Annex I,  i l’Ajuntament tramitarà el nou subministrament a la potència normalitzada. 

En el cas de legalitzacions parcials de les instal∙lacions de l’armari unificat, el projecte i la contractació es 

farà  per  la  potència  total,  i  a  mesura  que  s’incorporin  les  instal∙lacions  es  faran  les  ampliacions 

corresponents fins a disposar de la legalització total de la instal∙lació. 

Aquest apartat caldrà adaptar‐se a totes les modificacions legislatives o criteris d’aplicació aprovats per la 

Direcció General d’Energia i Mines i Seguretat Industrial (o organisme oficial que correspongui). 

2.7 ALTA A LA PLATAFORMA DE MONITORATGE 

Un cop es disposi de la connexió de l’Armari Unificat a la xarxa de fibra òptica municipal, el CONTRACTISTA 

ho comunicarà a l’empresa adjudicatària del contracte de la Plataforma de monitoratge de l’armari unificat, 

per tal que aquesta configuri la monitorització i resta de sistemes de control de l’armari unificat i faci efectiva 
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l’alta a la Plataforma. Per tal fi, el CONTRACTISTA lliurarà a l’empresa de la Plataforma tota la informació 

relativa a cada armari que li requereixi, que es relaciona a continuació amb caràcter no limitatiu: 

‐ coordenades de l’emplaçament 

‐ fotografies de l’armari instal∙lat 

‐ formulari amb les càrregues elèctriques instal∙lades (Annex I) 

‐ esquema unifilar de l’armari 

‐ inventari 

‐ documentació legalització 

 

L’empresa  adjudicatària del  contracte de  la  Plataforma  de monitoratge  emetrà  un  certificat  conforme 

l’armari s’ha connectat a la Plataforma i les dades que es publiquen a la Plataforma reprodueixen de forma 

fidedigna el funcionament real de l’armari unificat.  

2.8 RECEPCIÓ DE L’ARMARI UNIFICAT 

Prèviament a  la visita de comprovació per a  la Recepció de  l’armari unificat,  la DIRECCIÓ FACULTATIVA 

aportarà, per cadascun dels armaris unificats  instal∙lats,  la següent documentació  i material a  l’Agència 

d’Energia de Barcelona: 

 Dos (2) jocs de claus, cada un d’ells format per: una clau JIS‐20, una clau Schneider 405, una clau 

FAC  model  COMÚ‐SAI  Barcelona,  una  clau  FAC  model  TIC  Barcelona,  una  clau  FAC  model 

MOBILITAT Barcelona i una Clau de Guàrdia (aquesta darrera no és necessària pels models L‐e i  

D‐e, en no disposar de mòdul de Mobilitat). 

 

 Tota la documentació facilitada pel fabricant de l’armari unificat enumerada en el punt 2.4 Recepció 

dels armaris unificats a l’obra. 

 En el cas que l’armari hagi tingut provisionalitats d’obra, un informe de la DIRECCIÓ FACULTATIVA 

conforme  l’estat  d’aquest  s’ha  restituït  a  les  condicions  de  sortida  de  fàbrica  amb  fotos 

comparatives de l’estat a la recepció en obra de l’armari i l’estat final. 

 Tota la documentació original indicada en l’apartat 2.6 Legalització Armani Unificat, en el cas que 

aquesta no hagi estat lliurada. 

 Subrogació de les garanties de l’aparellatge i equips instal∙lat en els mòduls COMÚ i COMÚ‐SAI (i 

de  l’equip de  control ubicat  al mòdul  TIC)  a  favor de  l’Ajuntament, més enllà del període de 

garantia de les obres. 

 Verificació que les càrregues finalment connectades no superen les càrregues de disseny. En el cas 

que aquestes siguin superiors a les previstes per al SAI, serà necessari realitzar novament la prova 

de descàrrega prevista al punt 2.4 d’aquest document. 

 Certificat de  l’empresa adjudicatària responsable de  la Plataforma de monitoratge, descrit en el 

punt 2.7 d’aquest document. 
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 Foto de la pica de posada a terra de l’armari unificat. 

 Certificat dels cables de connexió entre volums de l’armari, en els casos que es tracti de tipologies 

formades per dos volums (totes a excepció de l’armari L‐m). Així mateix, s’aportaran les següents 

característiques dels cables: tensió de servei, secció i tipus. 

 Plànol de borners amb l’ocupació de serveis. 

 Plànol de planta i longitudinal per cada armari unificat amb els prismes de connexió entre volums. 

 Verificació favorable de la contracta de manteniment de l’armari unificat en aquell àmbit. 

 

A tal fi, s’adjuntarà convenientment omplert  i signat el “Check‐list 03. Recepció Final dels armaris” segons 

model inclòs a l’Annex V d’aquest document. 

3. CUSTÒDIA DE LES CLAUS  

El CONTRACTISTA i la DIRECCIÓ FACULTATIVA són els responsables de la custòdia de les claus de l’armari 

unificat, i a la finalització de les obres han de vetllar per la recuperació de totes i cadascun dels originals i/o 

còpies facilitats en el decurs de l’execució de les obres. 

 

4. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l’armari unificat serà d'un any, excepte que el Plec de Clàusules Administratives fixi 

un termini superior, durant el qual el CONTRACTISTA restarà obligat a conservar la instal∙lació en perfectes 

condicions  de  funcionament  i  seguretat,  reposant  els materials  defectuosos,  deteriorats  i  trencats  o 

sostrets per tercers i dels accidents o perjudicis que puguin produir‐se. 

Si  en  el  termini  requerit  no  són  reparades  les  anomalies  existents,  podran  ser  reparades  per  compte 

d'aquest Ajuntament, descomptant el valor d'aquestes reparacions, de les garanties. 

Aquest  termini de  garantia  començarà  a  comptar  a partir de  la data d’entrada en  la Direcció  General 

d’Energia i Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya de la documentació necessària per a 

la tramitació de la legalització primitiva de l’armari unificat. 

 

5. ALTRES CONDICIONS 

El present Protocol podrà ser revisat  i modificat per  l'Ajuntament, quan  l'avanç tecnològic,  la posada en 

vigor de nous Reglaments Estatals i el funcionament de les instal∙lacions, requereixin la seva actualització, 

previ  informe  dels  Serveis  Tècnics Municipals,  tramitant‐se  dites modificacions,  d’acord  amb  el  que 

s’ordena respecte d'això en la legislació vigent. 

 



 
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans 
Direcció de Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental  

 
Torrent de l’Olla 218, 3a planta 
08012 Barcelona 
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L‐em. VOLUM 1 L‐em. VOLUM 2

Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrialINDICATIU

AU‐00

8  mDistància 
entre volums

MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1 Secció

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA:

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A 0 A
Secció 6 mm2

16 mm2 IGA 2
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Secció 6 mm2 Magneto  Magneto  Magneto 

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

0 A 0 A

Magneto  Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols 2 pols

0 A 0 A 0 A

MÒDUL MOBILITAT  MÒDUL  SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V Tensió  400 V Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

Semàfors  0 W
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

2 TUBULARS DN 160 0 W
Progr. espires  0 W POTÈNCIA 9 Regulador de fluxe Si/No Equip Metering 35 W

Càrrega Directe 0 W
Potència  
elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

50 W Mag 2p Ús 0 W
Tubulars de connexió entre volums

Sistema regulació Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 150 W 0 W

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat
Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Mòdul 3G Telegestió Si/No Càrrega SAI 135 W 6 A Pot
Wifi 0 W

0 W Endoll  2500 W DADES 9

Càrrega Directe 0 W

Circuit  Potència
Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00%

L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control Si/No

Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Mag 2p Ús 

0 W 6 A Pot 0 W
L2 0 W 0 A 0,00%

Pot 0 W
L5 0 W 0 A 0,00% Endoll 2500 W

Ús 

L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 6 A

Equip telegestió (SAI) 15 W 6 A Pot 0 W
L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

Endoll  2500 W
Mag 2p Ús 

DN 110 DN 90 DN 125

(Màxim 15m)

ARQUETA 
MOBILITAT

60x60

ARQUETA 
ENLLUMENAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

 

6 A Pot 0 W

Endoll 2500 W

TUBULARS 6 TUBULARS 4 TUBULARS

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

Mòdul Mobiltat: bastidor amb regulador i programador espires 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
Secció de cable  mínima a verificar segons la potència instal∙lada
La potència dels semàfors es calcula en base a la següent  fórmula = Potència del regulador +  ∑ potència óptiques simultàniament enceses

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements 
sotarelacionats i conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius   9 Per les tubuluars de potència s'instal∙larà els cables  referits a la nota 3 i segons detall del plànol  7  "Connexió entre volums",  així com per la tubular de dades s'instal∙laran els cables  assenyalats en aquell 
plànol.Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis

Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

Mòdul  Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat  Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control Calibres mínims
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Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius  
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partidaMòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i 
conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

Mòdul Mobiltat: bastidor amb regulador i programador espires 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial Calibres mínims

La potència dels semàfors es calcula en base a la següent  fórmula = Potència del regulador + ∑ potència óptiques simultàniament enceses

ARQUETA 
MOBILITAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 125

6 A Pot 0 W

Endoll 2500 W

Mag 2p Ús 

Ús 
6 A Pot 0 W

OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

0 W
Endoll 2500 W

Mag 2p Ús 
Model Router 6 A
Mòdul 3G Equip Control Si/No

0 W 0 W 6 A
Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Pot

Wifi 0 W
0 W Endoll  2500 W

0 W

Pot. elements 
subministrats  DIRECTE

0 W Càrrega Directe 630 W
Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Càrrega SAI 85 W 6 A Pot

Pot 0 W
Càrrega Directe 0 W

Càrrega Directe

Progr. espires  0 W Equip Metering 35 WPotència  elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

0 W Mag 2p Ús 

Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

Semàfors  0 W
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

MÒDUL MOBILITAT  MÒDUL  SAI MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V

0 W Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 85 W

Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols

0 A 0 A

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 2 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Magneto  Magneto 

0 A

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA: AU‐00

L‐m.  VOLUM ÚNIC

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols

MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1
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AU‐00

L‐e. VOLUM 1 L‐e. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1 Secció

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA:

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A 0 A
Secció 6 mm2

16 mm2 IGA 2
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Secció 6 mm2 Magneto  Magneto  Magneto 

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

0 A 0 A

Magneto  Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols 2 pols

0 A 0 A 0 A

MÒDUL RESERVA MÒDUL  SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V Tensió  400 V Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

0 W
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

2 TUBULARS DN 160 0 W
0 W POTÈNCIA 9 Regulador de fluxe Si/No Equip Metering 35 W

Càrrega Directe 0 W

Potència  elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

0 W Mag 2p Ús 0 W
Tubulars de connexió entre volums

Sistema regulació Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 100 W 0 W

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat
Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Mòdul 3G Telegestió Si/No Càrrega SAI 85 W 6 A Pot
Wifi 0 W

0 W Endoll  2500 W DADES 9

Càrrega Directe 0 W

Circuit  Potència
Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00%

L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control Si/No

Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Mag 2p Ús 

0 W 6 A Pot 0 W
L2 0 W 0 A 0,00%

Pot 0 W

Distància 
entre volums 12  m

L5 0 W 0 A 0,00% Endoll 2500 W
Ús 

L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 6 A

Equip telegestió (SAI) 15 W 6 A Pot 0 W
L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

Pot 0 W

Endoll 2500 W

(Màxim 15m) Endoll  2500 W
Mag 2p Ús 

6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 90 DN 125

TUBULARS A DEFINIR  SEGONS 
NECESSITAT SERVEI

 

6 A

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial Secció de cable  mínima a verificar segons la potència instal∙lada

4 No es preveu subministrament des de SAI, tot i que si escau i és inferior a 50 W es podrà facilitar directament des del mòdul SAI sense haver d'anar  i tornar al mòdul comú. 
En cas contrari, l'esquema haura de ser equivalent a l'armari L‐em, substituint el mòdul de mobilitat per aquest.

DIMENSIONS DE L'ARQUETA A DEFINIR 
SEGONS LA NECESSITAT DEL SERVEI

ARQUETA 
ENLLUMENAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

Espai reservat per l'equipament d'altres serveis no contemplats en l'armari 
unificat

OBSERVACIÓ:

Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius   9 Per les tubuluars de potència s'instal∙larà els cables  referits a la nota 3 i segons detall del plànol  7 "Connexió entre volums",  així com per la tubular de dades s'instal∙laran els cables  assenyalats en aquell plànol.
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

Mòdul Enllumenat: Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat  Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control Calibres mínims

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i 
conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.
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D‐em. VOLUM 1 D‐em. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1 Secció

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA:

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A 0 A
Secció 6 mm2

16 mm2 IGA 2
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Secció 6 mm2 Magneto  Magneto  Magneto 

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

0 A 0 A

Magneto  Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols 2 pols

0 A 0 A 0 A

MÒDUL MOBILITAT  MÒDUL  SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V Tensió  400 V Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

Semàfors 
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

2 TUBULARS DN 160 0 W
Progr. espires  0 W POTÈNCIA 9 Regulador de fluxe Si/No Equip Metering 35 W

Càrrega Directe 0 W
Potència  
elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

50 W Mag 2p Ús 0 W
Tubulars de connexió entre volums

Sistema regulació Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 150 W 0 W

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat
Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Mòdul 3G Telegestió Si/No Càrrega SAI 135 W 6 A Pot
Wifi 0 W

0 W Endoll  2500 W DADES 9

Càrrega Directe 0 W

Circuit  Potència
Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00%

L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control Si/No

Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Mag 2p Ús 

0 W 6 A Pot 0 W
L2 0 W 0 A 0,00%

Pot 0 W

Distància 
entre volums

8  m
L5 0 W 0 A 0,00% Endoll 2500 W

Ús 

L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 6 A

Equip telegestió (SAI) 15 W 6 A Pot 0 W
L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

6 A Pot 0 W

Endoll 2500 W

(Màxim 15m) Endoll  2500 W
Mag 2p Ús 

TUBULARS 6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 90 DN 125

 

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial Secció de cable  mínima a verificar segons la potència instal∙lada

La potència dels semàfors es calcula en base a la següent  fórmula = Potència del regulador + ∑ potència óptiques simultàniament enceses

ARQUETA 
MOBILITAT

60x60

ARQUETA 
ENLLUMENAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements 
sotarelacionats i conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

Mòdul Mobiltat: bastidor amb regulador i programador espires 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.

Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius   9 Per les tubuluars de potència s'instal∙larà els cables  referits a la nota 3 i segons detall del plànol  7 "Connexió entre volums",  així com per la tubular de dades s'instal∙laran els cables  assenyalats en aquell 
plànol.Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis

Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

Mòdul  Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat  Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control Calibres mínims
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D‐m. VOLUM 1 D‐m. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1 Secció

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA:

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A 0 A
Secció 6 mm2

16 mm2 IGA 2
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Secció 6 mm2 Magneto  Magneto  Magneto 

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

0 A 0 A

Magneto  Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols 2 pols

0 A 0 A 0 A

MÒDUL RESERVA MÒDUL  SAI MÒDUL MOBILITAT  MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V TENSIÓ 230 V Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

0 W
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

2 TUBULARS DN 160

0 W
Tubulars de connexió entre volums

Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 135 W

0 W POTÈNCIA 9 Equip Metering 35 W0 W Potència  elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

50 W Mag 2p Ús 0 W
Càrrega SAI 

Wifi 0 W
0 W Endoll  2500 W DADES 9

0 W
0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W Càrrega SAI 135 W 6 A Pot

Potència elements 
connectats a SAI

Semàfors  0 W
Progr. espires 

Espai reservat per l'equipament d'altres serveis no contemplats en l'armari 
unificat

Mòdul 3G Equip Control

2500 W

Pot 0 W
OBSERVACIÓ: Càrrega Directe 0 W

Càrrega Directe 0 W 0 W 6 A
Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Distància 
entre volums 12  m

Endoll

Si/No Mag 2p Ús 
Model Router

Ús 
6 A Pot 0 W

OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

6 A Pot 0 W

6 A Pot 0 W

Endoll 2500 W

(Màxim 15m)
Mag 2p Ús 

TUBULARS A DEFINIR  SEGONS 
NECESSITAT SERVEI

TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 125

 

4 No es preveu subministrament des de SAI, tot i que si escau i és inferior a 50 W es podrà facilitar directament des del mòdul SAI sense haver d'anar  i tornar al mòdul comú. 
En cas contrari, l'esquema haura de ser equivalent a l'armari L‐em, substituint el mòdul de mobilitat per aquest.

DIMENSIONS DE L'ARQUETA A DEFINIR 
SEGONS LA NECESSITAT DEL SERVEI

ARQUETA 
MOBILITAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

9 Per les tubuluars de potència s'instal∙larà els cables  referits a la nota 3 i segons detall del plànol  7 "Connexió entre volums",  així com per la tubular de dades s'instal∙laran els cables  assenyalats en aquell plànol.
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

La potència dels semàfors es calcula en base a la següent  fórmula = Potència del regulador + ∑ potència óptiques simultàniament enceses

Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partidaMòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control

Calibres mínims

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W
0 W

Càrrega Directe 0 W

Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius  

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i 
conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

Mòdul mobilitat: bastidor amb regulador i programador d'espires. 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial Secció de cable  mínima a verificar segons la potència instal∙lada
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D‐e. VOLUM 1 D‐e. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1 Secció

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA:

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A 0 A
Secció 6 mm2

16 mm2 IGA 2
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Secció 6 mm2 Magneto  Magneto  Magneto 

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

0 A 0 A

Magneto  Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols 2 pols

0 A 0 A 0 A

MÒDUL RESERVA MÒDUL  SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V Tensió  400 V Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

0 W
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

2 TUBULARS DN 160 0 W
0 W POTÈNCIA 9 Regulador de fluxe Si/No Equip Metering 35 W

Càrrega Directe 0 W

Potència  elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

50 W Mag 2p Ús 0 W
Tubulars de connexió entre volums

Sistema regulació Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 150 W 0 W

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat
Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Mòdul 3G Telegestió Si/No Càrrega SAI 135 W 6 A Pot
Wifi 0 W

0 W Endoll  2500 W DADES 9 Circuit  Potència
Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00% 0 W 6 A

Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Espai reservat per l'equipament d'altres serveis no contemplats en l'armari 
unificat

L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control

2500 W

Pot 0 W
OBSERVACIÓ: L2 0 W 0 A 0,00% Càrrega Directe 0 W

Si/No Mag 2p Ús 
L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 6 A Pot 0 W

Distància 
entre volums 12  m

L5 0 W 0 A 0,00% Endoll
Ús 

Equip telegestió (SAI) 15 W 6 A Pot 0 W
L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

Pot 0 W

Endoll 2500 W

(Màxim 15m) Endoll  2500 W
Mag 2p Ús 

TUBULARS A DEFINIR  SEGONS 
NECESSITAT SERVEI

6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 90 DN 125

 

6 A

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial Secció de cable  mínima a verificar segons la potència instal∙lada

4 No es preveu subministrament des de SAI, tot i que si escau i és inferior a 50 W es podrà facilitar directament des del mòdul SAI sense haver d'anar  i tornar al mòdul comú. 
En cas contrari, l'esquema haura de ser equivalent a l'armari D‐em, substituint el mòdul de mobilitat per aquest.

DIMENSIONS DE L'ARQUETA A DEFINIR 
SEGONS LA NECESSITAT DEL SERVEI

ARQUETA 
ENLLUMENAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i 
conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.

Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius   9 Per les tubuluars de potència s'instal∙larà els cables  referits a la nota 3 i segons detall del plànol  7 "Connexió entre volums",  així com per la tubular de dades s'instal∙laran els cables  assenyalats en aquell plànol.
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

Mòdul Enllumenat: Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat  Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control Calibres mínims
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7. ANNEX II. FORMULARI INVENTARI DE L’ARMARI UNIFICAT 

   



 

‐ 18 ‐ 

   



INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X

002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

004 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X

005 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X

009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X

010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X

012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

021 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X

022 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

029 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X

030 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X

031 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

032 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

033 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

034 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X

038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X

039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X

046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X

047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X

048 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X

049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

053 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

054 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

055 Vol. 1 Equip electrònic SAI X

056 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X

057 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X

058 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X

059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible MOB X

060 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

061 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X

062 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI

063 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X

064 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X

065 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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066 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

076 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

077 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

078 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

079 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X

080 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

081 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

082 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

083 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

084 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

085 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

086 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

087 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

088 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X

089 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X

090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX

092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X

093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X

094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X

095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X

096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X

097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X

098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X

099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X

100 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X

101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X

102 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX

103 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X

104 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X

105 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT

106 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X

107 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X

108 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X

109 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X

110 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20

111 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X

112 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat

113 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon

114 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh

115 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X

116 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X

117 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) MOB X

118 Vol. 1 Sensor Teclat numèric MOB X

119 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB

120 Vol. 1 Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X

121 Vol. 1 Equip electrònic Regulador semafòric X

122 Vol. 1 Equip electrònic Programador d'espires
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INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. Únic Equip electrònic Comptador X

002 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

004 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

005 Vol. Únic Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

006 Vol. Únic Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

007 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

008 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X

009 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X

010 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

011 Vol. Únic Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

012 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

013 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

014 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

015 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

016 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

017 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

018 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

019 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

020 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

021 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

022 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

023 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

024 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

025 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

026 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

027 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

028 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) COM X

029 Vol. Únic Sensor Teclat numèric COM X

030 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

031 Vol. Únic Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

032 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

033 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

034 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

035 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

036 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X

037 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X

038 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

039 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

040 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

041 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

042 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

043 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

044 Vol. Únic Equip electrònic Programador de reg X

045 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

046 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

047 Vol. Únic Equip electrònic SAI X

048 Vol. Únic Altres dispositius Bateries X

049 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

050 Vol. Únic Sensor Teclat numèric SAI X

051 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI
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052 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

053 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

054 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

055 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

056 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

057 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

058 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

059 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

060 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

061 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

062 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

063 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

064 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

065 Vol. Únic Sensor Teclat numèric TIC X

066 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

067 Vol. Únic Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

068 Vol. Únic Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

069 Vol. Únic Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

070 Vol. Únic Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

071 Vol. Únic Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

072 Vol. Únic Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

073 Vol. Únic Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

074 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X

075 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X

076 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) MOB X

077 Vol. Únic Sensor Teclat numèric MOB X

078 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB

079 Vol. Únic Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X

080 Vol. Únic Equip electrònic Regulador semafòric X

081 Vol. Únic Equip electrònic Programador d'espires
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INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X

002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

004 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X

005 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic RESERVA X

009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X

011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

020 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X

021 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

022 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

028 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X

029 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X

030 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

031 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

032 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

033 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

034 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) RESERVA X

037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X

044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X

045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X

046 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X

047 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

048 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

051 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

052 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

053 Vol. 1 Equip electrònic SAI X

054 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X

055 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X

056 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X

057 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible RESERVA X

058 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

059 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X

060 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI

061 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X

062 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X

063 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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064 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

065 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

066 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

074 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

075 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

076 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

077 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X

078 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

079 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

080 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

081 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

082 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

083 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

084 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

085 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

086 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X

087 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X

088 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

089 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX

090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X

091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X

092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X

093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X

094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X

095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X

096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X

097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X

098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X

099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X

100 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX

101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X

102 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X

103 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT

104 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X

105 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X

106 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X

107 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X

108 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20

109 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X

110 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat

111 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon

112 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh

113 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) RESERVA X

114 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) RESERVA X

115 Vol. 1 Sensor Teclat numèric RESERVA X

116 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul RESERVA X SCHNEIDER Schneider 405
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INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X

002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CS X

004 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

005 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CS X JIS JIS 20

006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X

007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X

011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X

012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X

014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

021 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

022 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X

024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

029 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

030 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

031 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X

032 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X

033 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

034 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X

040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X

041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X

048 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X

049 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X

050 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X

051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

053 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

054 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

055 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

056 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

057 Vol. 1 Equip electrònic SAI X

058 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X

059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X

060 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X

061 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible MOB X

062 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

063 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X

064 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI

065 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X

066 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X

067 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
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ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X) CARACTERÍSTIQUES

068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

076 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

077 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

078 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

079 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

080 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

081 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X

082 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

083 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

084 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

085 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

086 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

087 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

088 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

089 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X

091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X

092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX

094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X

095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X

096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X

097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X

098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X

099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X

100 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X

101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X

102 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X

103 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X

104 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX

105 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X

106 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X

107 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT

108 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X

109 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X

110 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X

111 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X

112 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20

113 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X

114 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat

115 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon

116 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh

117 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X

118 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X

119 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) MOB X

120 Vol. 1 Sensor Teclat numèric MOB X

121 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB

122 Vol. 1 Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X

123 Vol. 1 Equip electrònic Regulador semafòric X

124 Vol. 1 Equip electrònic Programador d'espires
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INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X

002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CS X

004 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

005 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CS X JIS JIS 20

006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X

007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X

011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X

012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic RESERVA X

014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

021 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

022 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X

024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

029 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

030 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

031 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X

032 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X

033 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

034 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X

040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X

041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) RESERVA X

048 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X

049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

053 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic RESERVA X

054 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

055 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

056 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) RESERVA X

057 Vol. 1 Equip electrònic SAI X

058 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X

059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X

060 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible MOB X

061 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

062 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X

063 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI

064 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X

065 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X

066 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X

SI (X) CARACTERÍSTIQUES
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067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

076 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

077 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

078 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

079 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

080 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X

081 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

082 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

083 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

084 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

085 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

086 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

087 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

088 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

089 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X

090 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X

091 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) MOB X

092 Vol. 2 Sensor Teclat numèric MOB X

093 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB

094 Vol. 2 Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X

095 Vol. 2 Equip electrònic Regulador semafòric X

096 Vol. 2 Equip electrònic Programador d'espires
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INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X

002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CS X

004 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

005 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CS X JIS JIS 20

006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X

007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic RESERVA X

011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X

013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

021 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

022 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X

023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

029 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

030 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X

031 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X

032 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

033 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

034 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) RESERVA X

039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X

046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X

047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X

048 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X

049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

053 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic RESERVA X

054 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

055 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

056 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) RESERVA X

057 Vol. 1 Equip electrònic SAI X

058 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X

059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X

060 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X

061 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

062 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X

063 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI

064 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X

065 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X

066 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

076 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

077 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

078 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

079 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

080 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X

081 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

082 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

083 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

084 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

085 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

086 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

087 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

088 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

089 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X

090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X

091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX

093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X

094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X

095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X

096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X

097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X

098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X

099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X

100 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X

101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X

102 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X

103 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX

104 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X

105 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X

106 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT

107 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X

108 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X

109 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X

110 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X

111 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20

112 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X

113 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat

114 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon

115 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh
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8. ANNEX III. PLEC DE CONDICIONS 

   



 

‐ 20 ‐ 

 



 
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans 
Direcció de Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental  

 
Torrent de l’Olla 218, 3a planta 
08012 Barcelona 
 

‐ 21 ‐ 

8.1 CONDICIONS DELS MATERIALS 

Tots els materials emprats, encara els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat i 

completament nous sense haver estat utilitzats, encara que fos amb caràcter de mostra o experimental, 

alhora que intercanviables amb els altres models d’armari unificat instal∙lats a la ciutat. 

Tots  els materials  emprats  en  l'obra  civil  d'aquest  projecte  hauran  de  complir  les  especificacions  que 

s'indiquen particularment per a cada u d'ells en els articles d'aquest Plec. 

Independentment d'aquestes especificacions, el director d'Obra està facultat per a ordenar  les anàlisis  i 

proves que  cregui  convenient  i  estimi necessàries per  a  la millor definició de  les  característiques dels 

materials emprats. 

8.2 ARMARI UNIFICAT 

L’armari unificat haurà de donar compliment a  l’establert en el document “Especificacions dels Armaris 

Unificats per l’espai públic. Documentació per a la redacció del projectes”. 

Tots els materials i aparellatge utilitzat haurà de respondre a allò que s’ha normalitzat pels Serveis Tècnics 

Municipals,  o  si  és  procedent,  presentar  possibilitat  d’intercanvi  i  interoperabilitat  sense  necessitat 

d’operacions o elements accessoris.  

8.2.1 Obra civil associada 

Tots els materials d’obra civil compliran les condicions exigides en el Plec d’Obres de l’Ajuntament 

8.2.2 Fonaments de l’armari unificat 

La  fonamentació de  l’armari unificat serà mitjançant una sabata centrada en els models L  i una sabata 

contínua pel model D en la qual s’inseriran els perns d’ancoratge de la base i de l’armari unificat. La imatge 

següent detalla les dimensions normalitzades del suport per a les tipologies de model L, de dos volums de 

base 550x550mm (esquerra) i de volum únic de base 750x550mm (dreta): 
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Pel que fa a les tipologies de model D, les figures següents representen els volums de base 1.200x400 mm, 

de 2 portes: 

 

La figura següent representa els volums de base 1.600x400 mm, de 3 portes: 

 

Finalment, els volums de base 1.950x400 mm, de 3 portes frontals més una lateral: 

 

En  tot  cas,  la  DIRECCIÓ  FACULTATIVA  validarà  juntament  amb  el  fabricant  de  l’armari  unificat  les 

característiques de la fonamentació indicades al corresponent projecte.  
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En l’interior d’aquestes sabates es disposaran els tubulars necessaris per l’estesa dels cables que vagin del 

mòdul a la corresponent arqueta, la distribució dels quals es fa de forma que aquests quedin embocats en 

el mòdul corresponent. 

Així mateix, s’instal∙larà la corresponent pressa de connexió a terra, i es dimensionarà la sensibilitat dels 

diferencials en funció de la resistència d’aquesta. 

En casos de carrers amb pendent, la fixació de la instal∙lació haurà de fer‐se de conformitat a l’esquema 

següent  (extret  del  Plec  de  Condicions  Tècniques  del  Departament  d’Enllumenat),  sempre  permetent 

l’obertura total de les portes: 

 

 

8.2.3 Tubulars de la canalització de connexió entre volums 

Tub de polietilè 

Estaran  fabricats  en  polietilè  d'alta  densitat  amb  estructura  de  doble  paret,  llisa  interior  i  corrugada 

exterior, unides per termofusió. 

Els diàmetres a utilitzar, seran 110 mm d'exterior per al pas dels cables de DADES i de 160 mm d’exterior 

per els cables de POTÈNCIA. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable. 

La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N. 

La resistència a l'impacte per a una massa de 5 Kg serà, pel tub de 110 mm de 28 J i pel tub de 160 mm de 

40 J, per a una altura de 570 mm. 

Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de fabricació. 

Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la DIRECCIÓ FACULTATIVA pel seu examen. 
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Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60º C. 

Conductors 

Seran subministrats per marca  de coneguda solvència en el mercat. 

Els conductors utilitzats per a la unió dels volums seran de tipus RFV‐06/1 KV, de secció i característiques 

definides als plànols corresponents (Annex IV). 

Cables de senyals 

Seran subministrats per marca  de coneguda solvència en el mercat. 

Els cables per a la transmissió dels senyals de control, utilitzats per a la connexió entre volums, seran de 

secció i característiques definides als plànols corresponents (Annex IV), en concret: 

‐ BUS RS‐485: cable de 2 parells trenats de 120Ω apantallat (pantalla connectada a terra) 

‐ Per  la resta de senyals s’instal∙larà una mànega de 15 conductors de secció 1mm2 apantallada 

(pantalla connectada a terra) 
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9. ANNEX IV. CONNEXIONS I CABLEJAT ENTRE VOLUMS DE L’ARMARI UNIFICAT 
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Cable de 2 parells trenats de 120 Ω apantallat (*)

terra

Cable UTP

a mòdul TIC

a mòdul TIC

a mòdul RESERVA

a mòdul SAI Connector RJ45

Connector RJ45

(Fabricant)
INTERIOR

Frontera armari.
Delimita responsabilitat de

les connexions entre volums

Frontera armari.
Delimita responsabilitat de

les connexions entre volums

A
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EXTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

Conductors de secció 16 mm2 (**)

Fusible 6 A
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Fusible 6 A
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Fusible 6 A

Conductors de secció 6 mm2

Conductors de secció 2,5 mm2
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5V I/O ISO-Vol.1
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Contacte Auxiliar IGA-01

Alarma SAI

Contacte Auxiliar RESERVA

Conductors de secció mínim 6 mm2 (**)RESERVA segons potència instal·lada

SAI OUT-EP

SAI OUT-TIC

SAI OUT-NEUTRE

REF RESERVA 

REF SAI

REF IGA-S

REF IGA-R

REF IGA-T

Senyals de tensió per Metering
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Alimentacions mòduls 
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RESERVA 
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Bus RS232

232 TX-Vol.1
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232 GND-Vol.1

485 A-Vol.1

485 B-Vol.1
485 GND-Vol.1

485 5V-Vol.1

Bus RS485

Bus RS232
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485 A-Vol.1
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485 GND-Vol.1
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SHIELD

Notes:
* Els apantallaments s'han de connectar a terra en un dels extrems.
** Secció mínima del cable. Caldrà revisar-la segons la potència realment 
instal·lada. 
*** El cablejat des de les tubulars fins als borners del mòdul SAI 
s'instal·larà per les canaletes interiors corresponents disposades a tal 
efecte, a fi de garantir la separació entre els cables de potència i dades.
**** En els models d'armari tipus D, el senyal connectat a la borna XS6 
no és necessari, només caldrà en el cas dels models L.
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Conductors de secció mínim 6 mm2 (**) RESERVA segons potència instal·lada

Conductors de secció 2,5 mm2

SAI OUT-NEUTRE

SAI OUT-MOB

SAI OUT-TIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

15
16

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

15
16
17

1
2
3
4
5

(Obra)
EXTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

(Obra)
EXTERIOR

Cable UTP

Cable UTP Connector RJ45

Connector RJ45
A

B

Roseta RJ45

Roseta RJ45

Connector RJ45

Connector RJ45
A

B

Roseta RJ45

Roseta RJ45

13
14

13
14

IGA-S

IGA-R

IGA-NEUTRE

IGA-T
IGA-S

IGA-R

IGA-NEUTRE

IGA-T

RESERVA

SAI

RESERVA-NEUTRE

SAI-NEUTRE

RESERVA 

SAI

RESERVA-NEUTRE

SAI-NEUTRE

Bus RS232

SHIELD

Bus RS485

485 A-Vol.1

485 B-Vol.1
485 GND-Vol.1

485 5V-Vol.1

232 TX-Vol.1

232 RX-Vol.1
232 GND-Vol.1

485 A-Vol.1

485 B-Vol.1
485 GND-Vol.1

485 5V-Vol.1

Bus RS232

232 TX-Vol.1

232 RX-Vol.1
232 GND-Vol.1

Bus RS485

Borner XS-SAI Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XR-SAI

Borner XP-SAI

Borner XR-CONNEXIÓ

Borner XP-GENERAL

Borner XP-SAI

Borner XP-SAI

Borner XS-SAI

Borner XS-SAI

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XP-GENERAL

Borner XP-GENERAL

2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12

2
3
4
5

6
7

9
10
11

8

12

Mànega de 15 conductors de secció 1 mm2 apantallada (*)

SHIELD

Notes:
* Els apantallaments s'han de connectar a terra en un dels extrems.
** Secció mínima del cable. Caldrà revisar-la segons la potència realment 
instal·lada. 
*** El cablejat des de les tubulars fins als borners del mòdul SAI 
s'instal·larà per les canaletes interiors corresponents disposades a tal 
efecte, a fi de garantir la separació entre els cables de potència i dades.
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Volum 2, Agrupacions emVolum 1, Agrupacions em

De companyia

Sortides SAI

REF MOB

REF MOB-SAI

REF SAI

Senyals de tensió per Metering

MOB SAI-NEUTRE

MOB GRAL. 

MOB SAI

SAI

MOB GRAL.-NEUTRE

SAI-NEUTRE

Conductors de secció 16 mm2 (**)

Alimentacions mòduls 

REF IGA-S
REF IGA-R

REF IGA-T

Bus RS232

Senyals de tensió per Metering

De companyia

Sortides SAI

Alimentacions mòduls 

SHIELD

485 A-Vol.1
485 B-Vol.1

485 GND-Vol.1

485 5V-Vol.1

R
ef

er
èn

ci
es

 d
e

 
te

ns
ió

T
ub

ul
ar

 d
e 

po
tè

nc
ia

 (
2Ø

16
0m

m
) 

**
*

Fusible 6 A
Fusible 6 A

Fusible 6 A

1

2
3

4
5

6

7
8

9

10

12
13

14

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A
Fusible 6 A

Conductors de secció 6 mm2 (**)

Conductors de secció 6 mm2 (**)

Conductors de secció 2,5 mm2

P
ot

èn
ci

a

T
ub

ul
ar

 d
e 

da
de

s 
(1

Ø
11

0m
m

) 
**

*

Notes:
* Els apantallaments s'han de connectar a terra en un dels extrems.
** Secció mínima del cable. Caldrà revisar-la segons la potència realment 
instal·lada. 
*** El cablejat des de les tubulars fins als borners del mòdul SAI 
s'instal·larà per les canaletes interiors corresponents disposades a tal 
efecte, a fi de garantir la separació entre els cables de potència i dades.

MOB SAI-NEUTRE

MOB GRAL. 

MOB SAI

SAI

MOB GRAL.-NEUTRE

SAI-NEUTRE

Contactes auxiliars
i sensors finals de carrera

11

parell 1

parell 2

parell 1

parell 2

R
e

ferè
ncies d

e 
tensió

T
ubular de potència (2Ø

160m
m

)

P
o

tència

T
ubular de dades (1Ø

110m
m

)

IGA-S

IGA-R

SAI OUT-EP

SAI OUT-MOB

SAI OUT-TIC
SAI OUT-NEUTRE

IGA-NEUTRE

IGA-T

Final Carrera MOB

Final Carrera SAI

Contacte Auxiliar MOB

Final Carrera COMPANYIA

Contacte Auxiliar SAI

Contacte Auxiliar IGA-01

Contacte Auxiliar MOB-SAI

12V-Vol.1

Alarma SAI

Bus RS232

BUZZER-Vol.1

Contactes auxiliars
i sensors finals de carrera

5V I/O ISO-Vol.1

232 TX-Vol.1
232 RX-Vol.1

232 GND-Vol.1

1

2
3

4
5

6

7

13

8

14

9

10

11

12

Cable de 2 parells trenats de 120 Ω apantallat (*)

terra

a mòdul TIC

a mòdul TIC

a mòdul MOB

a mòdul SAI

Bus RS485 Bus RS485

(Fabricant)
INTERIOR

Borner XS-SAI

Borner XR-SAI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

15
16
17
18

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13
14

Frontera armari.
Delimita responsabilitat de

les connexions entre volums

Frontera armari.
Delimita responsabilitat de

les connexions entre volums

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

15
16
17
18

1
2
3
4
5
6

19

(Obra)
EXTERIOR

(Obra)
EXTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

(Obra)
EXTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

(Obra)
EXTERIOR

Cable UTP

Cable UTP Connector RJ45

Connector RJ45
A

B

Roseta RJ45

Roseta RJ45

Connector RJ45

Connector RJ45
A

B

Roseta RJ45

Roseta RJ45

SAI OUT-EP

SAI OUT-MOB

SAI OUT-TIC
SAI OUT-NEUTRE

REF MOB

REF MOB-SAI

REF SAI

REF IGA-S
REF IGA-R

REF IGA-T

IGA-S

IGA-R

IGA-NEUTRE

IGA-T

Final Carrera MOB

Final Carrera SAI

Contacte Auxiliar MOB

Final Carrera COMPANYIA

Contacte Auxiliar SAI

Contacte Auxiliar IGA-01

Contacte Auxiliar MOB-SAI

12V-Vol.1

Alarma SAI

BUZZER-Vol.1

5V I/O ISO-Vol.1

485 A-Vol.1
485 B-Vol.1

485 GND-Vol.1

485 5V-Vol.1

232 TX-Vol.1
232 RX-Vol.1

232 GND-Vol.1

Borner XS-SAI

Borner XS-SAI

Borner XP-SAI
2
3
4
5

Borner XP-SAI

15

Borner XP-SAI

6
7
8
9

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XR-CONNEXIÓ

Borner XP-GENERAL

Borner XP-GENERAL

Borner XP-GENERAL

2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Mànega de 15 conductors de secció 1 mm2 apantallada (*)

SHIELD
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LLEGENDA DE BORNES

TERRA NEUTRE FASE/SENYAL
5V ‐ C.AUX i

FINALS CARRERA
BORNA
FUSIBLE

LLEGENDA BORNERS

Nom del borner
Número de borna

Nom del cable

Número del cable/senyal

TIPUS DE BORNERS

TIPUS NOM BORNER UBICACIÓ DESCRIPCIÓ

POTÈNCIA

XP‐SAI Mod. SAI Cables de potència del mòdul SAI

XP‐GENERAL

Mod.
COMÚ

Cables de potència general al mòdul COMÚ

XP‐SORTIDES Cables alimentació mòdul enllumenat i 
sortides exteriors del mòdul TIC

XP‐TIC.COMÚ Cables alimentació mòdul TIC

XP‐COMÚ Cables de potència de mòdul COMÚ

XP‐TIC Mod. TIC Cables de potència de mòdul TIC

REFERÈNCIES

XR‐SAI Mod. SAI Referències de tensió concentrades al 
mòdul SAI

XR‐CONNEXIÓ
Mod.
COMÚ

Referències de tensió del volum 1 (connexió 
entre volums)

XR‐METERING Referències de tensió i intensitat provinents 
dels mòduls del propi volum

XR‐TIC Mod. TIC Referència de tensió del mòdul TIC

SENYALS

XS‐SAI Mod. SAI Senyals del volum 1 concentrades al mòdul 
SAI

XS‐CONNEXIÓ Mod.
COMÚ

Senyals del volum 1 (connexió entre 
volums)

XS‐COMÚ Senyals del mòdul COMÚ

XS‐CONTROLADOR Mod. TIC Senyals de l’equip de control provinents 
dels diferents mòduls

TECLATS

XT‐SAI Mod. SAI Concentrador de senyals dels teclats del 
volum 1

XT‐TIC Mod. TIC Concentrador de senyals dels teclats del 
volum 2

OBSERVACIONS
 La mida de cadascuna de les bornes serà en funció de la secció i del nombre de cables que

es connectaran. Els cables es connectaranmitjançant terminal.

 Les bornes de terra s’agruparan i es connectaran al sistema de posada a terra de l’armari.

 El cablejat dels mòduls d’Enllumenat i Mobilitat es faran d’acord amb les especificacions
dels corresponents departaments.

 El balancejat de les fases (XP‐GENERAL‐03, 04 i 05) es realitzarà amb les bornes següents:

L‐em/ D‐em XP‐GENERAL‐11, XP‐GENERAL‐13, XP‐SORTIDES‐2, XP‐SORTIDES‐3, XP‐SORTIDES‐4,
XP‐TIC.COMÚ‐3, XP‐COMÚ‐5 , XP‐COMÚ‐6 , XP‐COMÚ‐7.

L‐e / D‐e XP‐GENERAL‐10, XP‐GENERAL‐12, XP‐SORTIDES‐2, XP‐SORTIDES‐3, XP‐SORTIDES‐4,
XP‐TIC.COMÚ‐3, XP‐COMÚ‐5 , XP‐COMÚ‐6 , XP‐COMÚ‐7.

D‐m XP‐GENERAL‐10, XP‐GENERAL‐12, XP‐SORTIDES‐2, XP‐TIC.COMÚ‐3, XP‐COMÚ‐5,
XP‐COMÚ‐6 , XP‐COMÚ‐7.

L‐m XP‐GENERAL‐7, XP‐SORTIDES‐2, XP‐TIC.COMÚ‐3, XP‐COMÚ‐5, XP‐COMÚ‐6, XP‐COMÚ‐7.

XP‐SAI (POTÈNCIA SAI)

1 2 3 4 5 6 7

TERRA

SAI‐N

SAI‐F

SAIO
U
T‐N

SAI O
U
T‐TIC

SAI O
U
T‐M

O
B

TERRA

5 6 7 8 9

 Per la seva banda el balancejat de les fases (XP‐COMÚ‐5, 6 i 7) es realitzarà en totes les
tipologies d’armari unificat amb els borners XP‐COMÚ‐9, 11, 13, 15 i 17.

 A les imatges s’indiquen les ubicacions dels borners per cada tipologia d’armari unificat.
Ubicació borners: mòdul SAI mòdul COMÚ mòdul TIC

B
Control

AP
Repart.
Router TIC

COM

EP

B

AP

AP

TG

PART POSTERIOR
MÒDUL TIC

S

M

C

F

bt

bt

B

SAI

SAI

COM

CIA

Metering

REG

AP

B

L-e

L-m

L-em

B

AP

RG

AP
S

M

C

FMetering

REG

AP

B

B
Control

AP
Repart.
Router CIATIC

COM

SAI

MOB

bt

bt

PART POSTERIOR 
MÒDUL TIC

SAI

Metering

REG

AP

B

B
Control

AP
Repart.
Router TIC

COM

EP

B

AP

AP

TG

PART POSTERIOR
MÒDUL TIC

B

AP

RG

AP
S

M

C

F

bt

bt

B

SAI

SAI

MOB

CIA

+

+

VOLUM 2
TIC + COMÚ

/ ENLLUMENAT

VOLUM 1
CIA / COMÚ + SAI

VOLUM 1
CIA / MOB + COMÚ SAI

VOLUM ÚNIC
COMÚ SAI + MOB / TIC + COMÚ SAI / CIA

D-e

D-m

D-em

+

VOLUM 2: TIC + COMÚ / ENLLUMENATVOLUM 1: CIA / SECC. / COMÚ SAI

OPCIÓ ENLLUMENAT SENSE 
REGULADOR DE FLUXE

M

C

F
S

bt

bt

B

SAI

AP

EPTIC

COM

S SAICIA

+

VOLUM 2: TIC + COMÚ / ENLLUMENATVOLUM 1: MOB / COMÚ SAI / SECC. / CIA

OPCIÓ ENLLUMENAT SENSE 
REGULADOR DE FLUXE

Metering

B

AP B

AP

TG EPTIC

COM

+

VOLUM 2
TIC + COMÚ / MOBILITAT

VOLUM 1
CIA / SECC. / COMÚ SAI

M

C

F
S

bt

bt

B

SAI

AP

B

AP

RG

AP

MOBTIC

COM

S SAICIA

SMOB SAI CIA

bt

bt

B

SAI

AP

M

C

F
S

B

AP

RG

AP

RESERVA

AP / B
Control

Repart.
Router

Metering

B

AP B

AP

TG
AP / B
Control

Repart.
Router

Metering

B

AP

AP / B
Control

Repart.
Router

VOLUM 2
TIC + COMÚ

/ ENLLUMENAT
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BO
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 M

Ò
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L 
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M
Ú
 (I

N
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O
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no
ta
 (*
): 
L’
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pa
i d
e 
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SE
RV

A 
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 m
od
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 e
s t
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O
M
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, p
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 n
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A.

Borners per agrupacions e, models L i D

BO
RN

ER
 M

Ò
DU

L 
SA

I

BO
RN

ER
 M

Ò
DU

L 
TI

C

XT
‐S
AI

7 TECLAT 7 T7

Vo
lu
m
 1

6 TECLAT 6 T6
5 TECLAT 5 T5
4 TECLAT 4 T4
3 TECLAT 3 T3
2 TECLAT 2 T2
1 TECLAT 1 T1

XP
‐S
AI
 (P
O
TÈ
N
CI
A 
SA

I)

13 TERRA

12 SAI‐F 11

11 SAI‐N 10

10 RESERVA‐F 9

9 RESERVA‐N 8

8 SAI OUT‐EP 7

7 SAI OUT‐TIC 6

6 SAI OUT‐N 5

5 IGA‐T 4

4 IGA‐S 3

3 IGA‐R 2

2 IGA‐N 1

1 TERRA

XR
‐S
AI
(R
EF
. V
1) 5 REF IGA‐T 5

4 REF IGA‐S 4

3 REF IGA‐R 3

2 REF RESERVA 2

1 REF SAI 1

XS
‐S
AI
 (S
EN

YA
LS
 V
O
L.
1)

17 RS485 A 17
16 RS485 B 16
15 RS485 GND 15
14 RS485 5V 14
13 RS232 TX 13
12 RS232 RX 12
11 RS232 GND 11

10 5V I/O ISO (vol.1) 10

9 12V‐VOL1 9
8 BUZZER‐V1 8
7 ALARMA SAI 7
6 FC RESERVA* 6
5 FC SAI 5
4 FC CIA 4
3 AUX RESERVA 3
2 AUX SAI 2
1 AUX IGA‐01 1

XP
‐G
EN

ER
AL
 (P
O
TÈ
N
CI
A 
G
EN

ER
AL
)

13 TERRA

12 SAI‐F 11

11 SAI‐N 10

10 RESERVA‐F 9

9 RESERVA‐N 8

8 SAI OUT‐EP 7

7 SAI OUT‐TIC 6

6 SAI OUT‐N 5

5 IGA‐T 4

4 IGA‐S 3

3 IGA‐R 2

2 IGA‐N 1

1 TERRA

XR
‐C
O
N
NE

XI
Ó 5 REF IGA‐T 5

4 REF IGA‐S 4
3 REF IGA‐R 3
2 REF RESERVA 2
1 REF SAI 1

XS
‐C
O
N
N
EX
IÓ

(S
EN

YA
LS
 C
O
N
N
EX
IÓ
)

18 SHIELD 18
17 RS485 A 17
16 RS485 B 16
15 RS485 GND 15
14 RS485 5V 14
13 RS232 TX 13
12 RS232 RX 12
11 RS232 GND 11
10 5V I/O ISO (vol.1) 10
9 12V‐VOL1 9
8 BUZZER‐V1 8
7 ALARMA SAI 7
6 FC RESERVA* 6
5 FC SAI 5
4 FC CIA 4
3 AUX RESERVA 3
2 AUX SAI 2
1 AUX IGA‐01 1

XP
‐S
O
RT
ID
ES

(P
O
TÈ
N
CI
A 
AL
IM

EN
TA

CI
Ó
 E
N
LL
U
M
EN

AT
 I 
SO

RT
ID
ES
 E
XT
ER

IO
RS
 T
IC
)

15 TERRA

14 DISPOSITIU 4‐F 25

13 DISPOSITIU 4‐N 24

12 DISPOSITIU 3‐F 23

11 DISPOSITIU 3‐N 22

10 DISPOSITIU 2‐F 21

9 DISPOSITIU 2‐N 20

8 DISPOSITIU 1‐F 19

7 DISPOSITIU 1‐N 18

6 EP‐SAI‐F 17

5 EP‐SAI‐N 16

4 EP‐T 15

3 EP‐S 14

2 EP‐R 13

1 EP‐N 12

Fu
sib

le
s I
nt
er
ru
pt
or
s S
ec
ci
on

ad
or
s

FUS. SEC. RESERVA

FUS. SEC. TIC

FUS. SEC. SAI

FUS. SEC. EP‐T

FUS. SEC. EP‐S

FUS. SEC. EP‐R

XP
‐T
IC
.C
O
M
Ú
 (P
O
TÈ
N
CI
A 
TI
C 
EN

M
Ò
DU

L 
CO

M
Ú
) 8 TERRA

7 COM‐SAI‐F 31

6 COM‐SAI‐N 30

5 TIC‐SAI‐F 29

4 TIC‐SAI‐N 28

3 TIC‐F 27

2 TIC‐N 26

1 TERRA

XP
‐C
O
M
Ú
 (P
O
TÈ
N
CI
A 
CO

M
Ú
)

20 TERRA

19 PRESA CORRENT‐F 57

18 PRESA CORRENT‐N 56

17 SERVEI 5‐F 55

16 SERVEI 5‐N 54

15 SERVEI 4‐F 53

14 SERVEI 4‐N 52

13 REG‐F 51

12 REG‐N 50

11 MARQ.BUS 2‐F 49

10 MARQ.BUS 2‐N 48

9 MARQ.BUS 1‐F 47

8 MARQ.BUS 1‐N 46

7 COM‐T 45

6 COM‐S 44

5 COM‐R 43

4 COM‐N 42

3 METERING‐F 41

2 METERING‐N 40

1 TERRA

XS
‐C
O
M
Ú
 (S
EN

YA
LS
 C
O
M
Ú
)

12 5V I/O ISO 40

11 5V I/O ISO 39
10 FC COM 38
9 AUX MET 37
8 AUX SERV.5 36
7 AUX SERV.4 35
6 AUX REG 34
5 AUX MARQ.2 33
4 AUX MARQ.1 32
3 AUX COM 31
2 AUX IGA‐02 30

1 5V I/O ISO 29

XR
‐M

ET
ER
IN
G
(R
EF
ER

ÈN
CI
ES

M
ET
ER

IN
G
)

39 INT.S2 EP‐T 43

de
 C
O
M
Ú

38 INT.S1 EP‐T 42
37 INT.S2 EP‐S 41
36 INT.S1 EP‐S 40
35 INT.S2 EP‐R 39
34 INT.S1 EP‐R 38
33 INT.S2 SERV5 37
32 INT.S1 SERV5 36
31 INT.S2 SERV4 35
30 INT.S1 SERV4 34
29 INT.S2 SERV3 33
28 INT.S1 SERV3 32
27 INT.S2 REG 31
26 INT.S1 REG 30
25 INT.S2 MARQ 29
24 INT.S1 MARQ 28
23 INT.S2 SAI 27
22 INT.S1 SAI 26
21 INT.S2 RESERVA 25
20 INT.S1 RESERVA 24
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10 12V‐VOL1 10
9 BUZZER‐V1 9
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4 AUX MOB‐SAI 4
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13 RS232 RX 13
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10 12V‐VOL1 10
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4 AUX MOB‐SAI 4
3 AUX MOB 3
2 AUX SAI 2
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14 DISPOSITIU 4‐F 28

13 DISPOSITIU 4‐N 27

12 DISPOSITIU 3‐F 26

11 DISPOSITIU 3‐N 25

10 DISPOSITIU 2‐F 24

9 DISPOSITIU 2‐N 23

8 DISPOSITIU 1‐F 22

7 DISPOSITIU 1‐N 21
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5 EP‐SAI‐N 19

4 EP‐T 18

3 EP‐S 17

2 EP‐R 16

1 EP‐N 15

XP
‐T
IC
.C
O
M
Ú
 (P
O
TÈ
N
CI
A 
TI
C 
EN

M
Ò
DU

L 
CO

M
Ú
) 8 TERRA

7 COM‐SAI‐F 34

6 COM‐SAI‐N 33

5 TIC‐SAI‐F 32

4 TIC‐SAI‐N 31

3 TIC‐F 30

2 TIC‐N 29

1 TERRA

XP
‐C
O
M
Ú
 (P
O
TÈ
N
CI
A 
CO

M
Ú
)

20 TERRA

19 PRESA CORRENT‐F 60

18 PRESA CORRENT‐N 59

17 SERVEI 5‐F 58

16 SERVEI 5‐N 57

15 SERVEI 4‐F 56

14 SERVEI 4‐N 55

13 REG‐F 54

12 REG‐N 53

11 MARQ.BUS 2‐F 52

10 MARQ.BUS 2‐N 51

9 MARQ.BUS 1‐F 50

8 MARQ.BUS 1‐N 49

7 COM‐T 48
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36 INT.S1 EP‐R 41
35 INT.S2 SERV5 40
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33 INT.S2 SERV4 38
32 INT.S1 SERV4 37
31 INT.S2 SERV3 36
30 INT.S1 SERV3 35
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28 INT.S1 REG 33
27 INT.S2 MARQ 32
26 INT.S1 MARQ 31
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22 INT.S1 MOB‐SAI 27
21 INT.S2 MOB 26
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18 ROUTER GRAL‐N 37

17 PRESA CORRENT‐F 36

16 PRESA CORRENT‐N 35

15 COM‐SAI‐F 34

14 COM‐SAI‐N 33

13 TIC‐SAI‐F 32
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8 DISPOSITIU 4‐N 27
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38 AUX SERV.5 37
37 AUX SERV.4 36
36 AUX REG 35
35 AUX MARQ.2 34
34 AUX MARQ.1 33
33 AUX COM 32
32 AUX IGA‐02 31
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OBRA: 

CONTRACTISTA:

DIRECCIÓ FACULTATIVA:

FABRICANT DE L'ARMARI: DATA:

RELACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA Si NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

COMENTARIS

SIGNATURES
Verifica Vist‐i‐plau

LA DIRECCIÓ  FACULTATIVA AGÈNCIA ENERGIA BARCELONA

Nom: Nom:

NOTES ACLARATÒRIES

CHECK‐LIST 01. CONTROL PREVI DELS ARMARIS UNIFICATS

Certificat IP 65, IK 10
(als mòduls Companyia i Enllumenat)

Certificat IP 55, IK 10
(a la resta de mòduls)

(1) (2) Certificat per un laboratori acreditat per ENAC conforme l’armari unificat assoleix com a mínim en els mòduls d’Enllumenat i de Companyia un grau de

protecció IP 65 i IK 10, i en la resta de mòduls IP55 i IK10, segons les normes EN 60529 i UNE‐EN 50102, d’acord a l’establert al REBT.

(3) Certificat per un laboratori acreditat per ENAC conforme el volum de l’armari unificat que conté el mòdul de Mobilitat amb l’aparellatge i resta d’equips

instal∙lats, dona compliment a la Directiva 2004/108/CE de Compatibilitat Electromagnètica i la UNE EN 135401‐2 EX.

(4)  Declaració CE de l’armari conforme aquest compleix amb les següents directives i normes:

‐ 93/68/CEE de seguretat B.T. i marcat de productes.

‐ EN 61439‐1 Conjunts d’aparellatge de Baixa Tensió.

‐ EN 61439‐5 Requisits particulars per als conjunts d’aparellatge per a xarxes públiques.

(5) (6) Fitxa tècnica del model de SAI i les bateries a instal∙lar en l’armari unificat en la qual es descriguin les seves característiques i condicions de treball (com

a mínim temperatura i humitat relativa).

(7) Acreditació que la temperatura de treball del SAI i llur sistema de bateries dins del mòdul de l’armari unificat es troba dins de l’interval de 0ºC a 65ºC (o la

temperatura de treball màxima del SAI, en el cas que aquesta sigui superior a 65º), i la humitat relativa a l’interior de l’armari unificat no sobrepassa el 95% i no

es produeix condensació. S’acreditarà per un àmbit sense ombres i per un altre àmbit obac, amb condicions de màxim i mínim funcionament de l’armari unificat

(SAI subministrant 1KVA i SAI aturat) i amb els paràmetres climàtics representatius de la ciutat de Barcelona (temperatura, radiació solar,....). Aquesta

acreditació podrà realitzar‐se d’alguna de les següents maneres:

1. Aportant els registres de: temperatura exterior, temperatura del SAI, i humitat relativa d’un any d’un armari unificat del mateix model a subministrar i amb

potència de SAI de 900W (1kVA) instal∙lat a la ciutat de Barcelona en un àmbit sense ombres i en un àmbit obac.

2. Mitjançant un estudi teòric de dissipació tèrmica del l’armari unificat amb una font interna d’idèntica potència calorífica de l’aparellatge màxim a instal∙lar,

amb un temperatura ambient de 40ºC i amb la radiació solar mitjana de Barcelona a peu de carrer del mes de juliol considerant un emplaçament sense ombres. 

3. Assaig d’acord a norma UNE‐ EN 60068‐2‐1:2007; UNE‐EN 60068‐2‐2:2008; UNE‐EN 60068‐2‐30:2006 i UNE EN 60068‐2‐78:2013 per un laboratori

acreditat per ENAC

Per potències de SAI superiors a 900W (1kVA), l’únic procediment admès serà el tercer.

OBSERVACIONS

Certificat Compatibilitat Electromagnètica

Declaració CE

Fitxa tècnica del SAI
(indicar la marca i model)

Fitxa tècnica de les bateries
(indicar la marca i model)

Acreditació de la temperatura del treball del SAI+bateries
(indicar mitjançant quin procediment dels tres acceptats 

Nom:

Presenta

Nom:

EL  CONTRACTISTA BIMSA

Vist‐i‐plau
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OBRA: 

CONTRACTISTA:

DIRECCIÓ FACULTATIVA:

FABRICANT DE L'ARMARI: CODI: DATA:

RELACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA Si NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

COMENTARIS

SIGNATURES
Verifica Vist‐i‐plau

LA DIRECCIÓ  FACULTATIVA AGÈNCIA ENERGIA BARCELONA

Nom: Nom:

NOTES ACLARATÒRIES

CHECK‐LIST 02. RECEPCIÓ A L'OBRA DELS ARMARIS UNIFICATS

OBSERVACIONS

Dos (2) jocs de claus

Fotos de l’estat en què es subministra: interior i exterior
(còpia enviada a l'AEB)

Certificat de la xapa i Declaració del calderer 

Certificat de la pintura i Declaració de l'aplicador 

(1) Cada joc de claus format per: una clau JIS‐20, una clau Schneider 405, una clau FAC model COMÚ‐SAI Barcelona, una clau FAC model TIC Barcelona, una

clau FAC model MOBILITAT Barcelona i una Clau de Guàrdia (aquesta darrera no és necessària pels models L‐e i D‐e per no disposar de mòdul de Mobilitat).

Declaració CE 

Documentació del SAI

Certificat de la prova de descàrrega del SAI
(amb autonomia superior a 120 minuts)

Plànol unifilar de l’armari
(amb número de sèrie AU, data de fabricació i fabricant)

Plànol de borners
(amb número de sèrie AU, data de fabricació i fabricant)

Vist‐i‐plau

Certificat del cables i Declaració del fabricant del quadre

Presenta

EL  CONTRACTISTA BIMSA

Nom: Nom:

Estudi tèrmic del model

Documentació dels equips de control i mesura
(número de sèrie i garantia)

Inventari de l’armari unificat

(4) Certificat de la pintura i Declaració de l'aplicador sobre el procés d'aplicació i micratge assolit, i que aquest assoleix les condicions de durabilitat establertes

en el Document “Especificacions dels Armaris Unificats per l’espai públic. Documentació per a la redacció de projectes.”

(5) Declaració CE dels armaris conforme aquest compleix amb les següents directives i normes: 93/68/CEE de seguretat B.T. i marcat de productes; 2004/108

CEE de compatibilitat Electromagnètica (CEM); EN 61439‐1 Conjunts d’aparellatge de Baixa Tensió; EN 61439‐5 Requisits particulars per als conjunts

d’aparellatge per a xarxes públiques; EN 60529 Graus de protecció d’evolvents de material elèctric de Baixa Tensió (IP); EN 50102 Graus de protecció dels

evolvents de material elèctric de Baixa Tensió (IK).

(10)  Certificat del cables i Declaració del fabricant del quadre unificat que aquells són els cables emprats en la fabricació de l’armari en qüestió

(11) Certificat de la prova de descàrrega del SAI instal∙lat en aquell armari amb les previsions de càrrega del SAI en el formulari corresponent + 10% (en

concepte d’envelliment de bateries), i aquest ha tingut una autonomia superior a 120 minuts.

(2) Fotos de l’estat en què es subministra l’armari unificat que permetin identificar el correcte estat de l’armari (cal rebutjar aquells armaris que presentin cops,

escrostonats i/o ratllades en la pintura). Així com, fotos de l’interior de cada mòdul amb detall de l’aparellatge instal∙lat, de l’esquema unifilar de potència

enganxat a la porta i l’etiqueta amb les dades identificatives (el número de sèrie, data de fabricació, nom del fabricant) en l’interior de la porta del mòdul COMÚ

i COMÚ‐SAI (en el cas dels armaris de dos volums). La DIRECCIÓ FACULTATIVA remetrà a l’Agència d’Energia de Barcelona totes i cadascuna d’aquesta

fotografies en el moment de recepció dels armaris unificats a l’obra.

(3)  Certificat de la xapa i Declaració del calderer conforme aquest certificats corresponen a la xapa que s’ha fet servir per a la construcció dels armaris.
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OBRA: 

CONTRACTISTA:

DIRECCIÓ FACULTATIVA:

FABRICANT DE L'ARMARI: CODI: DATA:

RELACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A L'AEB Si NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

COMENTARIS

SIGNATURES
Verifica Vist‐i‐plau

LA DIRECCIÓ  FACULTATIVA AGÈNCIA ENERGIA BARCELONA

Nom: Nom:

NOTES ACLARATÒRIES

Vist‐i‐plau

(7) Certificat emès per NearbySensor, empresa adjudicatària del contracte de la Plataforma de monitoratge dels armaris unificats, conforme l’armari s’ha

connectat a la Plataforma i les dades que es publiquen a la Plataforma reprodueixen de forma fidedigna el funcionament real de l’armari unificat. 

(9) Certificat dels cables de connexió entre volums de l’armari, en cas de tipologies formades per dos volums (totes a excepció de l’armari L‐m). Així mateix,

s’aportaran les següents característiques dels cables: tensió de servei, secció i tipus.

(1) Cada joc de claus format per: una clau JIS‐20, una clau Schneider 405, una clau FAC model COMÚ‐SAI Barcelona, una clau FAC model TIC Barcelona, una

clau FAC model MOBILITAT Barcelona i una Clau de Guàrdia (aquesta darrera no és necessària pels models d’armari L‐e i D‐e per no disposar de mòdul de

Mobilitat).

(3)  En el cas que l’armari hagi tingut provisionalitats d’obra, un informe de la DIRECCIÓ FACULTATIVA conforme l’estat d’aquest s’ha restituït a les condicions de 

sortida de fàbrica amb fotos comparatives de l’estat a la recepció en obra de l’armari i l’estat final.

(5) Subrogació de les garanties de l’aparellatge i equips instal∙lat en els mòduls COMÚ i COMÚ‐SAI (i de l’equip de control ubicat al mòdul TIC) a favor de

l’Ajuntament, més enllà del període de garantia de les obres.

(6) En el cas que les càrregues instal∙lades siguin superiors a les previstes inicialment per al SAI, serà necessari realitzar novament la prova de descàrrega

prevista al punt 11 del "Check‐list 02".

Presenta

EL  CONTRACTISTA BIMSA

Nom: Nom:

Fotografia de la pica de posada a terra

Certificat dels cables de connexió entre volums de l’armari
(en el cas d'armaris formats per dos volums)

Plànol de borners: actualitzat amb els serveis instal∙lats

Plànol de planta i longitudinal de la connexió entre volums

Verificació favorable de la contracta de manteniment de 

l'armari unificat

Subrogació de les garanties de l'aparallatge i equips AEB

Verificació que les càrregues instal∙lades són inferiors a les 

de disseny.

(Si s'escau, nou certificat de prova de descàrrega de bateries)

Certificat de NearbySensor d'alta a la Plataforma

Documentació relacionada al Check‐list 02

Informe de la DF de restitució a les condicions de fàbrica
(en cas de provisionalitats durant l'execució)

Documentació original de la legalització de l'armari

CHECK‐LIST 03. RECEPCIÓ FINAL DELS ARMARIS UNIFICATS

OBSERVACIONS

Dos (2) jocs de claus




