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1. OBJECTE I ABAST DEL DOCUMENT 
L’objecte d’aquest document és el d’establir un mètode i uns criteris de disseny estàndard per a la 
incorporació de l’Armari Unificat en els projectes d’urbanització, re-urbanització i en tots aquells projectes 
en els que es cregui necessària llur inclusió. 
2. INTRODUCCIÓ 
L’armari unificat és un element del mobiliari urbà que integra en una única escomesa les diferents 
instal·lacions de gestió dels serveis urbans que requereixen de subministrament elèctric, (semàfors, 
enllumenat, marquesines, reg...) i que alhora integra infraestructures TIC,  .  
L’armari unificat és un element modular en el qual sempre hi haurà:  
 Mòdul d’ENDESA, que conté l’escomesa elèctrica de l’armari. 
 Mòdul COMÚ, que a més de distribuir l’energia als diferents mòduls, conté les proteccions generals 
i l’equip de mesura (Metering). Aquest mòdul té fins a un màxim de 5 slots lliures per d’altres usos 
com ara: el programador de reg, marquesines, MUPI’s,...... 
 Mòdul SAI, conté el sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) per al subministrament dels semàfors, 
i aquells elements que, per la seva criticitat, ho requereixin. 
 Mòdul TIC, conté els dispositius de connectivitat (routers/switch), l’equip de control de l’armari i 
l’aparellatge per a l’alimentació elèctrica dels elements TIC (wifi, sensorització, ...) 
i que com a mínim contindrà un o dos dels següents mòduls: 
 Mòdul de MOBILITAT, conté el regulador semafòric i l’aparellatge per a l’alimentació elèctrica dels 
elements no estàndards (balises, radars, etc.) 
 Mòdul d’ENLLUMENAT, conté els dispositius i elements propis de l’enllumenat públic. 
Això fa que sorgeixin 3 tipus d’armari unificat en funció de l’agrupació de serveis: 
 e si per aquell punt es requereix únicament de servei d’enllumenat . 
 m si per aquell punt es requereix únicament de servei de mobilitat.  
 em si per aquell punt es requereix de servei d’enllumenat i de mobilitat.  
Aquesta integració dins d’un mateix armari fa que no sigui necessari com fins ara la instal·lació d’armaris 
ad hoc per aquestes instal·lacions. 
Per una millor integració a l’espai públic s’estableixen els dos  següents dos models d’armari unificat: 
 Voreres ample mínim 
L : aïLlat vianants>3m 
 Amb alineació arbat 
 
D : aDossat  Altres  
 
La nomenclatura que s’utilitza per a definir la tipologia d’armari unificat és: la primera lletra que identifica 
la configuració o model (L/D) seguida dels serveis (e/m/em). L’armari L-m el conforma un únic volum, 
mentre que la resta de models (L-em, L-e, D-em, D-e i D-m) el conformen dos volums.  
A l’annex A, s’adjunten les fitxes amb les característiques geomètriques de cada armari. 
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3. ELECCIÓ DEL MODEL A INSTAL·LAR 
L’elecció del model a instal·lar es decideix en funció de les necessitats del punt i el tipus de vorera d’acord 
a la següent taula. 
VORERA 
Altres i sempre que ho estimi 
 Voreres amb alineació d'arbrat més apropiat el Departament. 
i ample mínim per a vianants de Projectes Urbans per la 
superior a 3 metres  configuració i funcionament 
Serveis a la cruïlla de l’espai.  
Regulador L-m D-m 
 
Semàfors Armari d’1 Volum Armari de 2 Volums 
L-e D-e 
Enllumenat  
Armari de 2 Volums Armari de 2 Volums 
Regulador L-em D-em 
Enllumenat 
Semàfors Armari de 2 Volums Armari de 2 Volums 
(*) S’evitarà l’alimentació dels MUPIs des d’armaris tipus “m” 
4. DISTRIBUCIÓ DELS ARMARIS UNIFICATS 
Per a la distribució dels armaris unificats en l’espai públic, el projectista realitzarà una primera proposta 
en base als següents criteris de disseny: 
1. Tota cruïlla semaforitzada en la qual es prevegi renovar el regulador disposarà d’un mòdul de 
mobilitat. El volum de l’armari unificat amb el mòdul de Mobilitat s’ubicarà de forma que permeti 
la màxima visibilitat dels semàfors de la cruïlla des la posició d’operació de la clau de guàrdia1 de 
l’armari unificat per tal que es mantingui la visibilitat en la circulació (girs de vehicles, sortides 
aparcaments....). 
2. En el cas que les cruïlles siguin semaforitzades, la instal·lació d’enllumenat públic es dissenyarà: 
a. Fent coincidir l’emplaçament del mòdul d’enllumenat amb el mòdul de mobilitat (es prioritza 
el model L-em). 
b. Minimitzant  el nombre de mòduls d’enllumenat, és a dir les línies d’enllumenat  han de tenir 
la màxima longitud permesa per REBT. Per norma general els circuits d’enllumenat es 
dissenyaran amb la secció de cable de 6 mm2, prèvia autorització del Departament 
d’Enllumenat podrà autoritzar altres solucions (augment de secció a 10 mm2, línies 
sectoritzades,....) que minimitzin el nombre de mòduls. 
c. Racionalitzant els quadres existents en aquell entorn. 
d.  El nombre de línies d’enllumenat per mòdul d’enllumenat ha de ser inferior o igual a 6. 
3. En el supòsit que no existeixin semàfors en aquell àmbit, el disseny de la instal·lació d’enllumenat 
es farà d’acord a l’apartat 2.b, 2.c i 2.d i l’emplaçament d’aquests serà en els llocs on els armaris 
no dificultin els flux de persones, i sempre considerant el menor impacte visual. 
4. La potència màxima que es pot instal·lar en un armari unificat és de 43,5 kW. 
5. L’armari ha de disposar de connexió de fibra òptica, altrament caldrà analitzar llur conveniència 
o la instal·lació d’una connexió 3G. 
Cal incloure en el projecte un esquema de tot l’àmbit de la urbanització que grafïï: els 
emplaçaments i tipus d’armaris unificats a instal·lar, (veure exemple a l’Annex B). Aquest plànol ha 
d’haver estat aprovat per tots els REPs que tinguin serveis en aquell àmbit. 
  
                                                                
1 Els armaris unificats disposen d’una clau de guàrdia per si escau l’operació manual del regulador 
semafòric. 
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5. INTEGRACIÓ DE L’ARMARI UNIFICAT A L’ESPAI PÚBLIC 
Els armaris unificats s’integraran en l’espai públic de forma no dificultin el flux de les persones o vehicles, 
ni dificultin la visibilitat i d’acord els següents criteris. 
5.1.  Armaris tipus L 
Els models tipus L s’instal·laran alineats amb els escocells i coincidint amb la línia de panots (o de les peces 
de paviment que s’hi col·loquin), i a una distància de com a mínim 60 cm amb la calçada. 
A cada costat de l’armari, caldrà tenir en compte l’espai necessari per a poder obrir completament les 
portes i poder extreure l’aparellatge interior. Cal ser curós en no projectar elements que obstaculitzin les 
tasques de manteniment. En aquest sentit, es recomana una distància mínima d’1 metre amb qualsevol 
altre element de superfície. 
5.1.1. Armaris tipus L-m (1 Volum) 
L’armari es projectarà de forma que el frontal cec de l’armari quedi al costat de la calçada i les dues portes 
del frontals laterals hauran d’obrir cap a la calçada amb un angle màxim tal que no envaeixin en cap cas 
la calçada, tal i com es detalla a la Figura 1. 
 
Figura 1 
 
5.1.2. Armaris tipus L-em i L-e (2 Volums) 
De forma anàloga, en els 2 volums de l’armari tipus L-em , els frontals cecs quedaran paral·lels a la calçada 
i les portes dels altres dos frontals hauran d’obrir cap a la calçada, tal i com es detalla a la Fig 2. 
La distància màxima entre dos volums d’un mateix armari és de 15 metres. 
 
 
 Fig. 2 
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5.2. Armaris tipus D 
Els models tipus D s’instal·laran adossats a les façanes, sense generar racons ni impedir el pas. Cal ser 
conscient que aquest tipus d’armari disposa de portes laterals, motiu pel qual no es pot encastar a façana. 
Així mateix caldrà preveure espai suficient per a poder obrir completament la porta lateral. 
 
Alçat model D Secció model D
Fig. 3 Instal·lació armari adossat 
La distància màxima entre dos volums d’un mateix armari és de 15 metres. 
Cal incloure en el projecte per a cada armari unificat un plànol d’integració en l’espai públic per 
l’aprovació del Departament de Mobilitat i pel Departament de Projectes Urbans. (segons detall de les 
figures 4 i 5 del present document). 
6. OBRA CIVIL: ARQUETES I TUBULARS 
Per al funcionament de l’armari unificat es requereixen els següents tubulars i arquetes : 
FONAMENTACIÓ I ESPERES  
ESCOMESA ELÉCTRICA  2 tubulars  DN 160 embocats al mòdul de companyia. 
 Del mòdul d’enllumenat de l’armari sortiran 6 tubulars DN90mm que 
embocaran a una arqueta de distribució 60x60, que complirà les 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
especificacions  del Departament d’Enllumenat, a la que s’embocaran les 
corresponents línies d’enllumenat. 
 Del mòdul TIC de l’armari sortiran 4 tubs DN125 que embocaran a una 
arqueta doble de distribució  140x70, que complirà les especificacions del 
IMI, que ha de servir per la connexió de la fibra òptica de la xarxa troncal 
TIC 
i/o d’accés per connectar els dispositius TIC (com Acces Point o sensors) 
alhora que pel cables d’alimentació elèctrica d’aquest dispositius, sempre 
per tubulars diferents. 
 Del mòdul de Mobilitat de l’armari sortiran les tubulars DN110 
necessàries pel funcionament dels semàfors que embocarà a una arqueta 
de distribució de 60x60, que complirà els requeriments de Departament 
de regulació semafòrica, que servirà per la distribució de la senyal al 
semàfors. 
En el cas que existeixin d’altres dispositius vinculats a Mobilitat, diferents 
MOBILITAT  de semàfors o espires, com ara balises lluminoses, panells d’informació 
variable, radars,... que requereixen d’un armari propi per ubicar els 
equips, serà necessari l’estesa d’un tubular des de l’arqueta abans 
definida alhora que la instal·lació d’una segona arqueta 
En el cas que regulador semafòric superi els 32 grups semafòrics caldrà 
consensuar la solució ad hoc. 
 La resta d’elements que es poden connectar als slots lliures de l’armari 
com poden ser les marquesines, els MUPIs o el sistema de reg es 
ALTRES connectarà d’acord amb les especificacions de cada departament. 
Tanmateix, sempre que fos possible, s’aprofitaran les canalitzacions i 
arquetes descrites anteriorment per evitar la saturació de l’espai 
 S’interconnectaran els dos armaris mitjançant els següents tubulars: 
ARMARIS CONSTITUÏTS 
 1 Tubular DN 110 
PER DOS VOLUMS 
 2 Tubular DN 160 
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A les següents figures es detallen les canalitzacions i arquetes per armaris d’un volum o de dos volums: 
Prisma Principal, variable en funció dels serveis.
Amb caràcter general:
- 2 tubulars de Mobilitat de DN110 mm
- 4 tubulars d’Enllumenat de DN90 mm
- 4 tubulars de TIC de DN125 mm
Escomesa companyia
Tubulars TIC (IMI)
Tubulars Mobilitat
Tubulars Enllumenat
Tubulars connexió entre volums:
- 2DN160mm (Potència)
- 1DN110mm (Dades)
  
Fig. 4 Esquema de canalitzacions armari L-m  
  
 
Fig. 5 Esquema de canalització entre armari L-em 
 
Cal incloure en el plànol de detall sol·licitat a l’apartat 5, les arquetes i els tubulars necessaris pel 
funcionament de l’armari unificat, així com també els volums complementaris2, la distribució de les 
arquetes es farà seguint criteris de proximitat al mòdul des del qual es subministren per tal de 
minimitzar l’obra civil i ocupar el mínim subsòl – per a llur avaluació caldrà dibuixar sobre l’armari la 
distribució de mòduls que es planteja-. Així mateix les arquetes estaran separades suficientment de les 
portes de l’armari unificat per tal de permetre llur operació mentre la porta de l’armari és oberta.  
7. DEFINICIÓ I ADAPTACIÓ DELS ARMARIS A LES NECESSITATS TERRITORI 
El disseny de sèrie dels armaris unificats no estableix les especificacions de determinats element, atès que 
no és possible definir apriorísticament les característiques d’aquests al dependre de les característiques 
de l’espai públic a que donaran servei. Conseqüentment, en el moment del pressupost haurà d’afegir-se 
al cost de l’armari únic aquestes particularitzacions que calgui. És per això que el projectista ha de 
sol·licitar a cadascú dels responsables de l’espai públic (REPs) la següent informació: 
  
                                                                
2 Excepcionalment s’instal·laran volums complementaris si no és possible encabir dins de l’armari unificat 
els serveis singulars (balises lluminoses, panells d’informació variable, radars, càmeres...) sol·licitats pels 
REPS, com ara els indicats en el punt 7.4.  
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7.1. Companyia distribuïdora (Endesa) 
 Tensió de subministrament a l’armari unificat. 
7.2. Parcs i Jardins  
 Necessitat de regulador de reg. 
 Potència a subministrar 
7.3. Institut Municipal d’Informàtica (IMI) 
 Existència de xarxa fibra òptica per a connectar a l‘armari. En cas de no existència de fibra  
sistema alternatiu de connectivitat de l’armari. 
 Llicències del software dels equips. 
 Característiques de l’equip router / switch. 
 Número d’APs 
 Característiques dels equips WiFi i elements de sensorització.  
 Potència dels elements a alimentar en subministrament directe 
 Potència dels elements a subministrar des del SAI 
7.4. Departament de Mobilitat 
 Característiques del regulador semafòric (nombre de grups requerits en el cas que el nombre de 
targetes/grups semafòrics superi els 32 caldrà buscar una justificació ad hoc ). 
 Existència d’elements singulars com ara: balises lluminoses, panells d’informació variable, radars, 
càmeres... que puguin requerir d’alimentació elèctrica i/o d’armari propi als efectes de 
considerar les corresponents tubulars des de l’armari unificat.  
 Potència dels elements a alimentar en subministrament directe. 
 Potència dels elements a subministrar des del SAI 
) 
7.5. Departament d’Enllumenat Públic 
 Nombre de circuits d’enllumenat ←resultant del disseny proposat pel projectista. 
 Necessitat de regulador de flux. 
 Equip de control d’Enllumenat. 
 Equip de regulació punt a punt. 
 Necessitat de mòdem 3G per a l’equip de control de l’enllumenat.  
 Potència dels elements a alimentar en subministrament directe (encesa/nominal) 
 Potència dels elements a subministrar des del SAI 
7.6. Previsió d’altres subministraments a la via pública 
 Existència de marquesines, mupis, columnes. 
 Parquímetres. 
 Sistemes d’aixecament de contenidors. 
 Fites escamotejables (control d’accés). 
 Cabines telefòniques. 
 Sensors acústics, d’aparcament 
7.7. Agència d’Energia de Barcelona - AEB (com a REP Armari Unificat) 
 Requerir darrera versió protocol Armari Unificat. 
 Plataformes : de monitorització dels armaris unificats i manteniment/inventari.  
 Necessitat de mòdem 3G per a l’equip de control. 
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El projecte ha d’incorporar per a cada armari unificat la documentació relacionada a continuació 
per a cadascun dels armaris unificats previstos en el projecte: 
 Les característiques dels elements que cal subministrar des de l’armari unificat alhora que 
el següent esquema-formulari. (A l’annex C s’adjunten els esquemes per cada tipologia 
d’armari i poden trobar-se en format editable a l’arxiu 20180307_Formularis.xls a la pàgina 
web http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-
transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits). 
L-em. VOLUM 1 L-em. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA
Tensió de subministrament 400 V 1 IGA 1 Secció 16 mm2 3 IGA 2
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 2 4 pols 4 pols
Potència a Contractar 0,00 kW 2 0 A 2 0 A 2
Secció 6 mm2 3
Magneto Magneto Secció 6 mm2 3 Magneto Magneto Magneto 
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols
0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2
Secció 6 mm2 3
Secció 6 mm2 3
Secció 36 mm2
Magneto Magneto Magneto 
2 pols 2 pols 2 pols
0 A 2 0 A 2 0 A 2
MÒDUL MOBILITAT MÒDUL  SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V Tensió 230 V Tensió 400 V
Semàfors 0 W 4 5 2 TUBULARS DN 160 Càrrega Directe 0 W Equip Control 50 W Càrrega Directe 0 W
SAI DE SÈRIE 9
Potència elements Progr. espires 0 W POTÈNCIA Regulador de fluxe Si/No
Potència  Equip Metering 35 W
POTÈNCIA  630W elements 
connectats a SAI 0 W Sistema regulació 7 Router/swich 50 W Mag 2p Ús 
Tubulars de connexió entre volums connectats a SAI
Càrrega SAI 0 W Potència SAI a subministrar 150 W Mòdul 3G Telegestió Si/No 7 Càrrega SAI 135 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Pot. elements 0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat Wifi 0 W
Endoll 2500 W 6 DADES 9 Pot. elements subministrats  0 W Circuit Potència Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús 
subministrats  
DIRECTE Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00% 0 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
DIRECTE
L2 0 W 0 A 0,00% Càrrega Directe 0 W
L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control Si/No 7 Mag 2p Ús 
L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 7 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Distància L5 0 W 0 A 0,00% Endoll 2500 W 6
8  m
entre volums L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS: Mag 2p Ús 
Equip telegestió (SAI) 15 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
- En cas de no instal·lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte 
(Màxim 15m) Endoll 2500 W 6 l'armari vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran 
connectar com a màxim 4 dispositius/sensors per armari. Mag 2p Ús 
6 A 2 ,8 Pot 0 W
 Endoll 2500 W 6
TUBULARS 6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 90 DN 125
POTÈNCIA ARMARI
ARQUETA ARQUETA ARQUETA 
MOBILITAT ENLLUMENAT TIC
60x60 60x60 140x70 630 W
 
 Plànol unifilar de la instal·lació. (S’inclouen en l’annex D els plànols orientatius). 
 Plànol de connexions i cablejat entre volums, en cas que l’armari es composa de dos 
volums. (S’inclouen en l’annex E els plànols orientatius). 
 En cas de requerir un SAI de potència superior i/o bateries addicionals a les equipades de 
sèrie per l’armari unificat per tal de garantir l'autonomia de 120 minuts dels equips 
connectats a SAI, detall de les seves característiques i justificació de la corresponent 
partida/es al pressupost per ampliació de SAI i/o bateries. 
 
8. EXECUCIÓ DE LES OBRES  
Els serveis que se subministren des de l’armari únic tenen consideració d’essencials, conseqüentment 
durant l’execució de les obres, han de romandre en funcionament. Això fa que en el projecte sigui 
essencial preveure per a cada fase de l’execució de l’obra les provisionalitats necessàries per tal que no 
existeixi interrupció de serveis. 
 
 Cal incloure en el projecte per a cadascuna de les fases de l’obra, les provisionalitats necessàries per 
donar continuïtat de subministrament elèctric als elements de l’espai públic que se subministraran 
des del nou armari unificat, en l’impàs de l’execució de les obres. 
 Caldrà preveure una auditoria final per a comprovar que un cop acabada l’obra, les provisionalitats 
s’han revertit correctament i l’armari unificat està tal com era projectat que estigués en situació de 
normal connexionat/funcionament i convenientment legalitzat segons aquesta situació final. 
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9. PRESSUPOST 
Per a l’elaboració del pressupost  cal remarcar que el preus que figuren a la base de Preus (BDEC, famílies 
FGUXXXXX i BGUXXXXX) per l’armari unificat inclouen els elements especificats com inclosos en el plec de 
condicions, i conseqüentment en el moment de l’elaboració del pressupost caldrà afegir-hi les següents 
partides, tal i com es remarca a l’esquema-formulari de l’apartat 7: 
 Partida per a contractació d’escomesa de subministrament elèctric, a incloure al PCA. 
 Partides d’obra civil i instal·lacions vinculades a l’armari unificat: 
o Obra civil i instal·lacions de les connexions dels armaris a les xarxes de subministrament. 
o Obra civil i instal·lacions de connexió entre els dos volums dels armaris. 
o Obra civil de les arquetes. 
o Obra civil i instal·lacions de connexió a altres elements de Mobilitat diferents del regulador i 
el programador d’espires. 
o Obra civil i instal·lacions de connexió a altres elements (marquesines, reg, mupis, ...) 
 Actuacions provisionals per a mantenir el servei durant l’execució de l’obra. 
 Legalització de l’armari unificat i de les instal·lacions que s’hi troben connectades. Es farà 
distinció entre els següents tipus: 
o Legalització total de l'armari, incloent el projecte de legalització, tramitació, inspeccions i 
posada en marxa. Per tipologies agrupacions e. 
o Legalització parcial de l'armari, incloent el projecte de legalització, tramitació, inspeccions i 
posada en marxa parcial d'enllumenat. Per tipologies agrupacions e. 
o Ampliació legalització parcial de l'armari, incloent documentació memòria, tramitació, 
inspeccions i posada en marxa de serveis addicionals. Per tipologies agrupacions e. 
o Legalització total de l'armari, incloent memòria per legalització, tramitació, inspeccions i 
posada en marxa. Per tipologies agrupacions m. 
 Equip router/switch, a cadascun dels armaris. 
 Llicència associada a l’equip router/switch. 
 Configuració dels equips a la xarxa de comunicacions de l’IMI. 
 Mòdem 3G per l’equip de control i gestió de l’armari, NearbyBox o equivalent, en cas de no 
disposar de la fibra de l’IMI, o per necessitats transitòries derivades pel desenvolupament i 
planificació de l’obra. (Validar amb l’Agència d’Energia de Barcelona). 
 Alta i configuració del elements de l’armari unificat a la plataforma de monitoratge de l’AEB. 
 Si és necessari, conjunt SAI+bateries de major capacitat al previst en l’armari unificat 
(700VA/630W). 
 Bastidor de Mobilitat, amb el regulador i grups semafòrics corresponents, el controlador 
d’espires, si s’escau, i tot l’aparellatge no inclòs a les especificacions de l’armari unificat. 
 Mòdem 3G per l'equip de tele-gestió de l'enllumenat, Citilux o equivalent, en cas de no disposar 
de la fibra de l'IMI, tant a la situació final com en el transitori ocasionat pel desenvolupament i 
planificació de l'obra. (Validar amb el Departament d’Enllumenat). 
 Connector per control de l'enllumenat, Vossloh o equivalent. (Validar amb el Departament 
d’Enllumenat). 
 Equip de regulació punt a punt de l'enllumenat, iLon d'Echelon o equivalent, amb mòdem inclòs. 
(Validar amb el Departament d’Enllumenat). 
 Programador de Reg amb connexió per port sèrie ethernet. (Validar amb Parcs i Jardins). 
 Partida alçada a justificar per la posada en marxa de l’armari unificat i verificació de la 
connectivitat de tots el serveis inclosos a l’armari (regulador semafòric, TIC, enllumenat, reg, ...). 
Si s’escau, podrà requerir la presència del proveïdor de l’armari i de l’equip de control, així com 
de tots els proveïdors responsables. 
 
 El pressupost a incloure en el projecte cal que s’adapti i si cal, complementi amb les partides 
pressupostàries que calgui per a donar resposta a les adaptacions de l’armari unificat al territori i la 
posterior posada en funcionament (provisionalitats, auditoria, legalització). 
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10. CONTINGUT MÍNIM DE LA SEPARATA DE L’ARMARI UNIFICAT 
El contingut mínim de la separata de l’armari unificat és el següent: 
1. Esquema de tot de tot l’àmbit de la urbanització que grafïï: els emplaçaments i tipus d’armaris 
unificats a instal·lar, circuits de subministrament, elements a subministrar i llurs potències (Veure 
exemple a l’Annex B). Aquest plànol ha d’haver estat aprovat per tots els REPs que tinguin serveis en 
aquell àmbit. 
2. Per cada armari unificat: 
- formulari de l’armari unificat amb les característiques dels elements que l’armari unificat ha de 
donar servei d’acord els formularis de l’esquema del fitxer 20180307_Formularis.xls disponible 
a la pàgina web: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecniques/documentacio-ambits 
- detall de les característiques i justificació de la corresponent partida/es al pressupost per 
ampliació de SAI i/o bateries, si s’escau (en cas de requerir un SAI de potència superior i/o 
bateries addicionals a les equipades de sèrie per l’armari unificat, per tal de garantir l'autonomia 
de 120 minuts dels equips connectats a SAI). 
- plànol de detall d’integració del l’armari unificat en l’espai públic, on es detallin les arquetes i els 
tubulars a executar, per llur connexió amb els serveis. Aquest plànol haurà d’haver estar aprovat 
pel Departament de Mobilitat i pel Departament de Projectes Urbans. 
- plànol unifilar de la instal·lació 
- plànol de connexions i cablejat entre volums, en cas que l’armari es composi de dos volums. 
 
3. Planificació de les provisionalitats necessàries per donar continuïtat de subministrament elèctric  als 
elements de l’espai públic que se subministraran des del nou armari unificat en l’impàs de l’execució 
de les obres. 
4. Pressupost dels armaris unificats més les partides de les adaptacions a les necessitats del territori 
més les legalitzacions i escomesa (segons es detalla a l’apartat 9 d’aquest document).  
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11. ANNEX A. FITXES DEL RECULL D’ELEMENTS URBANS 
 
 
NOTA IMPORTANT: Per a una major informació i 
més actualitzada sempre cal consultar la darrera 
versió del Recull d’Elements Urbans. 
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12. ANNEX B. EXEMPLE D’ESQUEMA IMPLANTACIÓ ARMARI UNIFICAT 
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ESQUEMA GENERAL IMPLATACIÓ ARMARI UNIFICAT  
 
Model:_____ Model:_____
REF:________ REF:________
Model:_____ Model:_____
REF:________ REF:________
 
 
MODEL: és la tipologia d’armari unificat seleccionada d’acord l’apartat 3 del present document 
REF: és la identificació de l’armari dins del projecte (Exemple: AU_01) 
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13. ANNEX C. ESQUEMA-FORMULARI DELS ARMARIS UNIFICATS 
 
  
 
  
EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA: AU 00
L em. VOLUM 1 L em. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA
Tensió de subministrament 400 V 1 3IGA 1 Secció 16 mm2 IGA 2
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 2 4 pols 4 pols
Potència a Contractar 0,00 kW 2 0 A 2 0 A 2
Secció 36 mm2
3
Magneto Magneto Secció 6 mm2 Magneto Magneto Magneto
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols
0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2
Secció 36 mm2
Secció 36 mm2
Secció 36 mm2
Magneto Magneto Magneto
2 pols 2 pols 2 pols
0 A 2 0 A 2 0 A 2
MÒDUL MOBILITAT MÒDUL SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V Tensió 230 V Tensió 400 V
Semàfors 0 W 4 5 2 TUBULARS DN 160 Càrrega Directe 0 W Equip Control 50 W Càrrega Directe 0 W
SAI DE SÈRIE 9
Potència elements Progr. espires 0 W POTÈNCIA Regulador de fluxe
Potència
Si/No Equip Metering 35 W
POTÈNCIA 630W elements
connectats a SAI 0 W Sistema regulació 7 Router/Switch 50 W Mag 2p Ús
Tubulars de connexió entre volums connectats a SAI
Càrrega SAI 0 W Potència SAI a subministrar 150 W Mòdul 3G Telegestió Si/No 7 Càrrega SAI 135 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Pot. elements 0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat Wifi 0 W
9
subministrats 0 W Endoll 2500 W 6 DADES
Pot. elements
Circuit Potència Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús
subministrats
DIRECTE Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00% 0 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
DIRECTE
L2 0 W 0 A 0,00% Càrrega Directe 0 W
L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control Si/No 7 Mag 2p Ús
L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 7 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Distància L5 0 W 0 A 0,00% Endoll 2500 W 6
8 m
entre volums L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS: Mag 2p Ús
Equip telegestió (SAI) 15 W 2 ,8En cas de no instal lar cap dispositiu i/o sensor, per defecte l'armari 6 A Pot 0 W
(Màxim 15m) Endoll 2500 W 6 vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim
4 dispositius/sensors per armari. Mag 2p Ús
6 A 2 ,8 Pot 0 W
Endoll 2500 W 6
TUBULARS 6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 90 DN 125
POTÈNCIA ARMARI
ARQUETA ARQUETA ARQUETA
MOBILITAT ENLLUMENAT TIC
60x60 60x60 140x70 630 W
CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic 1 En projecte cal verificar la tensió de subministrament
OBLIGATORIS Camps obligatoris d'omplenar 2 Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial 3 Secció de cable mínima a verificar segons la potència instal lada
4 La potència dels semàfors es calcula en base a la següent fórmula = Potència del regulador + potència óptiques simultàniament enceses
OBSERVACIÓ: 5
L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir se un SAI de potència
Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la base ITEC NO INCLOUEN els següents elements
superior i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost
sotarelacionats i conseqüentment caldra incorporar en el pressupost les corresponents partides.
Mòdul Mobiltat: bastidor amb regulador i programador espires 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència
Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals. contractada.
Mòdul Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat 7 Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control 8 Calibres mínims
Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius
9 Per les tubuluars de potència s'instal larà els cables referits a la nota 3 i segons detall del plànol 7 "Connexió entre volums", així com per la tubular de dades s'instal laran els cables assenyalats en aquell
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis plànol.
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge
EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA: AU 00
L m. VOLUM ÚNIC
MÒDUL DE COMPANYIA
Tensió de subministrament 400 V 1 IGA 1
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 2 4 pols
Potència a Contractar 0,00 kW 2 0 A 2
Magneto Magneto Magneto Magneto
2 pols 2 pols 2 pols 4 pols
0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2
Magneto Magneto
2 pols 2 pols
0 A 2 0 A 2
MÒDUL MOBILITAT MÒDUL SAI MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V
Semàfors 0 W 4 5 Equip Control 50 W Càrrega Directe
SAI DE SÈRIE
Potència elements Progr. espires 0 W Potència elements Equip Metering 35 W
POTÈNCIA 630W
connectats a SAI 0 W connectats a SAI Router/Switch 0 W Mag 2p Ús
Càrrega SAI 0 W Potència SAI a subministrar 85 W Càrrega SAI 85 W 6 A 2 ,3 Pot 0 W
0 W Càrrega Directe 630 W Wifi 0 W
Pot. elements
Endoll 2500 W 6 Pot. elements0 W Sensors 0 W Mag 2p Ús
subministrats DIRECTE subministrats
Càrrega Directe 0 W 0 W 6 A 2 ,3 Pot 0 W
DIRECTE
Càrrega Directe 0 W
Mòdul 3G Equip Control Si/No 7 Mag 2p Ús
Model Router 7 6 A 2 ,3 Pot 0 W
Endoll 2500 W 6
OBSERVACIONS: Mag 2p Ús
2 ,3
En cas de no instal lar cap dispositiu i/o sensor, per defecte l'armari 6 A Pot 0 W
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim
4 dispositius/sensors per armari. Mag 2p Ús
6 A 2 ,3 Pot 0 W
Endoll 2500 W 6
TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 125
POTÈNCIA ARMARI
ARQUETA ARQUETA
MOBILITAT TIC
60x60 140x70 630 W
CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic 1 En projecte cal verificar la tensió de subministrament
OBLIGATORIS Camps obligatoris d'omplenar 2 Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial 3 Calibres mínims
4 La potència dels semàfors es calcula en base a la següent fórmula = Potència del regulador + potència óptiques simultàniament enceses
OBSERVACIÓ: 5
L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir se un SAI de potència
Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la base ITEC NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i
superior i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost
conseqüentment caldra incorporar en el pressupost les corresponents partides.
Mòdul Mobiltat: bastidor amb regulador i programador espires 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència
Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals. contractada.
Mòdul TIC: router/switch (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control 7 Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge
EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA: AU 00
L e. VOLUM 1 L e. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA
Tensió de subministrament 400 V 1 IGA 1 Secció 316 mm2 IGA 2
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 2 4 pols 4 pols
Potència a Contractar 0,00 kW 2 0 A 2 0 A 2
Secció 36 mm2
Magneto Magneto Secció 36 mm2 Magneto Magneto Magneto
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols
0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2
Secció 36 mm2
Secció 36 mm2
Magneto Magneto Magneto
2 pols 2 pols 2 pols
0 A 2, 4 0 A 2 0 A 2
MÒDUL RESERVA MÒDUL SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V Tensió 230 V Tensió 400 V
0 W 5 2 TUBULARS DN 160 Càrrega Directe 0 W Equip Control 50 W Càrrega Directe 0 W
SAI DE SÈRIE 9
Potència elements 0 W POTÈNCIA Regulador de fluxe Si/No Potència elements Equip Metering 35 W
POTÈNCIA 630W
connectats a SAI 0 W Sistema regulació 7 connectats a SAI Router/Switch 0 W Mag 2p Ús
Tubulars de connexió entre volums
Càrrega SAI 0 W 4 Potència SAI a subministrar 100 W Mòdul 3G Telegestió Si/No 7 Càrrega SAI 85 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Pot. elements 0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat Wifi 0 W
6 DADES 9 Pot. elementssubministrats 0 W Endoll 2500 W Circuit Potència Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús
subministrats
DIRECTE Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00% 0 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
DIRECTE
OBSERVACIÓ: L2 0 W 0 A 0,00% Càrrega Directe 0 W
Espai reservat per l'equipament d'altres serveis no contemplats en l'armari L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control Si/No 7 Mag 2p Ús
unificat
L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 7 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Distància L5 0 W 0 A 0,00% Endoll 2500 W 6
12 m
entre volums L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS: Mag 2p Ús
Equip telegestió (SAI) 15 W 2 ,8En cas de no instal lar cap dispositiu i/o sensor, per defecte l'armari 6 A Pot 0 W
(Màxim 15m) Endoll 2500 W 6 vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim
4 dispositius/sensors per armari. Mag 2p Ús
6 A 2 ,8 Pot 0 W
Endoll 2500 W 6
TUBULARS A DEFINIR SEGONS 6 TUBULARS 4 TUBULARS
NECESSITAT SERVEI DN 90 DN 125
POTÈNCIA ARMARI
ARQUETA ARQUETA
DIMENSIONS DE L'ARQUETA A DEFINIR
ENLLUMENAT TIC
SEGONS LA NECESSITAT DEL SERVEI
60x60 140x70 630 W
CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic 1 En projecte cal verificar la tensió de subministrament
OBLIGATORIS Camps obligatoris d'omplenar 2 Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial 3 Secció de cable mínima a verificar segons la potència instal lada
No es preveu subministrament des de SAI, tot i que si escau i és inferior a 50 W es podrà facilitar directament des del mòdul SAI sense haver d'anar i tornar al mòdul comú.
4
En cas contrari, l'esquema haura de ser equivalent a l'armari L em, substituint el mòdul de mobilitat per aquest.
OBSERVACIÓ: 5
L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir se un SAI de potència
Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la base ITEC NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i
superior i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost
conseqüentment caldra incorporar en el pressupost les corresponents partides.
6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència
Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals. contractada.
Mòdul Enllumenat: Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat 7 Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control 8 Calibres mínims
Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius
9 Per les tubuluars de potència s'instal larà els cables referits a la nota 3 i segons detall del plànol 7 "Connexió entre volums", així com per la tubular de dades s'instal laran els cables assenyalats en aquell plànol.
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge
EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA: AU 00
D em. VOLUM 1 D em. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA
3
Tensió de subministrament 400 V 1 IGA 1 Secció 16 mm2 IGA 2
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 2 4 pols 4 pols
Potència a Contractar 0,00 kW 2 0 A 2 0 A 2
Secció 36 mm2
Magneto Magneto Secció 36 mm2 Magneto Magneto Magneto
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols
0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2
Secció 36 mm2
Secció 36 mm2
Secció 36 mm2
Magneto Magneto Magneto
2 pols 2 pols 2 pols
0 A 2 0 A 2 0 A 2
MÒDUL MOBILITAT MÒDUL SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V Tensió 230 V Tensió 400 V
Semàfors 4 5 2 TUBULARS DN 160 Càrrega Directe 0 W Equip Control 50 W Càrrega Directe 0 W
SAI DE SÈRIE 9
Potència elements Progr. espires 0 W POTÈNCIA Regulador de fluxe
Potència
Si/No Equip Metering 35 W
POTÈNCIA 630W elements
connectats a SAI 0 W Sistema regulació 7 Router/Switch 50 W Mag 2p Ús
Tubulars de connexió entre volums connectats a SAI
Càrrega SAI 0 W Potència SAI a subministrar 150 W Mòdul 3G Telegestió Si/No 7 Càrrega SAI 135 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Pot. elements 0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat Wifi 0 W
9 Pot. elements
subministrats 0 W Endoll 2500 W 6 DADES Circuit Potència Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús
subministrats
DIRECTE Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00% 0 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
DIRECTE
L2 0 W 0 A 0,00% Càrrega Directe 0 W
L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control Si/No 7 Mag 2p Ús
L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 7 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Distància L5 0 W 0 A 0,00% Endoll 2500 W 6
8 m
entre volums L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS: Mag 2p Ús
Equip telegestió (SAI) 15 W 2 ,8En cas de no instal lar cap dispositiu i/o sensor, per defecte l'armari 6 A Pot 0 W
(Màxim 15m) Endoll 2500 W 6 vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim
4 dispositius/sensors per armari. Mag 2p Ús
6 A 2 ,8 Pot 0 W
Endoll 2500 W 6
TUBULARS 6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 90 DN 125
POTÈNCIA ARMARI
ARQUETA ARQUETA ARQUETA
MOBILITAT ENLLUMENAT TIC
60x60 60x60 140x70 630 W
CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic 1 En projecte cal verificar la tensió de subministrament
OBLIGATORIS Camps obligatoris d'omplenar 2 Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial 3 Secció de cable mínima a verificar segons la potència instal lada
4 La potència dels semàfors es calcula en base a la següent fórmula = Potència del regulador + potència óptiques simultàniament enceses
OBSERVACIÓ: 5
L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir se un SAI de potència
Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la base ITEC NO INCLOUEN els següents elements
superior i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost
sotarelacionats i conseqüentment caldra incorporar en el pressupost les corresponents partides.
Mòdul Mobiltat: bastidor amb regulador i programador espires 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència
Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals. contractada.
Mòdul Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat 7 Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control 8 Calibres mínims
Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius
9 Per les tubuluars de potència s'instal larà els cables referits a la nota 3 i segons detall del plànol 7 "Connexió entre volums", així com per la tubular de dades s'instal laran els cables assenyalats en aquell
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis plànol.
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge
EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA: AU 00
D m. VOLUM 1 D m. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA
3
Tensió de subministrament 400 V 1 IGA 1 Secció 16 mm2 IGA 2
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 2 4 pols 4 pols
2 2
Potència a Contractar 0,00 kW 2 0 A 0 A
Secció 36 mm2
Magneto Magneto Secció 36 mm2 Magneto Magneto Magneto
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols
0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2
Secció 36 mm2
Secció 36 mm2
Magneto Magneto Magneto
2 pols 2 pols 2 pols
0 A 2, 4 0 A 2 0 A 2
MÒDUL RESERVA MÒDUL SAI MÒDUL MOBILITAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió 230 V TENSIÓ 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V
0 W 5 2 TUBULARS DN 160 Semàfors 0 W 10 Equip Control 50 W Càrrega Directe
SAI DE SÈRIE 9
Potència elements 0 W POTÈNCIA Potència elements Progr. espires 0 W Potència elements Equip Metering 35 W
POTÈNCIA 630W
connectats a SAI 0 W connectats a SAI 0 W connectats a SAI Router/Switch 50 W Mag 2p Ús
Tubulars de connexió entre volums
Càrrega SAI 0 W 4 Potència SAI a subministrar 135 W Càrrega SAI 0 W Càrrega SAI 135 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Pot. elements 0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Pot. elements 0 W Wifi 0 W
9
subministrats 0 W Endoll 2500 W 6 DADES
Pot. elements
subministrats 0 W Sensors 0 W Mag 2p Ús
subministrats
DIRECTE Càrrega Directe 0 W DIRECTE Càrrega Directe 0 W 0W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
DIRECTE
OBSERVACIÓ: Càrrega Directe 0 W
Espai reservat per l'equipament d'altres serveis no contemplats en l'armari Mòdul 3G Equip Control Si/No 7 Mag 2p Ús
unificat
Model Router 7 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Distància Endoll 2500 W 6
12 m
entre volums OBSERVACIONS: Mag 2p Ús
2 ,8
En cas de no instal lar cap dispositiu i/o sensor, per defecte l'armari 6 A Pot 0 W
(Màxim 15m) vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim
4 dispositius/sensors per armari. Mag 2p Ús
6 A 2 ,8 Pot 0 W
Endoll 2500 W 6
TUBULARS A DEFINIR SEGONS TUBULARS 4 TUBULARS
NECESSITAT SERVEI DN 110 DN 125
POTÈNCIA ARMARI
ARQUETA ARQUETA
DIMENSIONS DE L'ARQUETA A DEFINIR
MOBILITAT TIC
SEGONS LA NECESSITAT DEL SERVEI
60x60 140x70 630 W
CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic 1 En projecte cal verificar la tensió de subministrament
OBLIGATORIS Camps obligatoris d'omplenar 2 Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial 3 Secció de cable mínima a verificar segons la potència instal lada
No es preveu subministrament des de SAI, tot i que si escau i és inferior a 50 W es podrà facilitar directament des del mòdul SAI sense haver d'anar i tornar al mòdul comú.
4
En cas contrari, l'esquema haura de ser equivalent a l'armari L em, substituint el mòdul de mobilitat per aquest.
OBSERVACIÓ: 5
L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir se un SAI de potència
Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la base ITEC NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i
superior i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost
conseqüentment caldra incorporar en el pressupost les corresponents partides.
Mòdul mobilitat: bastidor amb regulador i programador d'espires. 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència
Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals. contractada.
Mòdul TIC: router/switch (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control 7 Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius 8 Calibres mínims
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
9 Per les tubuluars de potència s'instal larà els cables referits a la nota 3 i segons detall del plànol 7 "Connexió entre volums", així com per la tubular de dades s'instal laran els cables assenyalats en aquell plànol.
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge
10
La potència dels semàfors es calcula en base a la següent fórmula = Potència del regulador + potència óptiques simultàniament enceses
EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA: AU 00
D e. VOLUM 1 D e. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA
3
Tensió de subministrament 400 V 1 IGA 1 Secció 16 mm2 IGA 2
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 2 4 pols 4 pols
Potència a Contractar 0,00 kW 2 0 A 2 0 A 2
Secció 36 mm2
Magneto Magneto Secció 36 mm2 Magneto Magneto Magneto
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols
0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2 0 A 2
Secció 36 mm2
Secció 36 mm2
Magneto Magneto Magneto
2 pols 2 pols 2 pols
0 A 2, 4 0 A 2 0 A 2
MÒDUL RESERVA MÒDUL SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V Tensió 230 V Tensió 400 V
0 W 5 2 TUBULARS DN 160 Càrrega Directe 0 W Equip Control 50 W Càrrega Directe 0 W
SAI DE SÈRIE 9
Potència elements 0 W POTÈNCIA Regulador de fluxe Si/No Potència elements Equip Metering 35 W
POTÈNCIA 630W
connectats a SAI 0 W Sistema regulació 7 connectats a SAI Router/Switch 50 W Mag 2p Ús
Tubulars de connexió entre volums
Càrrega SAI 0 W 4 Potència SAI a subministrar 150 W Mòdul 3G Telegestió Si/No 7 Càrrega SAI 135 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Pot. elements 0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat Wifi 0 W
subministrats 0 W Endoll 2500 W 6 DADES
9 Pot. elements
Circuit Potència Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús
subministrats
DIRECTE Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00% 0 W 6 A 2 ,8 Pot 0 W
DIRECTE
OBSERVACIÓ: L2 0 W 0 A 0,00% Càrrega Directe 0 W
Espai reservat per l'equipament d'altres serveis no contemplats en l'armari L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control Si/No 7 Mag 2p Ús
unificat
L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 7 6 A 2 ,8 Pot 0 W
Distància L5 0 W 0 A 0,00% Endoll 2500 W 6
12 m
entre volums L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS: Mag 2p Ús
Equip telegestió (SAI) 15 W En cas de no instal lar cap dispositiu i/o sensor, per defecte l'armari 6 A
2 ,8 Pot 0 W
(Màxim 15m) Endoll 2500 W 6 vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim
4 dispositius/sensors per armari. Mag 2p Ús
6 A 2 ,8 Pot 0 W
Endoll 2500 W 6
TUBULARS A DEFINIR SEGONS 6 TUBULARS 4 TUBULARS
NECESSITAT SERVEI DN 90 DN 125
POTÈNCIA ARMARI
ARQUETA ARQUETA
DIMENSIONS DE L'ARQUETA A DEFINIR
ENLLUMENAT TIC
SEGONS LA NECESSITAT DEL SERVEI
60x60 140x70 630 W
CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic 1 En projecte cal verificar la tensió de subministrament
OBLIGATORIS Camps obligatoris d'omplenar 2 Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial 3 Secció de cable mínima a verificar segons la potència instal lada
No es preveu subministrament des de SAI, tot i que si escau i és inferior a 50 W es podrà facilitar directament des del mòdul SAI sense haver d'anar i tornar al mòdul comú.
4
En cas contrari, l'esquema haura de ser equivalent a l'armari D em, substituint el mòdul de mobilitat per aquest.
OBSERVACIÓ: 5
L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir se un SAI de potència
Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la base ITEC NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i
superior i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost
conseqüentment caldra incorporar en el pressupost les corresponents partides.
6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència
Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals. contractada.
Mòdul Enllumenat: Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat 7 Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control 8 Calibres mínims
Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius
9 Per les tubuluars de potència s'instal larà els cables referits a la nota 3 i segons detall del plànol 7 "Connexió entre volums", així com per la tubular de dades s'instal laran els cables assenyalats en aquell plànol.
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge
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LLEGENDA I O II
A COMMUTACIÓ AUTOMÀTICANOTES CONTACTE ENTRE LÍNIES
CONTACTOR AUXILIAR
- Esquema genèric. El nivell de dotació d'aparellatge s'adaptarà a les necessitats de PROTECCIÓ SOBRETENSIONS
cada projecte. TRANSITÒRIES
INTERRUPTOR INTERRUPTOR
- El reductor de flux del mòdul d'Enllumenat és optatiu, a determinar en projecte. SECCIONADOR MAGNETOTÈRMIC PROTECCIÓ SOBRETENSIONSU>
- Els consums amb alimentació a molt baixa tensió s'hauran de connectar PERMANENTSBORNA FUSIBLE INTERRUPTOR
mitjançant separadors galvànics. MAGNETOTÈRMIC R INTERRUPTOR
- L'IGA serà del tipus caixa moldejada amb regulació de corbes de dispar. FUSIBLE + DIFERENCIAL ( O AMB MAGNETOTÈRMIC
INTERRUPTOR BLOC DIFERENCIAL) + DIFERENCIAL AMB
SECCIONADOR RECONNEXIÓ AUTOMÀTICA
MÒDUL COMÚ SAI
ALIMENTACIÓ
IGA
4p U>
GRAL. ENLLUM.
ALIMENTACIÓ
SAI ENLLUM.
ESCOMESA GENERAL A COMÚ ESCOMESA GENERAL ALIMENTACIÓ
GRAL. TIC
ENTRADA SAI IGA
4p U>
2p 2p 2p 4p
RECONNEXIÓ
R
AUTOMÀTICA
2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 4p 2p
SAI GRAL.
RESERVA GRAL.
ENLLUM.
CPM GRAL. 
TIC
SAI
COMPTADOR
SORTIDA SAI ENLLUM.
SORTIDA SAI TIC
REDUCTOR
FLUXE BYPASS
ALIMENTACIÓ GENERAL RESERVA
ALIMENTACIÓ
ALIMENTACIÓ SAI TIC
GRAL. COMÚ
CAIXA 2p
SECCIONAMENT 2p 4p ALIMENTACIÓ
SAI COMÚ
2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 4p 4p 4p 4p 4p 4p
ESCOMESA
MÀX 43,64 KW
A concretar segons servei
MÒDUL COMPANYIA MÒDUL RESERVA MÒDUL COMÚ MÒDUL TIC MÒDUL ENLLUMENAT
Volum 1. Agrupacions e, model L i D Volum 2. Agrupacions e, model L i D
AUTORS DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES NOM DEL PLÀNOL: DATA: PLÀNOL NÚM.:
TEXT REFÓS S/C OCTUBRE 2017 03Ramon Sagarra Rius ESQUEMA UNIFILAR ARMARI UNIFICAT A VIA PÚBLICA
Yolanda Blasco Rodríguez ESTRUCTURACIÓ DE L'ENERGIA ELÈCTRICA EN L'ESPAI PÚBLIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA NOM FITXER:Agrupacions e, model L i D
ORIGINALS  A3 GRÀFIQUES Esquemes unifilars_vTR.dwg FULL...0..1....DE....0..4.
F U S I B L E
C O N T R O L  R E G
M A R Q U E S I N E S  B U S
B I C I N G
P R E S A  C O R R E N T
E Q U I P  M E T E R I N G
P R E S A  C O R R E N T
E Q U I P  
M I C R O P R O C E S S A D O R
C O N T R O L  L O C A L
R O U T E R
R O U T E R
L Í N E A  1
S E N S O R S
A C T U A D O R S
L Í N E A  S A I
S E N S O R S
A C T U A D O R S
L Í N E A  2
S E N S O R S
A C T U A D O R S
E Q U I P   C O N T R O L
P U N T  A  P U N T
L Í N E A  1
E N L L U M E N A T
T E L E G E S T I Ó
L Í N E A  2
E N L L U M E N A T
E N L L U M E N A T
C I T I L U X  ( S A I )
L Í N E A  3
E N L L U M E N A T
T E L E G E S T I Ó
E N L L U M E N A T
C I T I L U X  
L Í N E A  4
E N L L U M E N A T
L Í N E A  5
E N L L U M E N A T
L Í N E A  6
E N L L U M E N A T
P R E S A  
C O R R E N T
LLEGENDA I O II
A COMMUTACIÓ AUTOMÀTICANOTES CONTACTE ENTRE LÍNIES
CONTACTOR AUXILIAR
- Esquema genèric. El nivell de dotació d'aparellatge s'adaptarà a les necessitats de PROTECCIÓ SOBRETENSIONS
cada projecte. TRANSITÒRIES
INTERRUPTOR INTERRUPTOR
- El reductor de flux del mòdul d'Enllumenat és optatiu, a determinar en projecte. SECCIONADOR MAGNETOTÈRMIC PROTECCIÓ SOBRETENSIONSU>
- Els consums amb alimentació a molt baixa tensió s'hauran de connectar PERMANENTSBORNA FUSIBLE INTERRUPTOR
mitjançant separadors galvànics. MAGNETOTÈRMIC R INTERRUPTOR
FUSIBLE + DIFERENCIAL ( O AMB- L'IGA serà del tipus caixa moldejada amb regulació de corbes de dispar. MAGNETOTÈRMIC
INTERRUPTOR BLOC DIFERENCIAL) + DIFERENCIAL AMB
SECCIONADOR RECONNEXIÓ AUTOMÀTICA
MÒDUL COMÚ SAI
IGA
4p U>
ENTRADA SAI
2p
RECONNEXIÓ
R
AUTOMÀTICA SAI GRAL. GRAL. TIC
MOB
CPM
SAI
COMPTADOR
SORTIDA SAI TIC
SORTIDA SAI MOB SAI MOB I O II A
ALIMENTACIÓ SAI MOB SAI MOB
ALIMENTACIÓ GENERAL MOB
ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ
SAI TIC
GRAL. COMÚ GRAL. TIC
CAIXA
2p 4p 2p
SECCIONAMENT ALIMENTACIÓ 2p
SAI COMÚ
RECONNEXIÓ
AUTOMÀTICA
2p
2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p
R
ESCOMESA
MÀX 43,64 KW
REGULADOR
SEMAFÒRIC
A concretar pel proveïdor de Mobilitat. 
A SEMÀFORS S'indica a títol orientatiu.
MÒDUL COMPANYIA MÒDUL MOBILITAT MÒDUL COMÚ MÒDUL TIC
Agrupacions m, model L
AUTORS DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES NOM DEL PLÀNOL: DATA: PLÀNOL NÚM.:
S/C OCTUBRE 2017 03
Ramon Sagarra Rius TEXT REFÓS ESQUEMA UNIFILAR ARMARI UNIFICAT A VIA PÚBLICA
Yolanda Blasco Rodríguez ESTRUCTURACIÓ DE L'ENERGIA ELÈCTRICA EN L'ESPAI PÚBLIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA NOM FITXER:Agrupacions m, model L
ORIGINALS  A3 GRÀFIQUES Esquemes unifilars_vTR.dwg FULL...0..2....DE....0..4.
F U S I B L E
P R E S A  C O R R E N T
A L T R E S
M O B I L I T A T
C O N T R O L  R E G
M A R Q U E S I N E S  B U S
B I C I N G
P R E S A  C O R R E N T
E Q U I P  M E T E R I N G
E Q U I P  
M I C R O P R O C E S S A D O R
C O N T R O L  L O C A L
R O U T E R
L Í N E A  S A I
S E N S O R S
A C T U A D O R S
P R E S A  C O R R E N T
R O U T E R
L Í N E A  1
S E N S O R S
A C T U A D O R S
L Í N E A  2
S E N S O R S
A C T U A D O R S
LLEGENDA I O II
A COMMUTACIÓ AUTOMÀTICA
CONTACTE ENTRE LÍNIES
NOTES CONTACTOR AUXILIAR
- El REDUCTOR DE FLUXE del mòdul d'Enllumenat és optatiu, a determinar PROTECCIÓ SOBRETENSIONS
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15. ANNEX E. CONNEXIONS I CABLEJAT ENTRE VOLUMS DE L’ARMARI UNIFICAT 
 
  
 
  
Frontera armari. Notes: Frontera armari.
Delimita responsabilitat de Delimita responsabilitat de
les connexions entre volums * Els apantallaments s'han de connectar a terra en un dels extrems. les connexions entre volums
(Fabricant) (Obra) ** Secció mínima del cable. Caldrà revisar-la segons la potència realment (Obra) (Fabricant)
INTERIOR EXTERIOR EXTERIOR INTERIOR
instal·lada. 
*** El cablejat des de les tubulars fins als borners del mòdul SAI 
s'instal·larà per les canaletes interiors corresponents disposades a tal 
efecte, a fi de garantir la separació entre els cables de potència i dades.
**** En els models d'armari tipus D, el senyal connectat a la borna XS6 
no és necessari, només caldrà en el cas dels models L.
(Fabricant) (Obra) (Obra) (Fabricant)
INTERIOR EXTERIOR EXTERIOR INTERIOR
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16. ANNEX F. RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ QUE ES REQUERIRÀ PER A LA RECEPCIÓ 
DE L’ARMARI 
 
 
 
NOTA IMPORTANT: cal incorporar aquest Annex 
al Plec tècnic regulador de la licitació del 
contracte d’obra. 
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CONSIDERACIONS PER A LA RECEPCIÓ DE L’ARMARI UNIFICAT DESPRÉS 
DE L’OBRA 
1) Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació 
a) Projecte/Memòria de legalització visat (Esquema unifilar, càlcul de caiguda de tensió 
línies, característiques tècniques dels materials instal·lats). 
b) Certificat d’instal·lació elèctrica segellat per OC. 
c) Declaració responsable tramitada, amb acusament de rebut. 
d) Acta favorable de l’OC. Obligatori per a tots els armaris amb mòdul d’enllumenat 
(tipologies L-em, L-e, D-em i D-e)  independentment  de la potència, i per armaris L-m i 
D-m amb potència > 5 kW. 
e) Certificat de final d’obra (quan és projecte). 
f) Certificat de garantia de la instal·lació (1 any de garantia). 
2) Donar d’alta a la Plataforma de Monitorització de l’Armari Unificat i a la Plataforma de 
Manteniment/Inventari de l’armari unificat. Caldrà garantir la comunicació de l’armari 
mitjançant la fibra òptica. 
3) Validació de les dades subministrades per la monitorització de l’armari unificat. 
4) Dues còpies de claus per cada armari unificat instal·lat, etiquetades d’acord amb la 
següent imatge. 
 
5) Certificats a subministrar en la recepció del material instal·lat: 
a) Certificat de conformitat de marcatge CE corresponent al model  d’armari unificat 
instal·lat. 
b) Certificat IP de l’armari unificat corresponent al model d’armari unificat instal·lat emès 
per un laboratori acreditat per ENAC. 
c) Certificat IK de l’armari unificat corresponent al model instal·lat emès per un laboratori 
acreditat per ENAC. 
d) Certificat de compatibilitat electromagnètica de l’armari unificat corresponent al 
model instal·lat. emès per un laboratori acreditat per ENAC. 
 
e) Certificat de l’origen de la xapa d’acer inoxidable del lot dels armaris (sòcol i armari). 
Ha de contenir la següent informació: 
 Composició química de la xapa. 
 Denominació segons AISI-SAE i normes UNE. 
 Espessor de la xapa utilitzada per la fabricació del sòcol i de l’armari. 
 Certificat del proveïdor de l’armari unificat conforme els certificats aportats 
corresponen a l’armari subministrat. 
f) Certificats del cablejat del l’armari. 
g) Certificats de les pintures i tractaments de protecció: 
 Certificats del productes i tractaments de protecció: imprimació WASCH-
PRIMER, esmalt sintètic, imprimació SL 100 METAL i SL 600 BRILLO HLG System 
 Certificat del fabricant de l’armari unificat conforme els certificats aportats es 
corresponen als productes aplicats i que el procés seguit en l’aplicació del 
producte és correcte i es correspon amb el que defineix el fabricant i el Plec 
Tècnic dels Armaris Unificats , i mesures dels espessors de les diferents capes.  
h) Certificats del Formigó i Morter utilitzat. 
6) Subrogació a l’Ajuntament de les garanties dels armaris instal·lats i llur equipament: 
a) SAI 
b) Bateries 
c) Equip de control i mesura 
7) Plànols As-built: 
a) Esquema unifilar de l’armari unificat. 
b) Esquema dels borners. 
c) Plànol d’implantació sobre territori, amb tubulars. 
8) Fitxa resum de l’armari unificat d’acord al model adjunt. S’acreditarà en base als equips 
instal·lats l’autonomia del SAI i la potència connectada a SAI. 
9) Inventari detallat de tots els elements inclosos a cada armari, d’acord amb el model 
adjunt. 
10) Fotos de cadascun dels mòduls de l’armari unificat a la recepció d’aquest des de la 
fàbrica i fotos de cadascun dels mòduls de l’armari a la recepció final. 
 
CODI: AU_00_0000 ADREÇA POSTAL: TIPOLOGIA: L em FABRICANT:
DADES ARMARI UNIFICAT
CUPS: DATA INSTAL LACIÓ: POTÈNCIA CONTRACTADA: 0,00 kW NÚM. SÈRIE:
L em. VOLUM 1 L em. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA
Tensió 400 V IGA 1 Secció 16 mm2 IGA 2
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 0 A 0 A
Potència Contractada 0,00 kW 4 pols 4 pols
Secció 6 mm2
Magneto Magneto Secció 6 mm2 Magneto Magneto Magneto
0 A 0 A 0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols
Secció 6 mm2
Secció 6 mm2
Secció 6 mm2
Magneto Magneto Magneto
0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 2 pols
MÒDUL MOBILITAT MÒDUL SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
Tensió 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V Tensió 230 V Tensió 400 V
Potència semàfors (SAI) 0 W Potència SAI 630 W Potència encesa 0,00 kW Potència Instal lada SAI 0 W Potència instal lada 0,00 kW
Potència programador espires (SAI) 0 W Voltatge Bateries 0 V Potència instal lada 0,00 kW Nombre de Wifis Ús
Potència altres subministraments 0 W Capacitat de les bateries 24 Ah 2 TUBULARS Regulador de fluxe(*) Si/No Nombre de sensors instal lats Potència 0,00 kW
Potència total instal lada 0,00 kW Autonomia 0 min DN 160 Nombre circuits enllumenat Potència Instal lada TIC 0 W Calibre Magneto (2p) 6 A
Potència sol licitada SAI 0,00 kW Mòdul 3G Telegestió Si/No Mòdul 3G Equip Control Si/No Ús
Dades SAI #IMEI #IMEI Potència 0,00 kW
Fabricant i Model 1 TUBULAR Sistema regulació Model router Calibre Magneto (2p) 6 A
Núm. Sèrie DN 110 Circuit Potència Magneto % Perdues Núm. sèrie router Ús
Dades BATERIES L1 0,00 kW 0 A 0,00% Direcció IP Potència 0,00 kW
Fabricant i Model L2 0,00 kW 0 A 0,00% Calibre Magneto (2p) 6 A
Núm. Sèrie Unitats L3 0,00 kW 0 A 0,00% Ús
(1) (2) Connexió entre L4 0,00 kW 0 A 0,00% Potència 0,00 kW
(3) (4) volums L5 0,00 kW 0 A 0,00% Calibre Magneto (2p) 6 A
(5) (6) L6 0,00 kW 0 A 0,00% Els slots d'ús indeterminat se'ls assigna un
Distància: 0,00 m
(7) (8) (*)En cas de RF indicar KVA (10/15/20/30)
magneto de sèrie de 6 A.
TUBULARS 6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 90 DN 125
ARQUETA ARQUETA ARQUETA
MOBILITAT ENLLUMENAT TIC
60x60 60x60 140x70
S L O T 4 S L O T 3 S L O T 2 S L O T 1
INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT
AU_00_0000 L em AU_00_0000 L em
3,45 kW 3,45 kW
CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTIQUES
ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X) ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X)
Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X 066 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X
002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X 067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X
003 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20 068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X
004 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X 069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X
005 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X 070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X
006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X 071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X
007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X 072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X
008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X 073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X
009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X 074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X
010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X 075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X
011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X 076 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X
012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X 077 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X
013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X 078 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X
014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X 079 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X
015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X 080 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC
016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X 081 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X
017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X 082 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X
018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X 083 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X
019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X 084 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X
020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X 085 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL
021 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X 086 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X
022 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X 087 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo
023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X 088 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X
024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X 089 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X
025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X 090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X
026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X 091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX
027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X 092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X
028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X 093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X
029 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X 094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X
030 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X 095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X
031 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405 096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X
032 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots 097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X
033 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X 098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X
034 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X 099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X
035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X 100 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X
036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X 101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X
037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X 102 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX
038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X 103 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X
039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X 104 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X
040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X 105 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT
041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X 106 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X
042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X 107 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X
043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X 108 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X
044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X 109 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X
045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X 110 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20
046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X 111 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X
047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X 112 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat
048 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X 113 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon
049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X 114 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh
050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X 115 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X
051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X 116 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X
052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X 117 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) MOB X
053 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X 118 Vol. 1 Sensor Teclat numèric MOB X
054 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X 119 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB
055 Vol. 1 Equip electrònic SAI X 120 Vol. 1 Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X
056 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X 121 Vol. 1 Equip electrònic Regulador semafòric X
057 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X 122 Vol. 1 Equip electrònic Programador d'espires
058 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X
059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible MOB X
060 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X
061 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X
062 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI
063 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X
064 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X
065 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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CODI: AU_00_0000 ADREÇA POSTAL: TIPOLOGIA: L em FABRICANT:
DADES ARMARI UNIFICAT
CUPS: DATA INSTAL LACIÓ: POTÈNCIA CONTRACTADA: 0,00 kW NÚM. SÈRIE:
L m. VOLUM ÚNIC
MÒDUL DE COMPANYIA
Tensió 400 V IGA 1
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 0 A
Potència Contractada 0,00 kW 4 pols
Magneto Magneto Magneto Magneto
0 A 0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 2 pols 4 pols
Magneto Magneto
0 A 0 A
2 pols 2 pols
MÒDUL MOBILITAT MÒDUL SAI MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
Tensió 230 V Tensió 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V
Potència semàfors (SAI) 0 W Potència SAI 630 W Potència Instal lada SAI 0 W Potència instal lada 0,00 kW
Potència programador espires (SAI) 0 W Voltatge Bateries 0 V Nombre de Wifis Ús
Potència altres subministraments 0 W Capacitat de les bateries 24 Ah Nombre de sensors instal lats Potència 0,00 kW
Potència total instal lada 0,00 kW Autonomia 0 min Potència Instal lada TIC 0 W Calibre Magneto (2p) 6 A
Potència sol licitada SAI 0,00 kW Mòdul 3G Equip Control Si/No Ús
Dades SAI #IMEI Potència 0,00 kW
Fabricant i Model Model router Calibre Magneto (2p) 6 A
Núm. Sèrie Núm. sèrie router Ús
Dades BATERIES Direcció IP Potència 0,00 kW
Fabricant i Model Calibre Magneto (2p) 6 A
Núm. Sèrie Unitats Ús
(1) (2) Potència 0,00 kW
(3) (4) Calibre Magneto (2p) 6 A
(5) (6) Els slots d'ús indeterminat se'ls assigna un
magneto de sèrie de 6 A.
(7) (8)
TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 125
ARQUETA ARQUETA
MOBILITAT TIC
60x60 140x70
S L O T 4 S L O T 3 S L O T 2 S L O T 1
INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT
AU_00_0000 L m AU_00_0000 L m
3,45 kW 3,45 kW
CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTIQUES
ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X) ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X)
Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. Únic Equip electrònic Comptador X 052 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X
002 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) CIA X 053 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X
003 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20 054 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X
004 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X 055 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X
005 Vol. Únic Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X 056 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X
006 Vol. Únic Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X 057 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X
007 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X 058 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X
008 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X 059 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X
009 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X 060 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X
010 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X 061 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X
011 Vol. Únic Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X 062 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X
012 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X 063 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X
013 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X 064 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) TIC X
014 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X 065 Vol. Únic Sensor Teclat numèric TIC X
015 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X 066 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC
016 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X 067 Vol. Únic Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X
017 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X 068 Vol. Únic Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X
018 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X 069 Vol. Únic Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X
019 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X 070 Vol. Únic Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X
020 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X 071 Vol. Únic Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL
021 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X 072 Vol. Únic Equip electrònic Router/Switch ROUTER X
022 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X 073 Vol. Únic Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo
023 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X 074 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X
024 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X 075 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X
025 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X 076 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) MOB X
026 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X 077 Vol. Únic Sensor Teclat numèric MOB X
027 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X 078 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB
028 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) COM X 079 Vol. Únic Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X
029 Vol. Únic Sensor Teclat numèric COM X 080 Vol. Únic Equip electrònic Regulador semafòric X
030 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405 081 Vol. Únic Equip electrònic Programador d'espires
031 Vol. Únic Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots
032 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X
033 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X
034 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X
035 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X
036 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X
037 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X
038 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X
039 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X
040 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X
041 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X
042 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X
043 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X
044 Vol. Únic Equip electrònic Programador de reg X
045 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X
046 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X
047 Vol. Únic Equip electrònic SAI X
048 Vol. Únic Altres dispositius Bateries X
049 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) SAI X
050 Vol. Únic Sensor Teclat numèric SAI X
051 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI
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CODI: AU_00_0000 ADREÇA POSTAL: TIPOLOGIA: L e FABRICANT:
DADES ARMARI UNIFICAT
CUPS: DATA INSTAL LACIÓ: POTÈNCIA CONTRACTADA: 0,00 kW NÚM. SÈRIE:
L e. VOLUM 1 L e. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA
Tensió 400 V IGA 1 Secció 16 mm2 IGA 2
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 0 A 0 A
Potència Contractada 0,00 kW 4 pols 4 pols
Secció 6 mm2
Magneto Magneto Secció 6 mm2 Magneto Magneto Magneto
0 A 0 A 0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols
Secció 6 mm2
Secció 6 mm2
Magneto* Magneto Magneto
0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 2 pols
MÒDUL RESERVA MÒDUL SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
Tensió 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V Tensió 230 V Tensió 400 V
Potència instal lada (SAI)* 0 W Potència SAI 630 W Potència encesa 0,00 kW Potència Instal lada SAI 0 W Potència instal lada 0,00 kW
Potència instal lada (general) 0 W Voltatge Bateries 0 V Potència instal lada 0,00 kW Nombre de Wifis Ús
Potència total sol licitada 0,00 kW Capacitat de les bateries 24 Ah 2 TUBULARS Regulador de fluxe(*) Si/No Nombre de sensors instal lats Potència 0,00 kW
Notes: Autonomia 0 min DN 160 Nombre circuits enllumenat Potència Instal lada TIC 0 W Calibre Magneto (2p) 6 A
Espai reservat per l'equipament d'altres serveis
Potència sol licitada SAI 0,00 kW Mòdul 3G Telegestió Si/No Mòdul 3G Equip Control Si/No Ús
no contemplats en l'armari unificat.
Dades SAI #IMEI #IMEI Potència 0,00 kW
(*) No es preveu alimentació des de SAI, tot i que
Fabricant i Model 1 TUBULAR Sistema regulació Model router Calibre Magneto (2p) 6 A
si s'escau i és inferior a 50W es podrà facilitar
directament des del mòdul SAI sense haver d'anar Núm. Sèrie DN 110 Circuit Potència Magneto % Perdues Núm. sèrie router Ús
i tornar al mòdul COMÚ. En cas contrari, Dades BATERIES L1 0,00 kW 0 A 0,00% Direcció IP Potència 0,00 kW
l'esquema hauria de ser equivalent a l'armari L
Fabricant i Model L2 0,00 kW 0 A 0,00% Calibre Magneto (2p) 6 A
em, substituint el mòdul de MOBILITAT per
aquest. Núm. Sèrie Unitats L3 0,00 kW 0 A 0,00% Ús
(1) (2) Connexió entre L4 0,00 kW 0 A 0,00% Potència 0,00 kW
(3) (4) volums L5 0,00 kW 0 A 0,00% Calibre Magneto (2p) 6 A
(5) (6) L6 0,00 kW 0 A 0,00% Els slots d'ús indeterminat se'ls assigna un
Distància: 0,00 m magneto de sèrie de 6 A.
(7) (8) (*)En cas de RF indicar KVA (10/15/20/30)
TUBULARS 6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 90 DN 125
ARQUETA ARQUETA ARQUETA
RESERVA ENLLUMENAT TIC
60x60 60x60 140x70
S L O T 4 S L O T 3 S L O T 2 S L O T 1
INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT
AU_00_0000 L e AU_00_0000 L e
3,45 kW 3,45 kW
CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTIQUES
ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X) ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X)
Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X 064 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X
002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X 065 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X
003 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20 066 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X
004 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X 067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X
005 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X 068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X
006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X 069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X
007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X 070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X
008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic RESERVA X 071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X
009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X 072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X
010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X 073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X
011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X 074 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X
012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X 075 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X
013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X 076 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X
014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X 077 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X
015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X 078 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC
016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X 079 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X
017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X 080 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X
018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X 081 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X
019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X 082 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X
020 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X 083 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL
021 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X 084 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X
022 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X 085 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo
023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X 086 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X
024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X 087 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X
025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X 088 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X
026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X 089 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX
027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X 090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X
028 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X 091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X
029 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X 092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X
030 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405 093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X
031 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots 094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X
032 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X 095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X
033 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X 096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X
034 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X 097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X
035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X 098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X
036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) RESERVA X 099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X
037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X 100 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX
038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X 101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X
039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X 102 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X
040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X 103 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT
041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X 104 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X
042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X 105 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X
043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X 106 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X
044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X 107 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X
045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X 108 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20
046 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X 109 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X
047 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X 110 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat
048 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X 111 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon
049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X 112 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh
050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X 113 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) RESERVA X
051 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X 114 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) RESERVA X
052 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X 115 Vol. 1 Sensor Teclat numèric RESERVA X
053 Vol. 1 Equip electrònic SAI X 116 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul RESERVA X SCHNEIDER Schneider 405
054 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X
055 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X
056 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X
057 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible RESERVA X
058 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X
059 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X
060 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI
061 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X
062 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X
063 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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CODI: AU_00_0000 ADREÇA POSTAL: TIPOLOGIA: D em FABRICANT:
DADES ARMARI UNIFICAT
CUPS: DATA INSTAL LACIÓ: POTÈNCIA CONTRACTADA: 0,00 kW NÚM. SÈRIE:
D em. VOLUM 1 D em. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA
Tensió 400 V IGA 1 Secció 16 mm2 IGA 2
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 0 A 0 A
Potència Contractada 0,00 kW 4 pols 4 pols
Secció 6 mm2
Magneto Magneto Secció 6 mm2 Magneto Magneto Magneto
0 A 0 A 0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols
Secció 6 mm2
Secció 6 mm2
Secció 6 mm2
Magneto Magneto Magneto
0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 2 pols
MÒDUL MOBILITAT MÒDUL SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
Tensió 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V Tensió 230 V Tensió 400 V
Potència semàfors (SAI) 0 W Potència SAI 630 W Potència encesa 0,00 kW Potència Instal lada SAI 0 W Potència instal lada 0,00 kW
Potència programador espires (SAI) 0 W Voltatge Bateries 0 V Potència instal lada 0,00 kW Nombre de Wifis Ús
Potència altres subministraments 0 W Capacitat de les bateries 24 Ah 2 TUBULARS Regulador de fluxe(*) Si/No Nombre de sensors instal lats Potència 0,00 kW
Potència total instal lada 0,00 kW Autonomia 0 min DN 160 Nombre circuits enllumenat Potència Instal lada TIC 0 W Calibre Magneto (2p) 6 A
Potència sol licitada SAI 0,00 kW Mòdul 3G Telegestió Si/No Mòdul 3G Equip Control Si/No Ús
Dades SAI #IMEI #IMEI Potència 0,00 kW
Fabricant i Model 1 TUBULAR Sistema regulació Model router Calibre Magneto (2p) 6 A
Núm. Sèrie DN 110 Circuit Potència Magneto % Perdues Núm. sèrie router Ús
Dades BATERIES L1 0,00 kW 0 A 0,00% Direcció IP Potència 0,00 kW
Fabricant i Model L2 0,00 kW 0 A 0,00% Calibre Magneto (2p) 6 A
Núm. Sèrie Unitats L3 0,00 kW 0 A 0,00% Ús
(1) (2) Connexió entre L4 0,00 kW 0 A 0,00% Potència 0,00 kW
(3) (4) volums L5 0,00 kW 0 A 0,00% Calibre Magneto (2p) 6 A
(5) (6) L6 0,00 kW 0 A 0,00% Els slots d'ús indeterminat se'ls assigna un
Distància: 0,00 m magneto de sèrie de 6 A.
(7) (8) (*)En cas de RF indicar KVA (10/15/20/30)
TUBULARS 6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 90 DN 125
ARQUETA ARQUETA ARQUETA
MOBILITAT ENLLUMENAT TIC
60x60 60x60 140x70
S L O T 4 S L O T 3 S L O T 2 S L O T 1
INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT
AU_00_0000 D em AU_00_0000 D em
3,45 kW 3,45 kW
CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTIQUES
ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X) ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X)
Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X 068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X
002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X 069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X
003 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CS X 070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X
004 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20 071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X
005 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CS X JIS JIS 20 072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X
006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X 073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X
007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X 074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X
008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X 075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X
009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X 076 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X
010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X 077 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X
011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X 078 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X
012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X 079 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X
013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X 080 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X
014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X 081 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X
015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X 082 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC
016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X 083 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X
017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X 084 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X
018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X 085 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X
019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X 086 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X
020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X 087 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL
021 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X 088 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X
022 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X 089 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo
023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X 090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X
024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X 091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X
025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X 092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X
026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X 093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX
027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X 094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X
028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X 095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X
029 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X 096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X
030 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X 097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X
031 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X 098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X
032 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X 099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X
033 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405 100 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X
034 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots 101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X
035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X 102 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X
036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X 103 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X
037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X 104 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX
038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X 105 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X
039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X 106 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X
040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X 107 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT
041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X 108 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X
042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X 109 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X
043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X 110 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X
044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X 111 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X
045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X 112 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20
046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X 113 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X
047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X 114 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat
048 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X 115 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon
049 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X 116 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh
050 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X 117 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X
051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X 118 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X
052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X 119 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) MOB X
053 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X 120 Vol. 1 Sensor Teclat numèric MOB X
054 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X 121 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB
055 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X 122 Vol. 1 Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X
056 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X 123 Vol. 1 Equip electrònic Regulador semafòric X
057 Vol. 1 Equip electrònic SAI X 124 Vol. 1 Equip electrònic Programador d'espires
058 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X
059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X
060 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X
061 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible MOB X
062 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X
063 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X
064 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI
065 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X
066 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X
067 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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CODI: AU_00_0000 ADREÇA POSTAL: TIPOLOGIA: D m FABRICANT:
DADES ARMARI UNIFICAT
CUPS: DATA INSTAL LACIÓ: POTÈNCIA CONTRACTADA: 0,00 kW NÚM. SÈRIE:
D m. VOLUM 1 D m. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA
Tensió 400 V IGA 1 Secció 16 mm2 IGA 2
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 0 A 0 A
Potència Contractada 0,00 kW 4 pols 4 pols
Secció 6 mm2
Magneto Magneto Secció 6 mm2 Magneto Magneto Magneto
0 A 0 A 0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 2 pols 2 pols 4 pols
Secció 6 mm2
Secció 6 mm2
Magneto* Magneto Magneto
0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 2 pols
MÒDUL RESERVA MÒDUL SAI MÒDUL MOBILITAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
Tensió 230 V Tensió 230 V Tensió 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V
Potència instal lada (SAI)* 0 W Potència SAI 630 W Potència semàfors (SAI) 0 W Potència Instal lada SAI 0 W Potència instal lada 0,00 kW
Potència instal lada (general) 0 W Voltatge Bateries 0 V Potència programador espires (SAI) 0 W Nombre de Wifis Ús
Potència total sol licitada 0,00 kW Capacitat de les bateries 24 Ah 2 TUBULARS Potència altres subministraments 0 W Nombre de sensors instal lats Potència 0,00 kW
Notes: Autonomia 0 min DN 160 Potència total instal lada 0,00 kW Potència Instal lada TIC 0 W Calibre Magneto (2p) 6 A
Espai reservat al mòdul SAI per l'equipament
Potència sol licitada SAI 0,00 kW Mòdul 3G Equip Control Si/No Ús
d'altres serveis no contemplats en l'armari
unificat. Dades SAI #IMEI Potència 0,00 kW
Fabricant i Model 1 TUBULAR Model router Calibre Magneto (2p) 6 A
(*) No es preveu alimentació des de SAI, tot i que
si s'escau i és inferior a 50W es podrà facilitar Núm. Sèrie DN 110 Núm. sèrie router Ús
directament des del mòdul SAI sense haver d'anar Dades BATERIES Direcció IP Potència 0,00 kW
i tornar al mòdul COMÚ. En cas contrari,
Fabricant i Model Calibre Magneto (2p) 6 A
l'esquema hauria de ser equivalent a l'armari D
em, substituint les connexions al mòdul de Núm. Sèrie Unitats Ús
MOBILITAT del volum 1 per aquest. (1) (2) Connexió entre Potència 0,00 kW
(3) (4) volums Calibre Magneto (2p) 6 A
(5) (6) Els slots d'ús indeterminat se'ls assigna un
Distància: 0,00 m magneto de sèrie de 6 A.
(7) (8)
TUBULARS TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 110 DN 125
ARQUETA ARQUETA ARQUETA
RESERVA MOBILITAT TIC
60x60 60x60 140x70
S L O T 4 S L O T 3 S L O T 2 S L O T 1
INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT
AU_00_0000 D m AU_00_0000 D m
3,45 kW 3,45 kW
CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTIQUES
ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X) ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X)
Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X 067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X
002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X 068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X
003 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CS X 069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X
004 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20 070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X
005 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CS X JIS JIS 20 071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X
006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X 072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X
007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X 073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X
008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X 074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X
009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X 075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X
010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X 076 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X
011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X 077 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X
012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X 078 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X
013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic RESERVA X 079 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X
014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X 080 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X
015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X 081 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC
016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X 082 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X
017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X 083 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X
018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X 084 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X
019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X 085 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X
020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X 086 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL
021 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X 087 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X
022 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X 088 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo
023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X 089 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X
024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X 090 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X
025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X 091 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) MOB X
026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X 092 Vol. 2 Sensor Teclat numèric MOB X
027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X 093 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB
028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X 094 Vol. 2 Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X
029 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X 095 Vol. 2 Equip electrònic Regulador semafòric X
030 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X 096 Vol. 2 Equip electrònic Programador d'espires
031 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X
032 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X
033 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405
034 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots
035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X
036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X
037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X
038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X
039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X
040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X
041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X
042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X
043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X
044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X
045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X
046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X
047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) RESERVA X
048 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X
049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X
050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X
051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X
052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X
053 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic RESERVA X
054 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X
055 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X
056 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) RESERVA X
057 Vol. 1 Equip electrònic SAI X
058 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X
059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X
060 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible MOB X
061 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X
062 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X
063 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI
064 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X
065 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X
066 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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CODI: AU_00_0000 ADREÇA POSTAL: TIPOLOGIA: D e FABRICANT:
DADES ARMARI UNIFICAT
CUPS: DATA INSTAL LACIÓ: POTÈNCIA CONTRACTADA: 0,00 kW NÚM. SÈRIE:
D e. VOLUM 1 D e. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA
Tensió 400 V IGA 1 Secció 16 mm2 IGA 2
2 TUBULARS DN 160
Potència Escomesa 0,00 kW 0 A 0 A
Potència Contractada 0,00 kW 4 pols 4 pols
Secció 6 mm2
Magneto Magneto Secció 6 mm2 Magneto Magneto Magneto
0 A 0 A 0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols
Secció 6 mm2
Secció 6 mm2
Magneto* Magneto Magneto
0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 2 pols
MÒDUL RESERVA MÒDUL SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
Tensió 230 V Tensió 230 V Tensió 400 V Tensió 230 V Tensió 400 V
Potència instal lada (SAI)* 0 W Potència SAI 630 W Potència encesa 0,00 kW Potència Instal lada SAI 0 W Potència instal lada 0,00 kW
Potència instal lada (general) 0 W Voltatge Bateries 0 V Potència instal lada 0,00 kW Nombre de Wifis Ús
Potència total sol licitada 0,00 kW Capacitat de les bateries 24 Ah 2 TUBULARS Regulador de fluxe(*) Si/No Nombre de sensors instal lats Potència 0,00 kW
Notes: Autonomia 0 min DN 160 Nombre circuits enllumenat Potència Instal lada TIC 0 W Calibre Magneto (2p) 6 A
Espai reservat al mòdul SAI per l'equipament
Potència sol licitada SAI 0,00 kW Mòdul 3G Telegestió Si/No Mòdul 3G Equip Control Si/No Ús
d'altres serveis no contemplats en l'armari
unificat. Dades SAI #IMEI #IMEI Potència 0,00 kW
Fabricant i Model 1 TUBULAR Sistema regulació Model router Calibre Magneto (2p) 6 A
(*) No es preveu alimentació des de SAI, tot i que
si s'escau i és inferior a 50W es podrà facilitar Núm. Sèrie DN 110 Circuit Potència Magneto % Perdues Núm. sèrie router Ús
directament des del mòdul SAI sense haver d'anar Dades BATERIES L1 0,00 kW 0 A 0,00% Direcció IP Potència 0,00 kW
i tornar al mòdul COMÚ. En cas contrari,
Fabricant i Model L2 0,00 kW 0 A 0,00% Calibre Magneto (2p) 6 A
l'esquema hauria de ser equivalent a l'armari D
em, substituint el mòdul de MOBILITAT per Núm. Sèrie Unitats L3 0,00 kW 0 A 0,00% Ús
aquest. (1) (2) Connexió entre L4 0,00 kW 0 A 0,00% Potència 0,00 kW
(3) (4) volums L5 0,00 kW 0 A 0,00% Calibre Magneto (2p) 6 A
(5) (6) L6 0,00 kW 0 A 0,00% Els slots d'ús indeterminat se'ls assigna un
Distància: 0,00 m
(7) (8) (*)En cas de RF indicar KVA (10/15/20/30)
magneto de sèrie de 6 A.
TUBULARS 6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 90 DN 125
ARQUETA ARQUETA ARQUETA
RESERVA ENLLUMENAT TIC
60x60 60x60 140x70
S L O T 4 S L O T 3 S L O T 2 S L O T 1
INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT
AU_00_0000 D e AU_00_0000 D e
3,45 kW 3,45 kW
CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTIQUES
ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X) ID UBICACIÓ VOLUM TIPUS ELEMENT ID ELEMENT SI (X)
Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X 067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X
002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X 068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X
003 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CS X 069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X
004 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20 070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X
005 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CS X JIS JIS 20 071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X
006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X 072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X
007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X 073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X
008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X 074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X
009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X 075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X
010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic RESERVA X 076 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X
011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X 077 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X
012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X 078 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X
013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X 079 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X
014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X 080 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X
015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X 081 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC
016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X 082 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X
017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X 083 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X
018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X 084 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X
019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X 085 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X
020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X 086 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL
021 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X 087 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X
022 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X 088 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo
023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X 089 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X
024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X 090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X
025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X 091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X
026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X 092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX
027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X 093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X
028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X 094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X
029 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X 095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X
030 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X 096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X
031 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X 097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X
032 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405 098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X
033 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots 099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X
034 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X 100 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X
035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X 101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X
036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X 102 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X
037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X 103 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX
038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) RESERVA X 104 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X
039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X 105 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X
040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X 106 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT
041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X 107 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X
042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X 108 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X
043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X 109 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X
044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X 110 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X
045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X 111 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20
046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X 112 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X
047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X 113 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat
048 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X 114 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon
049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X 115 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh
050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X
051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X
052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X
053 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic RESERVA X
054 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X
055 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X
056 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) RESERVA X
057 Vol. 1 Equip electrònic SAI X
058 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X
059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X
060 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X
061 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X
062 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X
063 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI
064 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X
065 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X
066 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
M ò d u l
M ò d u l S A I M ò d u l C O M Ú
C I A
M ò d u l E N L L U M E N A T M ò d u l T I C

