
 

Llegenda: 
UTC: Coordinated Universal Time. Hora Solar 
Alçada del dipòsit: Alçada entre la cota del sobreeixidor i la cota mínima de solera 
Nivell màxim: Alçada màxima assolida per l'aigua respecte a la cota mínima de la solera 
Volum nominal del dipòsit: Capacitat del dipòsit calculada fins a la cota del sobreeixidor 
Volum màxim assolit: Volum del dipòsit fins al nivell màxim assolit 
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CLDBIF Dipòsit Bori i Fontestà - - 12.920 70.811 18

Cos superior (CL67) 561 756 12.660 18.866 67

Cos profund (CL64) 187 1.415 260 51.945 1

CLDDDO Dipòsit Doctors Dolsa - - 12.233 50.658 24

Cos superior (CL119) 687 740 5.159 5.617 92

Cos profund (CL123) 476 1.680 7.074 45.041 16

CLDEIN Dipòsit Escola Industrial - - 12.716 27.044 47

Cos únic (CL45) 399 698 12.716 27.044 47

CLDEST Dipòsit Rieres d'Horta - - 8.016 65.225 12

Mòdul 1 (CL229) 270 1.240 1.012 40.085 3

Mòdul 2 (CL236) 518 1.360 7.004 25.140 28

CLDFI2 Dipòsit Fira-2 - - 0 1.600 0

Cos únic (CL189) 0 360 0 1.600 0

CLDIFO Dipòsit Plaça Fòrum - - 620 578 107

Cos únic (CL174) 381 360 620 578 107

CLDJOM Dipòsit Joan Miró - - 39.573 53.972 73

Cos superior (CL140) 366 495 6.693 9.555 70

Cos profund (CL144) 1.059 1.345 32.880 44.417 74

CLDPFI Dipòsit Porta Firal - - 138 921 15

Cos bombament (CL217) 104 632 41 188 22

Cos sobreeiximent (CL218) 51 632 97 733 13

CLDTAU Dipòsit Taulat - - 56.198 48.358 116

Cos 1 (CL154) 417 360 12.632 10.213 124

Cos 2 (CL157) 457 426 15.056 13.670 110
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Cos 3 (CL160) 558 499 28.510 24.475 116

CLDTES Dipòsit Torrent Espinagosa - - 172 749 23

Cos únic (CL240) 154 491 172 749 23

CLDURG Dipòsit Urgell - - 14.551 14.790 98

Cos únic (CL216) 1.484 1.521 14.551 14.790 98

CLDVAR Dipòsit Vilalba dels Arcs - - 2.852 14.002 20

Cos únic (CL133) 211 628 2.852 14.002 20

CLDZUN Dipòsit Zona Universitaria - - 30.073 105.472 29

Cos 1 (CL90) 750 923 29.723 39.028 76

Cos 2 (CL87) 122 794 350 33.887 1

Cos 3 (CL84) 0 738 0 32.557 0

Valor representatiu conjunt 190.062 454.180 42
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Llegenda:
UTC: Coordinated Universal Time. Hora Solar
P: Precipitació
I
max

5: Intensitat Màxima 5-minutal

I
max

20: Intensitat Màxima 20-minutal

P Anual: Precipitació anual acumulada fins a la data 
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  CL1 Centre Pau Casals (Canyelles) Nou Barris 11,4   24,0   19,2   501   

  CL2 Escola Catalònia Poble Nou 28,7   97,2   60,9   603   

  CL3 Facultat de Físiques Zona Universitària 25,7   68,4   44,1   585   

  CL4 Ajuntament, Plaça Lesseps Gràcia 18,3   37,2   28,8   479   

  CL5 Ajuntament Edifici Novíssim Ciutat Vella 30,1   100,8   62,1   640   

  CL6 Escola Barkeno Passeig Zona Franca 17,1   67,2   32,4   518   

  CL10 FCC-Zona Franca Zona Franca 7,3   38,4   19,5   628   

  CL11 BCASA Fira 2 15,1   51,6   30,9   531   

  CL12 Dipòsit Taulat Fòrum 21,0   54,0   42,3   484   

  CL13 Poliesportiu Nova-Icària Vila Olímpica 23,9   78,0   48,0   627   

  CL14 Castell Montjuïc Montjuïc 15,2   52,8   31,8   624   

  CL15 Centre Cívic Sagrera Sagrera 22,2   54,0   42,6   561   

  CL16 Cotxeres de Sants Sants 29,7   69,6   58,5   572   

  CL17 Escola Nabi (Vallvidrera) Vallvidrera 16,1   44,4   24,3   612   

  CL18 Palau de les Heures Vall d'Hebron 13,4   32,4   26,1   627   

  CL19 Ajuntam.Sarrià-Sant Gervasi Sarrià 18,2   33,6   26,1   549   

  CL20 Casa Elizalde Eixample Dret 39,2   106,8   79,8   579   

  CL23 Dipòsit Escola Industrial Eixample Esquerre 33,9   81,6   67,8   517   

  CL24 Dipòsit Joan Miró Plaça Espanya 40,5   104,4   77,1   548   

  CL25 Observatori Fabra Tibidabo 15,0   32,4   26,4   578   

  CL26 Besòs-Montcada Montcada i Reixac 3,9   15,6   9,6   462   

  CL27 Ajuntament Horta Guinardó Guinardó 26,6   57,6   46,8   555   

 

 

  Valor representatiu conjunt Barcelona 21,5   59,2   41,1   544   
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