
 

Llegenda: 
UTC: Coordinated Universal Time. Hora Solar 
Alçada del dipòsit: Alçada entre la cota del sobreeixidor i la cota mínima de solera 
Nivell màxim: Alçada màxima assolida per l'aigua respecte a la cota mínima de la solera 
Volum nominal del dipòsit: Capacitat del dipòsit calculada fins a la cota del sobreeixidor 
Volum màxim assolit: Volum del dipòsit fins al nivell màxim assolit 
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CLDBIF Dipòsit Bori i Fontestà - - 72.906 70.811 103

Cos superior (CL67) 773 756 19.413 18.866 103
Cos profund (CL64) 1.545 1.415 53.493 51.945 103

CLDDDO Dipòsit Doctors Dolsa - - 30.780 50.658 61

Cos superior (CL119) 693 740 5.211 5.617 93
Cos profund (CL123) 1.078 1.680 25.569 45.041 57

CLDEIN Dipòsit Escola Industrial - - 21.357 27.044 79

Cos únic (CL45) 574 698 21.357 27.044 79

CLDEST Dipòsit Rieres d'Horta - - 14.693 65.225 23

Mòdul 1 (CL229) 319 1.240 1.943 40.085 5
Mòdul 2 (CL236) 757 1.360 12.750 25.140 51

CLDFI2 Dipòsit Fira-2 - - 314 1.600 20

Cos únic (CL189) 137 360 314 1.600 20

CLDIFO Dipòsit Plaça Fòrum - - 396 578 69

Cos únic (CL174) 246 360 396 578 69

CLDJOM Dipòsit Joan Miró - - 55.509 53.972 103

Cos superior (CL140) 517 495 10.043 9.555 105
Cos profund (CL144) 1.371 1.345 45.466 44.417 102

CLDPFI Dipòsit Porta Firal - - 250 921 27

Cos bombament (CL217) 222 632 108 188 57
Cos sobreeiximent (CL218) 69 632 142 733 19

CLDTAU Dipòsit Taulat - - 57.452 48.358 119

Cos 1 (CL154) 429 360 13.141 10.213 129
Cos 2 (CL157) 466 426 15.459 13.670 113
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Cos 3 (CL160) 563 499 28.852 24.475 118

CLDTES Dipòsit Torrent Espinagosa - - 719 749 96

Cos únic (CL240) 474 491 719 749 96

CLDURG Dipòsit Urgell - - 15.307 14.790 103

Cos únic (CL216) 1.566 1.521 15.307 14.790 103

CLDVAR Dipòsit Vilalba dels Arcs - - 1.944 14.002 14

Cos únic (CL133) 174 628 1.944 14.002 14

CLDZUN Dipòsit Zona Universitaria - - 107.524 105.472 102

Cos 1 (CL90) 910 923 38.329 39.028 98
Cos 2 (CL87) 896 794 36.585 33.887 108
Cos 3 (CL84) 739 738 32.610 32.557 100

Valor representatiu conjunt 379.151 454.180 83

INFORME DE DIPÒSITS 

RESUMIT 

PERÍODE: del 9 d'Octubre de 2018 00:00 (UTC) al 10 d'Octubre de 2018 00:00 (UTC)

 

CODI DENOMINACIÓ DEL DIPÒSIT 

 
Nivell 
màxim 
(cm) 

Alçada 
del 

dipòsit 
(cm) 

  

Volum 
màxim 
assolit 

(m3 ) 

  

Volum 
nominal 
dipòsit 

(m3 ) 

  

Ompliment 
màxim 
assolit 

(%)

2 de 2



 

 

 

Llegenda:
UTC: Coordinated Universal Time. Hora Solar
P: Precipitació
Imax5: Intensitat Màxima 5-minutal

Imax20: Intensitat Màxima 20-minutal

P Anual: Precipitació anual acumulada fins a la data 
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  CL1 Centre Pau Casals (Canyelles) Nou Barris 23,1   44,4   26,4   533   

  CL2 Escola Catalònia Poble Nou 15,6   27,6   19,2   632   

  CL3 Facultat de Físiques Zona Universitària 75,4   91,2   76,8   684   

  CL4 Ajuntament, Plaça Lesseps Gràcia 37,1   84,0   56,7   550   

  CL5 Ajuntament Edifici Novíssim Ciutat Vella 32,7   55,2   48,0   702   

  CL6 Escola Barkeno Passeig Zona Franca 62,3   112,8   81,9   600   

  CL10 FCC-Zona Franca Zona Franca 47,9   99,6   92,1   713   

  CL11 BCASA Fira 2 67,8   190,8   111,0   623   

  CL12 Dipòsit Taulat Fòrum 9,1   15,6   9,3   512   

  CL13 Poliesportiu Nova-Icària Vila Olímpica 18,6   43,2   21,6   654   

  CL14 Castell Montjuïc Montjuïc 81,1   177,6   137,4   736   

  CL15 Centre Cívic Sagrera Sagrera 14,8   18,0   11,7   601   

  CL16 Cotxeres de Sants Sants 102,8   193,2   129,3   710   

  CL17 Escola Nabi (Vallvidrera) Vallvidrera 77,7   114,0   80,7   713   

  CL18 Palau de les Heures Vall d'Hebron 41,4   78,0   46,8   694   

  CL19 Ajuntam.Sarrià-Sant Gervasi Sarrià 78,5   96,0   72,0   654   

  CL20 Casa Elizalde Eixample Dret 43,3   109,2   69,6   663   

  CL22 Torrent Estadella Bon Pastor 10,2   9,6   6,6   560   

  CL23 Dipòsit Escola Industrial Eixample Esquerre 64,2   104,4   81,0   607   

  CL24 Dipòsit Joan Miró Plaça Espanya 86,8   133,2   113,7   669   

  CL26 Besòs-Montcada Montcada i Reixac 0,8   2,4   1,5   480   

  CL27 Ajuntament Horta Guinardó Guinardó 42,4   115,2   56,4   631   

 

 

  Valor representatiu conjunt Barcelona 47,0   87,1   61,4   614   
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