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Pla tècnic per a l’aprofitament dels recursos hídrics alternatius a Barcelona. Edició 2020.  
 5.8 Parcs de bombers municipals 
5.9 Horts urbans 
ÍNDEX DE PLÀNOLS 5.10 Cobertes verdes i murs verds 
5.11 Altres equipaments municipals 
5.12 Altres consumidors potencials no municipals 
NÚM. TÍTOL DEL PLÀNOL 6 XARXA D'AIGUA FREÀTICA EXISTENT 
1 ÀMBIT DEL PLA 6.1 AMBIT GENERAL 
2 ANÀLISI DEL RECURS. AIGÜES FREÀTIQUES. 6.2 SISTEMA ANELLA POBLE NOU 
2.1 Pous de captació 6.2.1 PLANTA GENERAL 
2.2 Esgotaments subterranis. Línies ferroviàries 6.2.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 
2.3 Esgotaments subterranis. Altres 6.2.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 
2.4 Mines 6.2.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 
2.5 Fonts naturals 6.3 SISTEMA MONTJÜIC 
2.6 Subministraments d'aigua històrics 6.3.1 PLANTA GENERAL 
3 CARACTERITZACIÓ ACTUAL DE L'AQÜÍFER 6.3.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 
3.1 Geologia del subsòl de Barcelona.  6.3.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 
3.2 Nivells piezomètrics 6.3.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 
3.3 Anàlisi qualitatiu de l'aqüífer 6.4 SISTEMA ZONA UNIVERSITÀRIA 
3.3.1 Qualitats. Conductivitat 6.4.1 PLANTA GENERAL 
3.3.2 Qualitats. Clorurs 6.4.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 
3.3.3 Qualitats. Bor 6.4.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 
3.3.4 Qualitats. Index SAR 6.4.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 
3.3.5 Qualitats. Ferro 6.5 SISTEMA LESSEPS 
3.3.6 Qualitats. Manganès 6.5.1 PLANTA GENERAL 
3.3.7 Qualitats. Nitrats 6.5.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 
3.3.8 Qualitats. Sulfats 6.5.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 
3.3.9 Qualitats. Amenaces. Contaminació de sòls. 6.5.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 
3.3.10 Qualitats. Amenaces. Contaminants emergents 6.6 SISTEMA DOCTORS DOLSA 
4 ALTRES RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS 6.6.1 PLANTA GENERAL 
4.1.1 Aigua pluvial. SUDS existents 6.6.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 
4.1.2 Aigua pluvial. Conques vessants i Rieres de Collserola 6.6.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 
4.1.3 Aigua pluvial. Antigues rieres naturals 6.6.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 
4.2.1 Sistema aigua regenerada. Planta general 6.7 SISTEMA JOAN MIRÓ 
4.2.2 Sistema aigua regenerada. Planta Detall 6.7.1 PLANTA GENERAL 
5 ANÀLISI DE LA DEMANDA 6.7.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 
5.1 Espais verds. Consums per reg 6.7.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 
5.2 Llacs i fonts ornamentals 6.7.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 
5.3.1 Neteja urbana. Hidrants 6.8 SISTEMA BORI i FONTESTÀ 
5.3.2 Neteja urbana. Altres instal·lacions de neteja 6.8.1 PLANTA GENERAL 
5.4 Neteja dels dipòsits reguladors del clavegueram 6.8.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 
5.5 Desinfecció dels dipòsits d'aigua freàtica 6.8.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 
5.6 Camps esportius públics 6.8.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 
5.7 Piscines municipals 6.9 SISTEMA CARMEL-CLOTA - RIERES D'HORTA 
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6.9.1 PLANTA GENERAL 7.3.1 PLANTA GENERAL 
6.9.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 7.3.2 PROGNOSI DE FUNCIONAMENT - 7:00H - Pressions i velocitats 
6.9.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 7.3.3 PROGNOSI DE FUNCIONAMENT - 7:00H - Demandes i cabals 
6.9.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 7.3.4 PLANTES DE DETALL 
6.10 SISTEMA VILALBA DELS ARCS 7.4 SISTEMES ZONA UNIVERSITÀRIA - BORI I FONTESTÀ 
6.10.1 PLANTA GENERAL 7.4.1 PLANTA GENERAL 
6.10.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 7.4.2 PLANTES DE DETALL 
6.10.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 7.5 SISTEMA LESSEPS 
6.10.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 7.5.1 PLANTA GENERAL 
6.11 SISTEMA TORRE LLOBETA 7.5.2 PLANTES DE DETALL 
6.11.1 PLANTA GENERAL 7.6 SISTEMA DOCTORS DOLSA 
6.11.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 7.6.1 PLANTA GENERAL 
6.11.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 7.7 SISTEMA JOAN MIRÓ 
6.11.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 7.7.1 PLANTA GENERAL 
6.12 SISTEMA LA MAQUINISTA 7.7.2 PLANTES DE DETALL 
6.12.1 PLANTA GENERAL 7.8 SISTEMA RAMBLA BRASIL 
6.12.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 7.8.1 PLANTA GENERAL 
6.12.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 7.9 SISTEMA CARMEL-CLOTA - RIERES D'HORTA 
6.12.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 7.9.1 PLANTA GENERAL 
6.13 SISTEMA BON PASTOR 7.10 SISTEMA VILALBA DELS ARCS 
6.13.1 PLANTA GENERAL 7.10.1 PLANTA GENERAL 
6.13.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 7.11 SISTEMA TORRE LLOBETA 
6.13.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 7.11.1 PLANTA GENERAL 
6.13.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 7.12 SISTEMA LA MAQUINISTA 
6.14 SISTEMA ANTONI CAMPMANY - BURGOS 7.12.1 PLANTA GENERAL 
6.14.1 PLANTA GENERAL 7.13 SISTEMA BON PASTOR 
6.14.2 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 2:00H - Demandes i velocitats 7.13.1 PLANTA GENERAL 
6.14.3 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Pressió i velocitats 7.14 SISTEMA BURGOS 
6.14.4 DIAGNOSI DE FUNCIONAMENT - 16:00H - Demandes i cabals 7.14.1 PLANTA GENERAL 
6.15 SISTEMES URGELL I ESCOLA INDUSTRIAL 7.15 SISTEMES URGELL I ESCOLA INDUSTRIAL 
6.15.1 PLANTA GENERAL 7.15.1 PLANTA GENERAL 
6.16 SISTEMA TORRE DE LES AIGÜES 7.16 SISTEMA TORRE DE LES AIGÜES 
6.16.1 PLANTA GENERAL 7.16.1 PLANTA GENERAL 
6.17 SISTEMA BARÓ DE VIVER. 7.17 SISTEMA BARÓ DE VIVER. 
6.17.1 PLANTA GENERAL 7.16.1 PLANTA GENERAL 
7 ACTUACIONS DE MILLORA I AMPLIACIÓ DELS SISTEMES EXISTENTS 8 PROPOSTA DE NOUS SISTEMES D'APROFITAMENT FREÀTIC 
7.1 AMBIT GENERAL 8.1 ÀMBIT GENERAL 
7.2 SISTEMA ANELLA POBLE NOU 8.2. SISTEMA PG. SANT JOAN - AV. DIAGONAL. 
7.2.1 PLANTA GENERAL 8.2.1 PLANTA GENERAL 
7.2.2 PROGNOSI DE FUNCIONAMENT - 7:00H - Pressions i velocitats 8.2.2 PLANTES DE DETALL 
7.2.3 PROGNOSI DE FUNCIONAMENT - 7:00H - Demandes i cabals 8.3 SISTEMA DE LA SAGRERA - AVE.  
7.2.4. PLANTES DETALL 8.3.1 PLANTA GENERAL 
7.3 SISTEMA MONTJÜIC 8.3.2 PLANTES DE DETALL 
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8.4 SISTEMA RONDA DE DALT.  
8.4.1 PLANTA GENERAL 
8.4.2 PLANTES DE DETALL 
8.5 SISTEMA MERIDIANA 
8.5.1 PLANTA GENERAL 
8.5.2 PLANTES DE DETALL 
9 PROPOSTA DE NOU SISTEMA D'APROFITAMENT D'AIGUA REGENERADA 
9.1 SISTEMA MARINA PRAT VERMELL - CAN BATLLÓ 
9.1.1 PLANTA GENERAL 
9.1.2 PLANTES DE DETALL 
10 ACTUACIONS D'APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS 
10.1 PROPOSTA D'ACTUACIONS DE DRENATGE URBÀ SOSTENIBLE (SUDS) 
10.1.1 SELECCIÓ DE CARRERS 
10.1.2. CLASSIFICACIÓ DE CARRERS TIPUS 
10.2 Sistemes d'aprofitament d'aigües pluvials en capçalera 
11 SISTEMA D' EXPLOTACIÓ CENTRALITZADA 
11.1 ELEMENTS EXISTENTS 
11.1 ACTUADORS TELESUPERVISATS 
11.2 COMPTADORS TELECONTROLATS  
11.3 COMPTADORS MANUALS 
11.4. ESTACIONS REMOTES EXISTENTS 
12 MESURES DE PROTECCIÓ DE LES MASSES D'AIGUA 
12.1 PIEZÒMETRES  I PUNTS DE CONTROL DE NIVELL EXISTENTS 
12.2 PIEZÒMETRES PROPOSATS 
12.3 PUNTS DE MOSTREIG EXISTENTS 
12.4 PUNTS DE MOSTREIG PROPOSATS 
13 DETALLS TIPUS DELS ELEMENTS DE LA XARXA FREÀTICA 
13.1 PERICONS 
13.2 TAPES 
13.3 RASES TIPUS 
13.4 HIDRANTS 
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CONJUNT PER DIÀMETRES MÉS GRANS DE DN-65 DE PARCS I JARDINS
ARQUETA DE CONTROL ARQUETA D'INTERCANVI
PLANTA PLANTA
4.1
13
12
1 14 15 2 16 3 5 1
1 7 1 6
12
AIGUA
FREÀTICA
A A'
12
1 8 1
9 9
6
A A'
11
9
1.80 0.60
2.40
2.40
SECCIÓ A-A' SECCIÓ A-A'
TAPA 1800x750+600x750 interior
TAPA 1800x750+600x750 interior
1 14 15 2 16 3 5 1 1 1
11
12 12
12
AIGUA
FREÀTICA
1% 1% 1%
9 7 9 9
17 11 6 17 17 17
LLEGENDA TIPUS
NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS
1 VÀLVULA COMPORTA FUNCIÓ Ø TUB 9 DESGUÀS STANDARD Ø150
2 COMPTADOR FUNCIÓ CABAL 10 TAPA STANDARD 700 x 700
3 VÀLVULA PRESSIÓ FUNCIÓ PRESSIÓ 11 MANÓMETRE STANDARD Ø100
3.1 VÀLVULA REGULADORA DE CABAL FUNCIÓ PRESSIÓ 12 VÀLVULA PAPALLONA STANDARD
VÀLVULA BOLA (FONTS POTABLE)
4 STANDARD 1 / 2' 13 VÀLVULA DE CONTROL STANDARD
VÀLVULA BOLA (BOQUES DE REG)
4.1 STANDARD 1 / 2' 14 FILTRE DE CAPSAL SUPERIOR
5 RÀCORD STANDARD RACORD BCN 15 CARRET 3 VEGADES EL DIAMETRE
6 VÀLVULA RETENCIÓ FUNCIÓ Ø TUB 16 CARRET 1 VEGADES EL DIAMETRE
7 MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 17 DAU FORMIGÓ 20x20x18cm
8 ESPAI PER MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 18 VARILLES ROSCADES
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/10
Ajuntament 13.1.1
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/20
GENER
0,4 m
0 ARQUETES
FULL:
de Barcelona
HÍDRICS ALTERNATIUS A BARCELONA 2020
2020 ARQUETES DE CONTROL I D'INTERCANVI. DETALL 1
1 de 9
Data impressió:2020-1-9 T14:10:57
0.75
0.75
Arxiu : PLARHAB2017-130100.dwg
CONJUNT PER DIÀMETRES DN-50 I DN-65 DE PARCS I JARDINS
ARQUETA DE CONTROL ARQUETA D'INTERCANVI
PLANTA PLANTA
4 18
13
12
1 14 15 2 16 3 5 1
1 7 1 6
18
12
AIGUA
FREÀTICA
A A'
12
11
1 8 1
9 9
6
A A'
11
9
1.80 0.60
2.40
2.40
SECCIÓ A-A' SECCIÓ A-A'
TAPA 1800x750+600x750 interior
TAPA 1800x750+600x750 interior
1 14 15 2 16 3 5 1 1 1
11
12 12
12
18
AIGUA
FREÀTICA
7
1% 1% 1%
9 17 9 9
17 11 6 17
17
LLEGENDA TIPUS
NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS
1 VÀLVULA COMPORTA FUNCIÓ Ø TUB 9 DESGUÀS STANDARD Ø150
2 COMPTADOR FUNCIÓ CABAL 10 TAPA STANDARD 700 x 700
3 VÀLVULA PRESSIÓ FUNCIÓ PRESSIÓ 11 MANÓMETRE STANDARD Ø100
3.1 VÀLVULA REGULADORA DE CABAL FUNCIÓ PRESSIÓ 12 VÀLVULA PAPALLONA STANDARD
VÀLVULA BOLA (FONTS POTABLE)
4 STANDARD 1 / 2' 13 VÀLVULA DE CONTROL STANDARD
VÀLVULA BOLA (BOQUES DE REG)
4.1 STANDARD 1 / 2' 14 FILTRE DE CAPSAL SUPERIOR
5 RÀCORD STANDARD RACORD BCN 15 CARRET 3 VEGADES EL DIAMETRE
6 VÀLVULA RETENCIÓ FUNCIÓ Ø TUB 16 CARRET 1 VEGADES EL DIAMETRE
7 MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 17 DAU FORMIGÓ 20x20x18cm
8 ESPAI PER MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 18 VARILLES ROSCADES
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/10
Ajuntament 13.1.1
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/20
GENER
0,4 m
0 ARQUETES
FULL:
de Barcelona
HÍDRICS ALTERNATIUS A BARCELONA 2020
2020 ARQUETES DE CONTROL I D'INTERCANVI. DETALL 2
2 de 9
Data impressió:2020-1-9 T14:10:58
0.75
0.75
Arxiu : PLARHAB2017-130100.dwg
CONJUNT PER DIÀMETRES MENORS DE DN-40 DE PARCS I JARDINS
ARQUETA DE CONTROL ARQUETA D'INTERCANVI
PLANTA PLANTA
18
13
12
1 15 2 16 3 5 1
14
1 7 18 1 6
12
AIGUA
FREÀTICA
12
11
A A'
1 8
6
1
A A'
9 9
11
9
1.80
SECCIÓ A-A' SECCIÓ A-A'
TAPA 1800x750 interior
TAPA 1200x750+600x750 interior
1 14 15 2 16 3 5 1
1 1
12
11
12
18
12
AIGUA
FREÀTICA
9 9 9
1% 1%
11 6
17 17 7 17
17
LLEGENDA TIPUS
NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS
1 VÀLVULA COMPORTA FUNCIÓ Ø TUB 9 DESGUÀS STANDARD Ø150
2 COMPTADOR FUNCIÓ CABAL 10 TAPA STANDARD 700 x 700
3 VÀLVULA PRESSIÓ FUNCIÓ PRESSIÓ 11 MANÓMETRE STANDARD Ø100
3.1 VÀLVULA REGULADORA DE CABAL FUNCIÓ PRESSIÓ 12 VÀLVULA PAPALLONA STANDARD
VÀLVULA BOLA (FONTS POTABLE)
4 STANDARD 1 / 2' 13 VÀLVULA DE CONTROL STANDARD
VÀLVULA BOLA (BOQUES DE REG)
4.1 STANDARD 1 / 2' 14 FILTRE DE CAPSAL SUPERIOR
5 RÀCORD STANDARD RACORD BCN 15 CARRET 3 VEGADES EL DIAMETRE
6 VÀLVULA RETENCIÓ FUNCIÓ Ø TUB 16 CARRET 1 VEGADES EL DIAMETRE
7 MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 17 DAU FORMIGÓ 20x20x18cm
8 ESPAI PER MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 18 VARILLES ROSCADES
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/10
Ajuntament 13.1.1
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/20
GENER
0,4 m
0 ARQUETES
FULL:
de Barcelona
HÍDRICS ALTERNATIUS A BARCELONA 2020
2020 ARQUETES DE CONTROL I D'INTERCANVI. DETALL 3
3 de 9
Data impressió:2020-1-9 T14:10:59
0.75
Arxiu : PLARHAB2017-130100.dwg
CONJUNT PER DIÀMETRES MES GRANS DE DN-65 PER FONTS I
LLACS ORNAMENTALS D'OMPLENAT CONJUNT AMB AIGUA
POTABLE
ARQUETA DE CONTROL ARQUETA D'INTERCANVI
PLANTA PLANTA
4.1
1 14 15 2 16 3.1 5 1
1 7 1 6
AIGUA
FREÀTICA
A A'
1 8 1
9
6
A A'
11
9
1.80
2.40
SECCIÓ A-A' SECCIÓ A-A'
TAPA 1800x750+600x750 interior
TAPA 1800x750+600x750 interior
1 14 15 2 16 3.1 5 1 1 1
AIGUA
FREÀTICA
1% 1%
9 7 9
17 11 6 17 17 17
LLEGENDA TIPUS
NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS
1 VÀLVULA COMPORTA FUNCIÓ Ø TUB 9 DESGUÀS STANDARD Ø150
2 COMPTADOR FUNCIÓ CABAL 10 TAPA STANDARD 700 x 700
3 VÀLVULA PRESSIÓ FUNCIÓ PRESSIÓ 11 MANÓMETRE STANDARD Ø100
3.1 VÀLVULA REGULADORA DE CABAL FUNCIÓ PRESSIÓ 12 VÀLVULA PAPALLONA STANDARD
VÀLVULA BOLA (FONTS POTABLE)
4 STANDARD 1 / 2' 13 VÀLVULA DE CONTROL STANDARD
VÀLVULA BOLA (BOQUES DE REG)
4.1 STANDARD 1 / 2' 14 FILTRE DE CAPSAL SUPERIOR
5 RÀCORD STANDARD RACORD BCN 15 CARRET 3 VEGADES EL DIAMETRE
6 VÀLVULA RETENCIÓ FUNCIÓ Ø TUB 16 CARRET 1 VEGADES EL DIAMETRE
7 MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 17 DAU FORMIGÓ 20x20x18cm
8 ESPAI PER MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 18 VARILLES ROSCADES
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/10
Ajuntament 13.1.1
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/20
GENER
0,4 m
0 ARQUETES
FULL:
de Barcelona
HÍDRICS ALTERNATIUS A BARCELONA 2020
2020 ARQUETES DE CONTROL I D'INTERCANVI. DETALL 4
4 de 9
Data impressió:2020-1-9 T14:11:00
0.75
0.75
Arxiu : PLARHAB2017-130100.dwg
CONJUNT PER DIÀMETRES DN-50 I DN-65 PER FONTS I LLACS
ORNAMENTALS D'OMPLENAT CONJUNT AMB AIGUA POTABLE
ARQUETA DE CONTROL ARQUETA D'INTERCANVI
PLANTA PLANTA
4
18
1 14 15 2 16 3.1 5 1
1 7 1 6
18
AIGUA
FREÀTICA
A A'
1 8 1
9
6
A A'
11
9
1.80
2.40
SECCIÓ A-A' SECCIÓ A-A'
TAPA 1800x750+600x750 interior
TAPA 1800x750+600x750 interior
1 14 15 2 16 3.1 5 1 1 1
17 18 17
AIGUA
FREÀTICA
7
1% 1%
9 9
17 11 6 17
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LLEGENDA TIPUS
NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS
1 VÀLVULA COMPORTA FUNCIÓ Ø TUB 9 DESGUÀS STANDARD Ø150
2 COMPTADOR FUNCIÓ CABAL 10 TAPA STANDARD 700 x 700
3 VÀLVULA PRESSIÓ FUNCIÓ PRESSIÓ 11 MANÓMETRE STANDARD Ø100
3.1 VÀLVULA REGULADORA DE CABAL FUNCIÓ PRESSIÓ 12 VÀLVULA PAPALLONA STANDARD
VÀLVULA BOLA (FONTS POTABLE)
4 STANDARD 1 / 2' 13 VÀLVULA DE CONTROL STANDARD
VÀLVULA BOLA (BOQUES DE REG)
4.1 STANDARD 1 / 2' 14 FILTRE DE CAPSAL SUPERIOR
5 RÀCORD STANDARD RACORD BCN 15 CARRET 3 VEGADES EL DIAMETRE
6 VÀLVULA RETENCIÓ FUNCIÓ Ø TUB 16 CARRET 1 VEGADES EL DIAMETRE
7 MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 17 DAU FORMIGÓ 20x20x18cm
8 ESPAI PER MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 18 VARILLES ROSCADES
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/10
Ajuntament 13.1.1
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/20
GENER
0,4 m
0 ARQUETES
FULL:
de Barcelona
HÍDRICS ALTERNATIUS A BARCELONA 2020
2020 ARQUETES DE CONTROL I D'INTERCANVI. DETALL 5
5 de 9
Data impressió:2020-1-9 T14:11:01
0.75
0.75
Arxiu : PLARHAB2017-130100.dwg
CONJUNT PER DIÀMETRES MENORS DE DN-40 PER FONTS I
LLACS ORNAMENTALS D'OMPLENAT CONJUNT AMB AIGUA
POTABLE
ARQUETA DE CONTROL ARQUETA D'INTERCANVI
PLANTA PLANTA
4.1
18
1 15 2 16 3.1 5 1 1 7 1 6
14
18
AIGUA
FREÀTICA
A A'
1 8
1
6
9
A A'
11
9
1.80
1.80
SECCIÓ A-A' SECCIÓ A-A'
TAPA 1800x750 interior
TAPA 1800x750+600x750 interior
1 1
1 14 15 2 16 3.1 5 1
17 18 17
AIGUA
FREÀTICA
7
1%
9 9
11 6
17
17
LLEGENDA TIPUS
NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS
1 VÀLVULA COMPORTA FUNCIÓ Ø TUB 9 DESGUÀS STANDARD Ø150
2 COMPTADOR FUNCIÓ CABAL 10 TAPA STANDARD 700 x 700
3 VÀLVULA PRESSIÓ FUNCIÓ PRESSIÓ 11 MANÓMETRE STANDARD Ø100
3.1 VÀLVULA REGULADORA DE CABAL FUNCIÓ PRESSIÓ 12 VÀLVULA PAPALLONA STANDARD
VÀLVULA BOLA (FONTS POTABLE)
4 STANDARD 1 / 2' 13 VÀLVULA DE CONTROL STANDARD
VÀLVULA BOLA (BOQUES DE REG)
4.1 STANDARD 1 / 2' 14 FILTRE DE CAPSAL SUPERIOR
5 RÀCORD STANDARD RACORD BCN 15 CARRET 3 VEGADES EL DIAMETRE
6 VÀLVULA RETENCIÓ FUNCIÓ Ø TUB 16 CARRET 1 VEGADES EL DIAMETRE
7 MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 17 DAU FORMIGÓ 20x20x18cm
8 ESPAI PER MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 18 VARILLES ROSCADES
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/10
Ajuntament 13.1.1
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/20
GENER
0,4 m
0 ARQUETES
FULL:
de Barcelona
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Data impressió:2020-1-9 T14:11:02
0.75
0.75
Arxiu : PLARHAB2017-130100.dwg
ARQUETA PER DIÀMETRES MES GRANS DE DN-65 PER FONTS I
LLACS ORNAMENTALS D'OMPLENAT DIRECTE AL VAS I
REGULADORA D'HIDRANT AMB DIPÒSIT INTERMIG
ARQUETA DE CONTROL
PLANTA
1 14 15 2 16 3.1 5 1
AIGUA
FREÀTICA
6
A A'
11
9
2.40
SECCIÓ A-A'
TAPA 1800x750+600x750 interior
1 14 15 2 16 3.1 5 1
AIGUA
FREÀTICA
1%
9
17 11 6 17
LLEGENDA TIPUS
NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS
1 VÀLVULA COMPORTA FUNCIÓ Ø TUB 9 DESGUÀS STANDARD Ø150
2 COMPTADOR FUNCIÓ CABAL 10 TAPA STANDARD 700 x 700
3 VÀLVULA PRESSIÓ FUNCIÓ PRESSIÓ 11 MANÓMETRE STANDARD Ø100
3.1 VÀLVULA REGULADORA DE CABAL FUNCIÓ PRESSIÓ 12 VÀLVULA PAPALLONA STANDARD
VÀLVULA BOLA (FONTS POTABLE)
4 STANDARD 1 / 2' 13 VÀLVULA DE CONTROL STANDARD
VÀLVULA BOLA (BOQUES DE REG)
4.1 STANDARD 1 / 2' 14 FILTRE DE CAPSAL SUPERIOR
5 RÀCORD STANDARD RACORD BCN 15 CARRET 3 VEGADES EL DIAMETRE
6 VÀLVULA RETENCIÓ FUNCIÓ Ø TUB 16 CARRET 1 VEGADES EL DIAMETRE
7 MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 17 DAU FORMIGÓ 20x20x18cm
8 ESPAI PER MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 18 VARILLES ROSCADES
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/10
Ajuntament 13.1.1
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/20
GENER
0,4 m
0 ARQUETES
FULL:
de Barcelona
HÍDRICS ALTERNATIUS A BARCELONA 2020
2020 ARQUETES DE CONTROL I D'INTERCANVI. DETALL 7
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Data impressió:2020-1-9 T14:11:03
0.75
Arxiu : PLARHAB2017-130100.dwg
ARQUETA PER DIÀMETRES MENORS DE DN-40 PER FONTS I
LLACS ORNAMENTALS D'OMPLENAT DIRECTE AL VAS
ARQUETA DE CONTROL
PLANTA
1 15 2 16 3.1 5 1
14
AIGUA
FREÀTICA
6
A A'
11
9
1.80
SECCIÓ A-A'
TAPA 1800x750 interior
1 14 15 2 16 3.1 5 1
AIGUA
FREÀTICA
9
11 6
17
17
LLEGENDA TIPUS
NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS
1 VÀLVULA COMPORTA FUNCIÓ Ø TUB 9 DESGUÀS STANDARD Ø150
2 COMPTADOR FUNCIÓ CABAL 10 TAPA STANDARD 700 x 700
3 VÀLVULA PRESSIÓ FUNCIÓ PRESSIÓ 11 MANÓMETRE STANDARD Ø100
3.1 VÀLVULA REGULADORA DE CABAL FUNCIÓ PRESSIÓ 12 VÀLVULA PAPALLONA STANDARD
VÀLVULA BOLA (FONTS POTABLE)
4 STANDARD 1 / 2' 13 VÀLVULA DE CONTROL STANDARD
VÀLVULA BOLA (BOQUES DE REG)
4.1 STANDARD 1 / 2' 14 FILTRE DE CAPSAL SUPERIOR
5 RÀCORD STANDARD RACORD BCN 15 CARRET 3 VEGADES EL DIAMETRE
6 VÀLVULA RETENCIÓ FUNCIÓ Ø TUB 16 CARRET 1 VEGADES EL DIAMETRE
7 MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 17 DAU FORMIGÓ 20x20x18cm
8 ESPAI PER MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 18 VARILLES ROSCADES
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/10
Ajuntament 13.1.1
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/20
GENER
0,4 m
0 ARQUETES
FULL:
de Barcelona
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Data impressió:2020-1-9 T14:11:04
0.75
Arxiu : PLARHAB2017-130100.dwg
ARQUETA REGULACIÓ HIDRANT DE CONNEXIÓ DIRECTA
SITUADA AL COSTAT DE L'HIDRANT
ARQUETA DE CONTROL
PLANTA
PLANTA
14
1
16
15
2
5
DN160
AIGUA
FREÀTICA
A A'
9
SECCIÓ A-A'
TAPA 1800x750+600x750 interior
1
2 16
5
14
15
DN160
AIGUA
FREÀTICA
9
17 1% 17
LLEGENDA TIPUS
NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS NUM. DESCRIPCIÓ FIG. OBSERVACIONS
1 VÀLVULA COMPORTA FUNCIÓ Ø TUB 9 DESGUÀS STANDARD Ø150
2 COMPTADOR FUNCIÓ CABAL 10 TAPA STANDARD 700 x 700
3 VÀLVULA PRESSIÓ FUNCIÓ PRESSIÓ 11 MANÓMETRE STANDARD Ø100
3.1 VÀLVULA REGULADORA DE CABAL FUNCIÓ PRESSIÓ 12 VÀLVULA PAPALLONA STANDARD
VÀLVULA BOLA (FONTS POTABLE)
4 STANDARD 1 / 2' 13 VÀLVULA DE CONTROL STANDARD
VÀLVULA BOLA (BOQUES DE REG)
4.1 STANDARD 1 / 2' 14 FILTRE DE CAPSAL SUPERIOR
5 RÀCORD STANDARD RACORD BCN 15 CARRET 3 VEGADES EL DIAMETRE
6 VÀLVULA RETENCIÓ FUNCIÓ Ø TUB 16 CARRET 1 VEGADES EL DIAMETRE
7 MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 17 DAU FORMIGÓ 20x20x18cm
8 ESPAI PER MANIGUET FUNCIÓ Ø TUB 18 VARILLES ROSCADES
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/10
Ajuntament 13.1.1
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/20
GENER
0,4 m
0 ARQUETES
FULL:
de Barcelona
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Arxiu : PLARHAB2017-130100.dwg
ARQUETA DE
ARQUETA DE BUIDAT ARQUETA DE
VÀLVULA DE VENTOSA
VÀLVULA DE TALL
SECCIÓ A-A'
SECCIÓ A-A'
SECCIÓ A-A'
TAPA DE FOSA DÚCTIL 750x630cm
TAPA DE FOSA DÚCTIL 1240x750cm
TAPA DE FOSA DÚCTIL 750x630cm
REPOSICIÓN DE PAVIMENT
REPOSICIÓN DE PAVIMENT
REPOSICIÓN DE PAVIMENT
PEAD Ø225
DRENATGE Ø200
DRENATGE Ø200
0.15 0.20 0.75 0.20 0.15
DRENATGE Ø200 0.15 0.20 0.75 0.20 0.15
1.45
0.15 0.20 1.24 0.20 0.15
1.45
1.94
PLANTA
PLANTA
PLANTA
PEAD Ø225
A A'
A A'
A A'
0.15 0.20 0.75 0.20 0.15
1.45
0.15 0.20 1.24 0.20 0.15
0.15 0.20 0.75 0.20 0.15
1.94
1.45
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/10
Ajuntament 13.1.2
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/20
GENER
0,4 m
0 ARQUETES
FULL:
de Barcelona
HÍDRICS ALTERNATIUS A BARCELONA 2020
2020 ALTRES
1 de 1
Data impressió:2020-1-9 T14:11:05
0.20
0.10 0.20 1.20
0.15 0.20 0.75 0.20 0.15
1.45
0.10
0.10 0.20 1.10
0.15 0.20 0.58 0.20 0.15
1.28
0.20 1.10
0.15 0.20 0.75 0.20 0.15
0.10
1.45
0.10
Arxiu : PLARHAB2017-130100.dwg
TAPA DE 3 + 1 FULLES TAPA DE 3 FULLES TAPA DE 1 FULLA
SE IÓ A - A' SECCIÓ A - A' SECCIÓ A - A'
SECCIÓ A-A'
0.63 0.63
0.63
AMPLADA TAPA AMPLADA TAPA
AMPLADA TAPA
2.46 1.80
0.54
COTA DE PAS COTA DE PAS
COTA DE PAS
SECCIÓ B - B' SECCIÓ B - B' SECCIÓ B - B'
0.87 MARC 0.87 MARC 0.87 MARC
0.84 0.84 0.84
AMPLADA TAPA AMPLADA TAPA AMPLADA TAPA
0.75 0.75 0.75
COTA DE PAS COTA DE PAS COTA DE PAS
1.01 1.01 1.01
MARC EXTERIOR MARC EXTERIOR MARC EXTERIOR
PLANTA PLANTA PLANTA
B' B' B'
A A' A A' A A'
B B B
Notes:
- Compliment estricte de la norma vigent UNE EN-124.
- Segell certificador del control de qualitats de producte emés
per tercers acreditats mitjançant certificació d'una empresa
acreditada per l'ENAC, o equivalent europeu.
- Aquest model de tapa tindrà la retolació: Aigües freàtiques.
- Clase C-250 (25 Tn de càrrega)
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/12,5
Ajuntament 13.2.1
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/25
GENER
0,5 m
0 TAPES
FULL:
de Barcelona
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1 de 1
Data impressió:2020-1-9 T14:11:13
Arxiu : PLARHAB2017-130201.dwg
TAPA DE 1 FULLA TAPA DE 2 FULLES TAPA DE 2 FULLES + 1 FULLA
SECCIÓ A-A' SECCIÓ A-A' SECCIÓ A-A'
SECCIÓ B - B' SECCIÓ B - B' SECCIÓ B - B'
C
C C
ALÇAT ALÇAT ALÇAT
A A A
A A A
PLANTA PLANTA PLANTA
B B
B B B B
Notes:
- Compliment estricte de la norma vigent UNE
DETALL C DETALL C DETALL C
EN-124.
- Segell certificador del control de qualitats de
producte emés per tercers acreditats
mitjançant certificació d'una empresa
acreditada per l'ENAC, o equivalent europeu.
- Aquest model de tapa tindrà la retolació:
Aigües freàtiques.
- Clase C-250 (25 Tn de càrrega)
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/12,5
Ajuntament 13.2.2
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/25
GENER
0,5 m
0 TAPES
FULL:
de Barcelona
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2020 COL·LOCACIÓ EN CALÇADA
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Data impressió:2020-1-9 T14:11:30
Arxiu : PLARHAB2017-130202.dwg
TAPA DE 2 FULLES + 2 FULLES TAPA DE 2 FULLES
SECCIÓ A-A' SECCIÓ A-A'
SECCIÓ B - B' SECCIÓ B - B'
C C
ALÇAT ALÇAT
A
B
A
B
PLANTA PLANTA
A A
B B
DETALL C
DETALL C
Notes:
- Compliment estricte de la norma vigent UNE
EN-124.
- Segell certificador del control de qualitats de
producte emés per tercers acreditats
mitjançant certificació d'una empresa
acreditada per l'ENAC, o equivalent europeu.
- Aquest model de tapa tindrà la retolació:
Aigües freàtiques.
- Clase C-250 (25 Tn de càrrega)
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/12,5
Ajuntament 13.2.2
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/25
GENER
0,5 m
0 TAPES
FULL:
de Barcelona
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Data impressió:2020-1-9 T14:11:36
Arxiu : PLARHAB2017-130202.dwg
RASES EN CALÇADA
DIMENSIONS EN FUNCIÓ DEL NÚMERO DE TUBS
1 TUB 2 TUBS 3 TUBS 4 TUBS
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
CALÇADA CALÇADA
CALÇADA
CALÇADA
REBLERT SENSE REBLERT SENSE REBLERT SENSE
REBLERT SENSE
PEDRES COMPACTAT PEDRES COMPACTAT PEDRES COMPACTAT
PEDRES COMPACTAT
AL 98% P.M. AL 98% P.M. AL 98% P.M.
AL 98% P.M.
BANDA DE SENYALITZACIÓ
BANDA DE SENYALITZACIÓ BANDA DE SENYALITZACIÓ BANDA DE SENYALITZACIÓ
DE 20 cm D'AMPLADA RAL 514-U AMB
DE 20 cm D'AMPLADA RAL 514-U AMB DE 20 cm D'AMPLADA RAL 514-U AMB DE 20 cm D'AMPLADA RAL 514-U AMB
INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE
INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE
BARCELONA AIGUA NO POTABLE"
BARCELONA AIGUA NO POTABLE" BARCELONA AIGUA NO POTABLE" BARCELONA AIGUA NO POTABLE"
SORRA
SORRA
PEAD DN225 PEAD DN225
SORRA
PVC DN110
PVC DN110
amb guia
amb guia
PEAD DN90, DN50
SORRA
0.20 0.20 0.10 0.10 0.10
PEAD
PEAD DN225
0.63 0.63
DN225
0.23 0.20
0.10 0.11 Variable 0.11 0.10
0.10 0.11 0.10
0.10 0.11
0.63
0.95
RASES EN VORERA
DIMENSIONS EN FUNCIÓ DEL NÚMERO DE TUBS
1 TUB 2 TUBS 3 TUBS 4 TUBS
PANOT PANOT PANOT
REBLERT SENSE
REBLERT SENSE
REBLERT SENSE
PANOT
PEDRES COMPACTAT PEDRES COMPACTAT
PEDRES COMPACTAT
AL 98% P.M.
AL 98% P.M.
AL 98% P.M.
REBLERT SENSE
BANDA DE SENYALITZACIÓ BANDA DE SENYALITZACIÓ
REBLERT SENSE
PEDRES COMPACTAT
DE 20 cm D'AMPLADA RAL 514-U AMB DE 20 cm D'AMPLADA RAL 514-U AMB
PEDRES COMPACTAT
AL 98% P.M.
AL 98% P.M.
INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE
BARCELONA AIGUA NO POTABLE" BARCELONA AIGUA NO POTABLE"
BANDA DE SENYALITZACIÓ
BANDA DE SENYALITZACIÓ
DE 20 cm D'AMPLADA RAL 514-U AMB
DE 20 cm D'AMPLADA RAL 514-U AMB
INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE
INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE
PEAD DN225
BARCELONA AIGUA NO POTABLE"
BARCELONA AIGUA NO POTABLE"
PVC DN110
SORRA
PVC DN110
amb guia
PEAD DN225
amb guia
PEAD DN90, DN50
SORRA
SORRA
0.20 0.20 SORRA
0.10 0.10 0.10
Variable
PEAD
PEAD DN225
0.63
DN225
0.63
0.23 0.20
0.10 0.11 Variable 0.11 0.10
0.10 0.11 0.10
0.10 0.11
0.63
0.95
RASA TIPUS C: FORMIGONADA I ARMADA
RASA TIPUS A: TERRES RASA TIPUS B: FORMIGONADA
TIPOLOGIES DE REBLERT DE RASA
(H>1,10) (0,70 < H < 1,10)
0.30 0.30
CALÇADA
CALÇADA
CALÇADA
REBLERT SENSE
PEDRES COMPACTAT
FORMIGÓ HM-20 FORMIGÓ HM-20
AL 98% DEL PM
DN 12 A 15
BANDA DE SENYALITZACIÓ
DE 20 cm D'AMPLADA RAL 514-U AMB
INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE
PEAD DN225
BARCELONA AIGUA NO POTABLE"
0.20
0.20
SORRA
0.63
PEAD DN225
PEAD DN225
0.20
0.20
0.63
0.20
0.20
0.63
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/12,5
Ajuntament 13.3
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/25
GENER
0,5 m
0 RASES
FULL:
de Barcelona
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2020
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Data impressió:2020-1-9 T14:11:43
0.40
0.10 Variable 0.10
Variable
0.10 0.10
0.80
0.43
0.10 Variable 0.10
VARIABLE
0.10 0.15
0.10 0.10
0.43 0.80
0.60
0.48
0.43 0.40
MIN
1,10 MIN
0.40 0.80
Variable 0.10 0.11 0.10 Variable 0.10 0.11 0.10
0.10 0.10
0.10
0.70 A 1.10
0.10
0.20 0.40 0.20 0.80
0.10 0.11 0.10 0.10 0.11 0.10
0.10 0.10
MENOR 0.70
Arxiu : PLARHAB2017-130300.dwg
PLANTA
SECCIÓ A - A'
HIDRANT AJUNTAMENT DE BARCELONA
VORADA
COLOR VERD RAL 6005
RACORD BARCELONA
VORERA
RIGOLA
Pendent vorera
VORADA
VORERA
HIDRANT AJUNTAMENT
RIGOLA
DE BARCELONA
CALÇADA
COLOR VERD RAL 6005
0.60
A A'
BASE DE FORMIGÓ HM-20
AFEGIR TAP A DEGUÀS EXISTENT
TERRENY EXISTENT
Pendent vorera
REBLERT AMB MATERIAL
SELECCIONAT COMPACTAT AL 98%
CANONADA APORTACIÓ HIDRANT
PLANTA
B B'
ARQUETA AMB VÀLVULA DE SECCIONAMENT
SECCIÓ B - B'
TAPA DE 1 FULLA
COTA DE PAS 0.54x0.75m
VÀLVULA DE
SECCIONAMENT
VÀLVULA DE SECCIONAMENT
ARQUETA AMB VÀLVULA DE SECCIONAMENT
COTA DE PAS 54x75cm, TAPA FOSA DÚCTIL
CANONADA DE
SUBMINISTRAMENT HIDRANT
CANONADA APORTACIÓ HIDRANT
CANONADA SUBMINISTRAMENT HIDRANT
0.60
0.60
DATA: ESCALA : TÍTOL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:
TÍTOL:
Din A1: 1/10
Ajuntament 13.4
DETALLS TIPUS
PLA TÈCNIC PER L'APROFITAMENT DELS RECURSOS
Din A3: 1/20
GENER
0,4 m
0 COL.LOCACIÓ D'HIDRANT EN VORERA SENSE REIXA PERIMETRAL
FULL:
de Barcelona
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2020
1 de 1
Data impressió:2020-1-9 T14:11:49
CALÇADA
0.75
Variable 0.524
Variable ≈0.640
Variable min 0.80
Arxiu : PLARHAB2017-130400.dwg

