ORDENANZA Si DBRE GARAGES, GARAGES-APARCAMIENTOS Y ESTACIg 
NES DE SERVICIO 
(Aprobada po r el Consejo pleno de 2 de febrero de 1968) 
1 - Disposiciones generales 
Art. lo. La presente Ordenanza regula las condiciones- 
que han de reu nir los garages de todas clases y las estacio 
nes de servici o en el término municipal de Barcelona. 
Art. 2'. A los efectos de esta Ordenanza dichos loca-- 
les y estable cimientos se clasifican en las siguientes cate 
goPías : 
la) , gara ges destinados al pupilaje, con carácter regE 
lar, de vehíc ulos de motor mecánico, con instalaciones para 
el lavado, en grase, carga de baterías y suministro de aire- 
y carburantes a los vehlculos custodiados; 
2-1 , gar ages destinados a cocherade turismos, motoci-- 
cletas y furg onetas de 8 CV. como máximo, en los que se ner 
mitirán sólame nte instalaciones para el lavado y suministro 
de aire; 
3-3 , gar ages-aparcamiento, o sea aquellos locales des- 
tinados sólame nte al estacionamiento piiblico de automóviles 
de turismo y rnotocicletas;y  
4 9 ,  est aciones de servicio, entendiéndose por tales - 
aquéllos locale s destinados a la estancia transitoria de ve- 
hículos, al o bjeto de proceder a su lavado, engrase, carga- 
de baterías, suministro de aire y carburantes u otras opera 
ciones de cons ervación y entretenimiento. 
Art. 3O. Por superficie del local, se entenderá la que 
resulte de sum ar las superficies de todas las plantas dest' 
nadas a los u sos que se regulan en esta Ordenanza. No se -- 
computarán en el cálculo la de los accesos y rampas. 
Art. 4'. 1. Estarán sujetas a previa licencia de la Ab 
misistración municipal la instalación, ampliación y modifi- 
cación de gara ges públicos o privados, garages-aparcamiento 
y estaciones de servicio. En la solicitud correspondiente - 
se hará consta r, de modo expreso, además de los requisitos- 
generales pekt inentes al caso, la naturaleza de los materia 
les con que e sté construfdo el local, número, pendiente y- 
dimensiones d e las rampas y de los accesos a la vía p6blica 
y las medidas de precaución proyectadas para evitar incen-- 
dios. 
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2. NO se requerirá licencia para alojar un máximo de - 
cuatro vehículos automóviles en un 33cai de superficie no SE 
perior a 100 m2. En tal caso deberán no obstante, cumplirse- 
las normas contenidas en los arts. 5', 1; 6 ' ;  8"; 9'; 10; 11; 
12; 13; 18; 19; 22, b); 24, 1; 25, 3; 27, 1 y 29. 
' Art. 5'. 1. Los locales y establecimientos regu lados - 
en esta Ordenanza: 
a), deberán construirse con materiales incombust ibfes- 
y resistentes al fuego y sólo se permitirá el empleo de hie- 
rro para las estructuras si se halla protegido por un a capa- 
de hormigón u otro aislante de equivalente eficacia d e 3 cm., 
como mlnimo, de espesor,! 
b), su pavimento será impermeable, antideslizan 
contínuo, o cofl las juntas perfectamente unidas; 
c), no podrán tener comunicación con otros dedic ados a 
uso distinto, salvo lo establecido en el art. 31 relat ivo a- 
talleres para la reparación de vehlculos; 
d), no podrán tener aberturas a patios de parce la que- 
estén abiertos a cajas de escaleras; 
e), cuando comuniquen con cajas de escalera o r- cintos 
de ascensor deberán hacerlo a través de vestíbulos, a ser - 
posible descubiertos, sin aberturas comunes, a excepc ión de- 
la puerta de acceso que será resistente al fuego ,y pr ovista- 
de dispositivo para el cierre automático. 
2. Los locales en situación 4O'que linden con a W n P E 
tio interior de parcela de otra finca, deberán tapiar éste - 
con un muro corta fuegos de 0,15 m. de espesor, como mínimo- 
hasta una altura que sobrepase un metro por encima de la cu- 
bierta. 
Art. 6'. La iluminación artificial se realizará Gnica- 
mente con lámparas eléctricas y su instalación proteg ida ba- 
jo tubo de acero. 
Art. 7'. Los accesos a los garages, garages-apar camien 
to y estaciones de servicio que den a la vía pGblica estarán 
dotados de las señales de circulacidn preceptivas par a adver 
tencia de peatones y vehículos. 
Art. 8 5  Las instalaciones de surtidores y depó sitos - 
para almacenamiento de carburantes s61o estará permit ida.e n- 
los locales que ocupen situaciones 4" o 54; con las 1 imita-- 
ciones establecidas en los Reglamentos generales y en las Og 
denanzas municipales. 
Art. 9'. 1. Se autorizará únicamente el almacena miento 
de carburantes en depósitos subterráneos instalados d e acuer 
do con las normas de general aplicación. 
2. Una vez al año, por lo menos, se comprobará la pos' 
ble existencia de fugas y, en su caso,de que las hubi ere, el 
depósito deberá ser inmediatamente sustituido. 
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3. No s e  podrán manipular l o s  depós i t o s  de ca rbu ran t e s  
s i n  adoptar  primeramente t odas  l a s  medidas de  precaución -- 
t endentes  a  e v i t a r  cua lqu i e r  c l a s e  d e  acc iden t e .  
A r t .  10. Los suminis t ros  y d i s p o s i t i v o s  de  recogida  de  
l í qu idos  d e l  s u e l o  en l o s  garages y e s t ac iones  de s e r v i c i o -  
s e  dispondrá de  forma que l o s  carbura l l t es ,  l f q u i d ~ s' 7  s u s  - 
reridii?; :;erriim,idos no puedan pasar  a l o s  a lbaña l e s  y c loa-  
cas  de s e r v i c i o  pr ivado o pGblico para l o  c u a l  s e  dispondrá 
6e un depós i to  de v e r t i d o  y recogida dotado de cor ta l lamas-  
E? todas  sus a b e r t u r a s  y cer rado  herrndticamente, e l  cua l  d e  
berá s e r  vaciado peribdicamente. 
A r t .  11. Se prohibe encender fuego en e l  i n t e r i o r  d e  - 
l o s  l o c a l e s ,  o b j e t o  de e s t a  Ordenanza, a  cuyo e f e c t o  s e  f i -  
jarán l o s  oportunos av i sos  en l uga re s  muy v i s i b l e s  y con c& 
r d c t e r e s  perfectamente l e g i b l e s .  
A r t .  1 2 .  Queda también prohib ida  l a  u t i l i z a c i ó n  de  apg 
r a t o s  d i s t r i b u i d o r e s  duran te  l a  o ~ e r a c i ó nd e  l l e n a r  l o s  de- 
p o s i t o ~d e ca rbu ran t e s i  
A r t .  13. 1. Se prohibe l a  t enenc i a  de  combust ible  1í-- 
quido en envases.  
2 .  Los a c e i t e s  de engrase podrán almacenarse en d e p ó s i  
t o s  metá l icos  ce r r ados ,  de  200 k i l o s  como máximo, en c a n t i -  
dad t o t a l  i n f e r i o r  a  3.000 k i l o s .  
3. Se dispondrán uno a  v a r i o s  r e c i p i e n t e s  me tá l i cos  c g  
r rados  donde t i r a r  t r a p o s  y cabos suc ios  de  a c e i t e  o  g r a sa .  
4 .  Queda prohib ida  l a  t enenc i a  en l o s  l o c a l e s  d e  enva- 
s e s  vaclos,maderas y ,  en gene ra l ,  de  ma te r i a l e s  combusti--- 
b l e s .  
A r t .  1 4 .  1. Dentro d e  una d i s t a n c i a  de  5 m.  como máxi- 
mo, medida desde l a  en t r ada  a  cada p l a n t a  cuya s u p e r f i c i e  - 
exceda de 200 m 2 .  , s e  i n s t a l a r á  una toma de  agua, equipada- 
con " racord"  t i p o  Barcelona de 45 mrn. de diámetro p rov i s t a -  
de manguera de l a r g o  s u f i c i e n t e  para que e l  agua a l cance  e l  
lugar  más apar tado  de  l a  p l an t a .  Dicha manguera deberá es-- 
t a r  colocada permanentemente junto a  l a  ind icada  toma de -- 
agl-  - 
2. A l o s  e f e c t o s  d e l  p á r r a f o  a n t e r i o r ,  s e  coris iderará-  
entrada de cada p l a n t a  l a  de s t i nada  a  l o s  vehfcu los  y ,  en - 
l o s  sótanos y p l a n t a s  s u p e r i o r e s  a  l o s  b a j o s ,  s e  e s t imará  - 
como en t rada  e l  l u g a r  de  unión de aqué l l o s  con su  rampa de- 
acceso. 
3. Además de l o  e s t a b l e c i d o  en e l  p r e sen t e  articulo, 
deberá cumpl i r se ,  en su  ca so ,  l o  d i spues to  en e l  a r t .  3 O  de  
l a  Ordenanza sobre Pro tecc ión  c o n t r a  incendios  en E d i f i c i o s  
y l o c a l e s  e spec i a l e s .  
Art.15. Será o b l i g a t o r i o  e l  s e r v i c i o  permanente de -- 
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guardia en todos los garages de categorra lWy 2wcuya su-- 
perf icie exceda de 500 m2. y en todos los garages-aparca--- 
miento. 
Art. 16. Cuando cualquier local de los regulados en es 
ta Ordenanza ocupe varias plantas y no exista en todas e--- 
llas servicio permanente de guardia, será obligatoria en es 
tas últimas la instalación de avisadores de incendio o alar 
mal de probada eficacia y cuyo perfecto funcionamiento PO-- 
drá ser comprobado por los Servicios técnicos municipales.- 
Será asimismo obligatoria esta instalación en los garages - 
que, por .su superficie, no sea preceptiva la guardia perma- 
nente y que se hallen situados bajo viviendas. Se exceptdan 
los situados debajo de viviendas unifamiliares. 
Art. 17. 1. Los muros de separación de las instalacio- 
nes destinadas a lavado y engrase que limiten con edifica-- 
ciones vecinas se protegerán con zócalos impermeables de -- 
1,80 m. de altura. 
2. A fln de evitar salpicaduras y molestias, dichas -- 
instalaciones estarán aisladas totalmente de la calle o lo- 
cales frecuentados por el público, cuando tales instalacio- 
nes se hallen a menos de 10 m. de aquéllos. 
Art. 18. En los locales situados a distancia inferior- 
a 100 m. de todo edificio habitado o lugar frecuentado por- 
el pGblico, queda prohibida la prueba de claxons, bocinas,- 
sirenas y motores de explosión con escape libre, desde las- 
20 horas a las 8 del dia siguiente. 
Art. 19. Las instalaciones eléctricas para carga de -- 
acumuladores, las de aire comprimido para el hinchado de -- 
los neumáticos, las de prueba de frenos, elevación de vehf- 
culos para su engrase y limpieza y, en general, las de ca-- 
rácter industrial que puedan existir en garages y cstacio-- 
nes de servicio, se sujetarán, ademh, a las disposiciones- 
establecidas en otras Ordenanzas municipales y a las de ca- 
rdcter general que les sean aplicables. 
11 - Garages pfiblicos, garages parti- 
culares y garages-aparcamisnto 
Art. 20. Los garages , garages particulares y qarages- 
aparcamiento podrjn instalarse, con las limitaciones que -- 
se indican en los artículos siguientes. 
Art. 21. 1. Los qarages de Idcategoría de las señala- 
das en el art. 2' de estx Ordenanza podrán instalarse en -- 
situacion 3 ", 4 a- o S". S3 ocupan situación 3 a deberán tener 
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'acceso independiente  de todo  e d i f i c i o  o  v iv ienda .  
2. Los garages  de  2" y  3 - ca t ego r í a  podrán i n s t a l a r s e -  
en cua lqu i e r  s i t u a c i ó n .  S i  ocupasen s i t u a c i ó n  3-, 4 - 0  5* -  
podrán d isponer  d e  s e r v i c i o  de  engrase.  
A r t .  22. Los garages deberán cumplir  l a s  s i g u i e n t e s  - 
pre sc r ipc iones :  
a ) ,  s u  s u p e r f i c i e  no podrá exceder  de 1.000 m2.  en una 
s o l a  p l a n t a .  S in  embargo, podrán a u t o r i z a r s e  con mayor su-- 
p e r f i c i e  siempre que s e  d iv idan  en compartimentos de super-  
f i c i e  i n f e r i o r  a  1.000 m 2 .  que puedan incomunicarse y  cuyo- 
s is tema de accesos s e a  informado favorablemente por  l o s  S e r  
v i c i o s  t é cn i cos  municipales;  
b ) ,  e l  t echo  de l o s  garages cuya p l a n t a  s u p e r i o r  e s t é -  
ocupada por  v iv iendas  o  l o c a l e s  f recuentados ,  t end rá  una re 
s i s t e n c i a  mínima de  500 Kgs. por  m2.  de sobrecarga  y e s t a r á  
protegido por  una capa de yeso. Cuando no s e  cumplan e s t o s -  
r e q u i s i t o s  deberá e x i s t i r  una cámara de a i r e ,  en comunica-- 
c ión con e l  e x t e r i o r ,  s i t u a d a  e n t r e  e l  t echo  d e l  l o c a l  y e l  
c i e l o  r a s o ,  que s e  c o n s t r u i r á  de m a t e r i a l  incombust ible  y  - 
a i s l a n t e  té rmico ,  so s t en ido  por  m a t e r i a l e s  de i d é n t i c a s  ca- 
r a c t e r l s t i c a s .  
A r t .  23. Los l o c a l e s  tendrán  una a l t u r a  l i b r e  mínima - 
en todos su s  puntos de  2,25 m . ;  en e l  e x t e r i o r  s e  i nd i ca r á -  
l a  a l t u r a  máxima d e  l o s  veh í cu lo s  que puedan p e n e t r a r ,  i n f e  
r i o r  en 0,50 m. a  l a  a l t u r a  l i b r e  de  paso d e l  l o c a l  y  acc'e- 
so  a l  mismo. 
A r t .  24. 1. Los accesos  tendrán  anchura s u f i c i e n t e  pa- 
r a  p e r m i t i r  l a  en t r ada  y s a l i d a  de  vehlcu los  s i n  maniobras- 
y s i n  produci r  c o n f l i c t o  con l o s  s e n t i d o s  d e  c i r c u l a c i ó n  e s  
t a b l e c i d o s ,  no pudiendo, en ningún caso ,  t e n e r  anchura i n f e  
r i o r  a  3  m. 
2. Los l o c a l e s  cuya s u p e r f i c i e  exceda de  500 m2 deberá 
t e n e r  como mínimo dos  accesos ,  que en t a l  caso  s e r án  b a l i z a  
dos en forma que s e  e s t a b l e z c a  s u  s e n t i d o  único de  c i r c u l a -  
c ión .  E l l o  no o b s t a n t e ,  s i  l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  e s  i n f e r i o r -  
a  2.000 m2., podrán t e n e r  un s o l o  acceso d e  5  m.  d e  anchura 
mlnima, s a l v o  que s e  t r a t e  d e  garages  de  c a t e g o r í a  1°'en -- 
cua l  caso  d icha  anchura s e r á  por l o  menos de  6 m. 
3. Cuando s e  t r a t e  de  l o c a l e s  de  2 -0  3C"ca t ego r í a ,  l a  
ob l igac ión  e s t a b l e c i d a  en e l  número a n t e r i o r ,  s e r á  e x i g i b l e  
sólamente cuando e l  l o c a l  exceda de  800 m2. 
4 .  A l o s  e f e c t o s  de  e s t a  Ordenanza l a  anchura de l o s  - 
accesos s e  r e f e r i r á n  no s ó l o  a l  umbral,  s i n o  también a  l o s -  
cua t ro  primeros metros d e  profundidad a  p a r t i r  d e  aqué l .  
A r t .  25. 1. E l  acceso a  e s t ab l ec imien tos  de  2- y  3"cg 
t e g o r í a ,  s e  e f e c t u a r á  a  t r a v é s  de  l o c a l e s  o  pasos des t ina- -  
dos únicamente a l  s e r v i c i o  p rop io ,  y  separados por muros o- 
v a l l a s  d e  una a l t u r a  d e  0,80 m . ,  como mínimo, de  cua lquier -  
o t r o  l o c a l  o  dependencia a j ena  a l  garage.  Se p e r m i t i r á ,  en- 
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c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  adecuadas, e l  acceso por montacag 
gas o  c i n t a s  t r anspo r t ado ra s ,  cuyas c a r a c t e r í s t i c a s  de capa  
c idad  y  ca rga  ú t i l  deberán cons ignarse  en l e t r e r o s  coloca-- 
dos en forma que puedan s e r  f ác i lmen te  l e fdos  por empleados 
y u sua r io s .  En e s t e  íi l t imo caso ,  l o s  p i s o s  elevados y  só t a -  
nos cor respondien tes  t end rán ,  cada uno, dos s a l i d a s  de - 
emergencia independientes  para e l  persona l .  Las c a j a s  de 
l o s  montacargas deberán quedar a i s l a d a s  d e l  r e s t o  d e l  l cca l ,  
a  excepción d e l  acceso ,  por  muros de obra o  m a t e r i a l  incom- 
b u s t i b l e .  . 
2 .  Las rampas tendrán  l a  anchura s u f i c i e n t e  para e l  l i  
b r e  paso de l o s  veh í cu lo s ;  cuando desde un extremo de l a  -- 
rampa no s e a  v i s i b l e  e l  o t r o ,  y  l a  rampa no permita  l a  do-- 
b l e  c i r c u l a c i ó n ,  deberá d i sponerse  de un s i s tema de s e ñ a l i -  
zación adecuado de bloqueo. 
3. Las rampas tendrán  una pendiente  máxima de 20%, s a l  
vo en  l o s  4 metros en profundidad inmediatos a  l o s  accesos-  
d e l  l o c a l ,  en que s e r á ,  como máximo, d e l  4 % ,  cuando a q u é l l a  
deba s e r  u t i l i z a d a  como s a l i d a  a l a  c a l l e .  
4 .  Las rampas o  p a s i l l o s  en que l o s  vehícu los  deban -- 
c i r c u l a r  en l o s  dos s - n t i d o s  y  e l  r e c o r r i d o  s ea  s u p e r i o r  a- 
30 m. t endrán  un ancho s u f i c i e n t e  pa ra  e l  paso s imultaneo - 
de  dos vehfcu los ,  siempre que l a  p l a n t a  o  p l a n t a s  s e rv idas -  
por a q u é l l a s  sobrepasen l o s  1.000 m2. o  e l  l o c a l  e s t é  dedi-  
cado a  garage-aparcamiento. 
5 .  Las rampas o  p a s i l l o s  no podrán s e r  u t i l i z a d o s  por- 
l o s  pea tones ,  quienes dispondrán de accesos independien tes ,  
s a l v o  en e l  caso que s e  h a b i l i t e  en aqu&l los  una ace ra  que- 
tenga  un anzho mínimo de  0,60 metros y una a l t u r a  de 0,15-- 
metros sobre  l a  ca lzada .  
A r t .  26. Aparte d e l  acceso o  accesos ,  deberá e x i s t i r  - 
una s a l i d a  de  emergencia a l  e x t e r i o r  d e l  l o c a l  para e l  per-  
s o n a l ,  independiente  y a iS l ada  de l a  e s c a l e r a  gene ra l  d e l  - 
e d i f i c i o .  Cuando e l  l o c a l  disponga de  dos accesos indepen-- 
d i e n t e s  d i s t anc i ados  por más de 10 m. podrá p r e s c i n d i r s e  -- 
de l a  s a l i d a  de emergencia. 
A r t .  27. 1. E l  s i s tema de  v e n t i l a c i ó n  e s t a r á  proyecta-  
do y s e  r e a l i z a r á  con l a  ampli tud s u f i c i e n t e  para  impedir - 
l a  acumulacidn de gases  nocivos en proporción capaz de pro- 
d u c i r  a cc iden t e s .  La s u p e r f i c i e  de  v e n t i l a c i ó n  a  t r a v é s  de- 
l a s  a b e r t u r a s  s e r á ,  como mínimo, de un 5% de  l a  d e l  l o c a l  ,- 
cuando é s t a s  s e  encuent ren  en  fachadas opues tas  que asequ-- 
ren  e l  b a r r i d o  d e l  a i r e  de  s u  i n t e r i o r .  S i  todas  l a s  a b e r t g  
r a s  s e  encuentran en  l a  misma fachada,  d icha  s u p e r f i c i e  de- 
ven t i l a c ión ,  deberá s e r  por l o  menos de un 8%.  
2. Cuando l a  v e n t i l a c i ó n  s e a  forzada  o  s e  r e a l i c e  a  
t r a v é s  de p a t i n e j o s ,  deberá a segu ra r  una renovaci6n mínima- 
de  a i r e  de 1 5  m3/hora por  metro cuadrado d e  s u p e r f i c i e .  
3 .  Todas l a s  p l a n t a s  d e l  l o c a l ,  además de s u  acceso ,  - 
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t endrán  v e n t i l a c i ó n  d i r e c t a  a l  e x t e r i o r  o  a  t r a v é s  d e  un pa- 
t i o  de s u p e r f i c i e  no menor a  l a  i n d i c a d a  en e l  cuadro  si---- 
g u i e n t e  : 
A l t u r a  de  l o s  l o c a l e s  
d e s t i n a d o s  a  ga rage .  - 
de menos d e  1 0 , 1 5  m. 5  m 2 -  por  cada 1.000 m 2 .  o  f r a c c i ó n  
de p l a n t a  
de 10 ,15  a  16 ,25  " 7 m 2 .  i d .  i d .  i d .  
de  16 ,25  a  22 ,35  " 9  m 2 .  i d .  i d .  i d .  
de 22,35 m. en  ade- 11 m2.  i d .  i d .  i d .  
l a n t e .  
4 .  Las a b e r t u r a s  de comunicación con e l  p a t ~ oe  s t a r á n -  
p r o t e g i d a s  con t e j a d i l l o  d e  m a t e r i a l  r e s i s t e n t e  a l  fuego  de- 
0,30 m . ,  como mínimo, de  s a l i e n t e ,  colocado e n t r e  l a  l í n e a  - 
i n f e r i o r  d e l  d i n t e l  y una a l t u r a  de  0,50 m .  s o b r e  l a  misma. 
A r t .  28. 1. E s t a r á n  p r o t e g i d a s  asimismo con t e l a  metá- 
l i c a  l a s  ven tanas  que den a  l a s  f achadas  a n t e r i o r e s  o  pos te -  
r i o r e s , s i  encima d e  e l l a s  e x i s t e n  a b e r t u r a s  d e  h a b i t a c i o n e s -  
a j e n a s  a l  ga rage  a  menos d e  6  m. de d i s t a n c i a .  
2 .  Cuando e l  l o c a l  forme Dar te  de  un e d i f i c i o  de  vi---  
v iendas  u  o f i c i n a s  y s e  p ro longue  más a l l á  d e  l a  f achada  p o c  
t e r i o r ,  s iempre que r e c a i g a n  s o b r e  a q u é l  a b e r t u r a s  a j e n a s ,  - 
a  menos de c i n c o  met ros  de  a l t u r a ,  deberá  c o n s t r u i r s e  un t e -  
cho con t fnuo  y r e s i s t e n t e  a l  fuego que s o b r e s a l g a  como míni-  
mo t r e s  metros  de  l a  f achada  p o s t e r i o r  d e l  e d i f i c i o .  
A r t .  29. 1. Los l o c a l e s  d i spondrán  de a p a r a t o s  e x t i n t o  
r e s  d3e  i n c e n d i o s  d e  5  o  más kgs.  de  C O Z ,  o  polvo s e c o ,  en n o  
mero d i s t r i b u c i ó n  t a l e s  que correspondan a  uno p o r  cada -- 
100 m . de s u p e r f i c i e  o  f r a c c i ó n ,  con un mínimo d e  d o s  p o r  - 
cada p l a n t a .  Dichos a p a r a t o s  e x t i n t o r e s  s e r á n  r e v i s a d o s  a l  - 
menos una vez a l  año,  y e l  cumplimiento de  e s t e  r e q u i s i t o  s e  
a c r e d i t a r á  documentalmente s iempre que l o  s o l i c i t e  l a  Admi-- 
n i s t r a c i ó n  munic ipa l .  
2 .  Cuando l a  s u p e r f i c i e  d e l  l o c a l  s e a  i n f e r i o r  a 50 m2 
deberá  d i s p o n e r  por  Ic mcnos de un a p a r a t o  e x t i n t o r .  
A r t .  30. 1. Los v e h í c u l o s  deberán e s t a c i o n a r s e  de  t a l -  
forma que pueda t e n e r s e  a c c e s o  a  t o d o s  y a  cada uno de e l l o g  
y pa ra  maniobra r los  cómodamente s e  d i spondrán  uno o  más pa-- 
sos  l i b r e s  a  todo  l o  l a r g o  d e  l a  nave o  naves .  
2 .  Se d e j a r á n  p u e s t a s  l a s  l l a v e s  de  c o n t a c t o  en l o s  -- 
v e h í c u l o s .  
A r t .  31. Sólo s e  p e r m i t i r á  l a  i n s t a l a c i 6 n  d e  t a l l e r e s -  
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de  r epa rac i6n .de  veh í cu lo s ,  en e l  i n t e r i o r  de l o s  garages ,  - 
cuando queden separados d e l  r e s t o  d e l  l o c a l  mediante muros - 
macizos de 0,15 m. de espesor  mínimo, con una pue r t a  de  com: 
n i cac ión  y  o t r a  de emergencia, ambas debidamente pro teg idas .  
A r t .  32. Cuando l o s  garages  dispongan de  e s t ac iones  de 
s e r v i c i o ,  é s t a s  deberán cumplir  l a s  d i spos i c iones  de  e s t a  O r  
denanza r e l a t i v a s  a  d ichas  e s t a c i o n e s  de  s e r v i c i o .  
111 - Estac iones  de  s e r v i c i o  
A r t .  3 3 .  Las e s t ac iones  de s e r v i c i o  s e  au to r i za r án  so- 
lamente en s i t u a c i o n e s  4 4  y 5"/. 
A r t .  3 4 .  1. S i  e l  l o c a l  dispone de  s u r t i d o r  de  g a s o l i -  
na ,  s e  cons ide ra r á  como "muy f recuentado"  a  l o s  e f e c t o s  de - 
a p l i c a c i ó n  de l a s  d i spos i c iones  gene ra l e s  sobre  ven t i l a c ión -  
de l o c a l e s  i n d u s t r i a l e s .  
2 .  Los accesos  s e  r e g i r á n  por l a s  d i spos i c iones  de l o s  
reglamentos de  l a  Compañía a r r e n d a t a r i a  d e l  monopolio de  pe- 
t r ó l e o s ,  cuando e l  l o c a l  disponga d e  s u r t i d o r  de  carburante ,  
En o t r o  caso  deberán cumplir l a s  condiciones mínimas señala-  
das  para  garages de 1 ° ' c a t e g o r í a ,  en e s t a  Ordenanza. 
A r t .  35. Sobre e l  l u g a r  cor respondien te  a  almacenamien 
t o  y  sumin i s t ro  de ca rbu ran t e s ,  únicamente s e  pe rmi t i r á  l a  - 
e x i s t e n c i a  de l o c a l e s  de s t i nados  a  o f i c i n a  o  almacén de l a  - 
propia  empresa. Sobre e l  r e s t o  de  l a  e s t a c i ó n ,  no s e  permit.L 
r á  e l  uso de  v iv iendas  y l o s  l o c a l e s  e x i s t e n t e s  deberán te--  
n e r  accesos  independientes .  
A r t .  36 .  Todas l a s  e s t a c i o n e s  de s e r v i c i o  dispondrán - 
de l o s  elementos necesa r io s  para l a  ex t i nc ión  de incendios l -  
t en iendo  i n s t a l a d o s  y adecuadamente d i s t r i b u í d o s ,  como m h i -  
mo, un e x t i n t o r  de fuego de COL o  de  polvo seco ,  de 8 l i t r o s  
de  capacidad como mínimo por cada 50 m 2 .  de  s u p e r f i c i e  d e l  - 
l o c a l  o  f r acc ión  y ,  además, por cada 400 m2. de d icha  super- 
f i c i e  o  f r a c c i ó n ,  dispondrán de  un e x t i n t o r  de  capacidad no- 
menor a  100 l i t r o s ,  montado sobre  ruedas y  p r o v i s t o  de todos  
l o s  acceso r io s  necesa r io s .  Estos  ana ra to s  deberán r e v i s a r s e r  
como mínimo, una vez a l  año, y e l  cumnlimiento de  e s t e  r e q u i  
s i t o  deberá a c r e d i t a r s e  a n t e  l a  Administración municipal .  
A r t .  37.  Los espac ios  de s t i nados  a  engrase y  lavado e 2  
t a r á n  convenientemente separados d e l  l uga r  donde radiquen -- 
l o s  pos t e s  de  sumin i s t ro  de ca rbu ran t e s  y sus  r e s p e c t i v a s  bg  
ca s  de ca rga ,  de  forma que cons t i t uyan  secc iones  independien 
t e s .  
La a c t i v i d a d  en l a s  mismas s e  a j u s t a r a  a  l a s  p revenc ig  
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nes establecidas para los garages que les sean aplicables. 
Art. 38. En las estaciones de servicio podrá instalar 
se un taller de reparación de automóviles, siempre que esté- 
completamente separado por muros resistentes al fuego, del- . 
espacio que ocupen las demás instalaciones de la estación, y 
tenga accesos independientes. 
DISPOSICION FINAL 
Quedan derogados los arts. 1050 al 1056, ambos inclusl 
ve, de las Ordenanzas de 1947 y demás disposiciones municipa 
les que se opongan a los preceptos de esta Ordenanza. 
DISPOSICION TRANSITORIA 
1.- Los locales e instalaciones autorizados con ante-- 
rioridad a la aprobación de la presente Ordenanza, deberán - 
adaptarse a sus disposiciones en los plazos que señale la -- 
Alcaldía, que podrá determinar dichos plazos para la progre- 
siva aplicación, total o parcia1,de los distintos preceptos- 
a los referidos locales e instalaciones. 
2.- No obstante, cuando exista imposibilidad técnica o 
legal, ya sea temporal o permanente, de efectuar.la indicada 
adaptación, el titular deberá comunicar dicha circunstancia- 
a la Administración municipal dentro de los plazos antes men 
cionados, a fin de que, previas las comprobaciones oportunas, 
puedan ordenarse las obras e instalaciones que deban reali-- 
zarse para obtener dicha adaptación en lo que sea posible. 
(Vigente a partir de 14 de diciembre de 1968) 

